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Kapitel 1

Einleitung

Die Geschichte der Energieerzeugung ist seit jeher verwoben mit der Frage
nach einer Abschaffungsmöglichkeit schädlicher Nebenwirkungen. Zu Be-
ginn der Industrialisierung wurden viele Substanzen unge�ltert in die Luft
entlassen und hatten schlechte Sicht in Städten und unterschiedliche neue
Krankheiten zur Folge. In der folgenden Zeit wurde durch Abgasreinigun-
gen eine wesentliche Menge des sichtbaren Abfalls aufgefangen.

Spätestens im Jahr 2007 jedoch wurde die bereits wissenscha�iche und
politische Diskussion über den Klimawandel, welcher durch den anthropo-
genen Treibhausgasanstieg verursacht wurde, of�ziell. Diese Entwicklung
lässt sich an einigen internationalen Abkommen wie dem “United Nations
Framework Convention on Climate Change” (UNFCCC), dem Kyoto Pro-
tokoll 51 oder der Bali-Roadmap 52 abzeichnen. Im Jahr 2007 stufte sogar der
4. Sachstandsbericht, den die Arbeitsgruppe 1 des “Intergovernmental Pa-
nel on Climate Change” (IPCC) der Vereinten Nationen angefertigt hatte,
diese anthropogene Ursache als “sehr wahrscheinlich” ein. 49 Nicht nur der
Klimawandel gefährdet die Umwelt, sondern auch Schiffsunglücke von Öl-
tankern oder Lecks an Ölplattformen gefährden das Leben im Meer.

In vielen Staaten wurde die Atomenergie als Alternative zu den Ener-
gieerzeugern mit Kohlendioxid-Ausstoß gesehen. Doch diese Art von Ener-
gieerzeugung löst nicht nur die Frage der Müllentsorgung in keinster Wei-
se, sondern bringt auch prägnantere Gefahren für Mensch und Umwelt mit
sich. Bereits am 26. April 1986 mit der Katastrophe in Tschernobyl wurde
klar, welche Auswirkungen ein Unfall mit folgender Explosion des Atom-
kraftwerks hat. Dieser Vorfall hatte nicht nur regionale Folgen, sondern be-
traf weite Teile Europas. Entgegen der Prognosen, dass ein solcher Unfall
in der heutigen Zeit nicht mehr geschehen kann, bewies das am 11. März
2011 beginnende katastrophale Ereignis in Fukushima, Japan, das Gegen-
teil. Nicht nur die Unsicherheit gegenüber zukünftiger Vorfälle in Kern-
kraftwerken und deren Folgen, sondern auch die ungeklärte Frage nach
Endlagern für den entstandenen und noch weiterhin entstehenden Müll

1
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Abbildung 1.1: Der Strommix in Deutschland im Jahr 2011. Der Anteil der
Solarenergie betrug im Jahr 2011 bereits 3% der gesamten Stromerzeugung
in Deutschland 1

zeigt, dass Atomenergie das Potenzial besitzt, Menschenleben zu gefähr-
den.

Viele Staaten haben bereits Konsequenzen aus den beschriebenen Vor-
fällen und potenziellen Gefahren gezogen. Immer häu�ger werden neue
und saubere Energiequellen gefördert, was zu einer umweltpolitischen Neu-
de�nierung führt. Manche Länder, wie z.B. Norwegen, beziehen ihren Ener-
giebedarf bereits zu über 95% aus erneuerbaren Energien.32 Die deutsche
Bundesregierung führte im Jahre 2000 das “Erneuerbare Energien Gesetz”
(EEG) ein.10 Seit Einführung dieses Gesetzes wuchs der Markt für regene-
rative Energien jährlich zwischen 30% und 100%.11 Ein neuer Sektor ent-
stand, der sowohl für den Umweltschutz als auch für die Industrie äußerst
attraktiv ist.

Der Anteil der regenerativen Energien am Bruttostromverbrauchung
hat sich von 6,4% im Jahr 2000 auf 20% im Jahr 2011 (siehe Abbildung 1.1)
im Verlauf der Jahre mehr als verdreifacht. 9 Durch den inzwischen welt-
weiten starken Anstieg der Nutzung von erneuerbaren Energien wird die-
se Art von Energieerzeugung günstiger, wobei gleichzeitig die Preise für
fossile Energieträger aufgrund von deren Verknappung derzeit steigen. 22

Durch diese Entwicklung ergibt sich die Chance eines gigantischen Markt-
wachstums, für welches bereits die heutigen Ansätze ein großes Potential
für erneuerbare Energien vorhersagen. So schätzt auch der “Wissenschaftli-
che Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen” (WBGU)
auf Grundlage eines exemplarischen Pfades für die Transformation des
globalen Energiesystems den Anteil regenerativer Energien zum Primär-
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Abbildung 1.2: Die Veränderung des globalen Energiemix im exemplari-
schen Pfad des WBGU bis 2050/210062

energieeinsatz bis 2100 auf über 85% (Abbildung 1.2). Der kleinere Anteil
davon besteht dabei aus verschiedenen regenerativen Energiequellen wie
Wind, Wasserkraft, Biomasse und Geothermie. Allerdings wird der wesent-
lich größere Anteil mit über 70% laut WBGU im Jahre 2100 durch Solar-
energie wie Photovoltaik und solarthermische Kraftwerke vertreten sein. 62

Während in Deutschland der Anteil der Energieerzeugung durch Photo-
voltaik im Jahr 2006 bei circa 0,4% lag,11 wuchs er bis 2011 auf circa 3%.1

Dies zeigt, trotz ursprünglich nicht eingeplanter zusätzlicher Kürzungen
der staatlichen Zuschüsse, eine Versiebenfachung innerhalb von nur fünf
Jahren.

Die starke Zuwachsrate der Solarenergie ist auf deren praktisch un-
begrenzter Verfügbarkeit zurückzuführen. Durch den deutlichen Anstieg
der Produktionsmenge entsteht auch ein Rückgang der Herstellungskosten
von Strom aus der Solarenergie, der auf die zunehmende Technologiereife
und Upscaling-Effekte in der Produktion zurückzuführen ist. Voraussicht-
lich sind Marktunterstützungsprogramme wie das EEG für Photovoltaik
nur noch in etwa bis zum Jahre 2020 notwendig, 14 damit weiteres Wachs-
tum gewährleistet ist. Angesichts der oben genannten Voraussetzungen be-
steht also ein erhebliches globales Potential für Photovoltaiksysteme als
zentraler Bestandteil einer zukünftigen nachhaltigen Energieversorgung.

Immerwährend wird daran geforscht, neue Technologien und Materia-
lien im Bereich der Photovoltaik zu �nden, die die Stromgewinnung ef-
�zienter und gleichzeitig günstiger machen. Dadurch wird die Energieer-
zeugung durch Photovoltaik ökonomisch sowie ökologisch lukrativer. Vier
verschiedene Modultechnologien lassen sich dem Bereich der Photovol-
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taik zuordnen. Dazu gehören Dickschicht-, Dünnschicht-, Konzentrator-
Photovoltaikmodule und Module mit organischen Materialien. Im Rahmen
dieser Arbeit �ndet eine fokussierte Betrachtung verschiedener Arten von
Dünnschichtphotovoltaikmodulen statt.

Das Photovoltaikmodul tritt als Marktprodukt für Photovoltaik Syste-
me auf, für welches Hersteller eine Gebrauchsdauer von meist 20 oder 25
Jahren garantieren. Dabei garantiert der Hersteller in der Regel eine Leis-
tung von 80% der ursprünglichen Nennleistung während der garantierten
Gebrauchsdauer. Über einen solch langen Zeitraum ist es nicht möglich,
die Gebrauchsdauer limitierender Degradationsprozesse vor der Marktein-
führung zu analysieren. Daher werden Experimente durchgeführt, bei wel-
chen diese Prozesse beschleunigt ablaufen. Mit solchen Tests und deren
Optimierung beschäftigt sich die Abteilung Gebrauchsdaueranalytik und
Umweltsimulation am Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme in Frei-
burg.

Für diese Beschleunigungen gibt es jedoch auch Begrenzungen und kei-
nen zweifelsfreien Nachweis von deren Äquivalenz zu den im natürlichen
Gebrauch ablaufenden Degradationsprozessen. Daher bietet sich als ein al-
ternativer Ansatz eine Modellierung dieser Vorgänge an. Auf diese Wei-
se können Simulationen von langzeitigem Alterungsverhalten Aufschlüsse
über die Degradationsprozesse unter verschiedenen Voraussetzungen ge-
ben.

Ziel der Arbeit ist es, Informationen über die relative Leistungsdegrada-
tion von Dünnschichtphotovoltaikmodulen zu erhalten. Dazu sollen phä-
nomenologische Modellierungen der Leistungsdegradation über lange Zeit-
räume durchgeführt werden, welche auf Klima-Zeitreihen von verschiede-
nen Orten unterschiedlicher Klimata basieren. Hierzu ist es notwendig, die
zur Modellierung benötigten Koef�zienten zu bestimmen. Dies ist möglich
über die Auswertung von Innenbewitterungsprozessen, bei denen in der
Natur statt�ndende Prozesse in beschleunigter Form ablaufen.

Um den Realitätsgehalt von Simulationsergebnissen herauszu�nden,
sind experimentelle Validierungen der Ergebnisse notwendig. Mit den lang-
zeitigen Außenbewitterungen von Dünnschichtphotovoltaikmodulen soll
eine solche Validierung durchgeführt werden.

Aufbau der Arbeit

Die in Kapitel 2beschriebenen Grundlagen dieser Arbeit beginnen mit ei-
ner kurzen allgemeinen Beschreibung des Aufbaus von Photovoltaikmo-
dulen mit einem Fokus auf die im Rahmen dieser Arbeit betrachteten Ty-
pen von Dünnschichtphotovoltaikmodulen. Eine Grundlage der Photovol-
taik ist die Solarstrahlung, welche im darauf folgenden Absatz genauer
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beschrieben ist. Weiter werden einige Grundlagen zur Strom-Spannungs-
Kennlinie sowie deren Korrektur auf vergleichbare Bedingungen erläutert.
Zum Abschluss des Kapitels werden die Grundsätze der Gebrauchsdau-
eranalytik dargestellt, in deren Rahmen auch eine Diskussion von derzeit
vorhandenen Modellen zur phänomenologischen Modellierung der Leis-
tungsdegradation statt�ndet. Aus diesen Grundlagen wird im Rahmen die-
ser Arbeit ein neues Modell entwickelt und vorgestellt.

Kapitel 3befasst sich mit dem Aufbau und der Auswertung der Außen-
bewitterung der im Rahmen dieser Arbeit betrachteten Dünnschichtphoto-
voltaikmodule. Die zur Auswertung dieser Daten benötigten Korrekturfak-
toren wurden dabei im Rahmen einer Diplomarbeit entwickelt. 29 Im Rah-
men einer weiteren Diplomarbeit wurde die Entwicklung der Stabilisie-
rung nach einer Neuexposition untersucht. 43 Mit Hilfe dieser Grundlagen
wird weiter der langzeitige Verlauf der korrigierten Leistung betrachtet.
Daraus wird die resultierende Leistungsdegradation über den bisherigen
Expositionszeitraum ermittelt.

Die in Kapitel 4diskutierten Ergebnisse von Innenbewitterungen wur-
den im Rahmen des EU Projektes “A science base on photovoltaics per-
formance for increased market transparency and customer con�dence“ 38

ermittelt. Dabei fanden die beschriebenen Solarsimulator-Expositionen am
Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme (ISE),59 die Feuchte-Wärme-
Expositionen teilweise am European Commission DG-Joint Research Cen-
tre (JRC)41 und teilweise am Swedish National Testing and Research Insti-
tute (SP)27 statt. Die hierbei ermittelten Daten wurden im Rahmen dieser
Arbeit benötigt, um die für die folgende Modellierung der Leistungsdegra-
dation benötigte Koef�zienten zu bestimmen.

Verschiedene Wege der im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Mo-
dellierungen werden in Kapitel 5beschrieben. Es handelt sich zum einen
um die Modellierung der Modultemperatur, zum anderen um die phäno-
menologische Modellierung der Leistungsdegradation. Die Modultempe-
raturen werden hierzu simuliert und mit deren Messwerten verglichen. 28, 60

Dabei wird zudem eine Differenzierung von Tag und Nacht durchgeführt.
Der Schwerpunkt dieser Arbeit ist die phänomenologische Modellierung
der Leistungsdegradation von Dünnschichtphotovoltaikmodulen. Die da-
für benötigten Koef�zienten werden durch die in Kapitel 4diskutierten Er-
gebnisse der Innenbewitterungen in Kapitel 5bestimmt und durch die in
Kapitel 3ermittelten Ergebnisse der Außenbewitterung validiert.

Die Ergebnisse der Leistungsdegradationsmodellierung für verschiede-
ne Umgebungsbedingungen werden im abschließenden Kapitel 6ermittelt
und diskutiert.



Kapitel 2

Grundlagen

2.1 Aufbau von Photovoltaikmodulen

Der grobe Grundaufbau eines Photovoltaikmoduls (PV-Moduls) ist in Ab-
bildung 2.1 anhand eines PV-Moduls mit Solarzellen aus kristallinem Silici-
um dargestellt. Dieses besteht aus einer Front- und Rückseitenabdeckung
und aus einem Einkapselungsmaterial, in dem die Solarzellen mit einer
elektrischen Verschaltung eingebettet sind.

Abbildung 2.1: Standardaufbau eines Photovoltaikmoduls mit Solarzellen
aus kristallinem Silicium 45

2.1.1 Solarzellen

Neben den klassischen Solarzellen, die aus kristallinem Silicium (c-Si) ge-
fertigt werden, sind inzwischen marktfähige Alternativen, die sogenann-
ten Dünnschichtsolarzellen, gefunden worden. Einen wesentlichen Anteil
davon stellen amorphes Silicium (a-Si), Kupfer-Indium-(Gallium)-Diselen-
id (CI(G)S) und Kadmium-Tellurit (CdTe) dar. Weitere technisch mögliche
Konzepte von Solarzellen sind in Abbildung 2.2 dargestellt. Derzeit ist der
Anteil von Solarzellen aus kristallinem Silizium noch deutlich größer als

6
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Abbildung 2.2: Einordnung der technisch möglichen Konzepte von Solar-
zellen.35 Markiert sind die im Rahmen dieser Arbeit betrachteten Konzepte

der von Dünnschichtsolarzellen. Es ist jedoch ein deutliches Wachstum
des Anteils der Dünnschichtsolarzellen am Solarzellenmarkt zu beobach-
ten.Dies ist auf deren, trotz geringeren Wirkungsgrades, deutlich günsti-
geren Kosten der von Dünnschichtzellen produzierten Energie zurückzu-
führen. Ein Vergleich des Wirkungsgrades der derzeitigen Produktionen
zeigt für Dünnschichtsolarzellen mit 5-12% zwar einen deutlich geringe-
ren Wirkungsgrad als kristallines Silicium mit 13-17%, jedoch lagen Mitte
2012 die PV-Modul-Kosten im Verhältnis zur Energieproduktion mit Dünn-
schichtsolarzellen (0,6-0,7e /W) deutlich niedriger als mit Solarzellen aus
kristallinem Silizium (0,7-1,0 e /W). 48

Kristalline Silicium-Solarzellen haben in der Regel eine Dicke von 0,15
mm - 0,3 mm und eine Länge und Breite von 4 inch - 8 inch, meist jedoch 6
inch = 15,24 cm. Der Strom, der in den Zellen erzeugt wird, wird frontsei-
tig über dünne Leiterbahnen (Grids) zu den sogenannten Zellverbindern
geführt. Es handelt sich dabei um ca. 3 mm breite und ca. 0,3 mm dicke
verzinnte Kupferleiter. 34 Dahingegen haben Dünnschichtsolarzellen eine
Zelldicke von ca. 1-2 mm und können in beliebigen Größen und Formen ge-
fertigt werden. Wie auch bei Modulen aus kristallinem Silicium werden bei
Dünnschichtsolarmodulen frontseitig Grids geführt um den Energietrans-
port aus dem Modul zu ermöglichen.

In den folgenden Unterkapiteln werden die im Rahmen dieser Arbeit
betrachteten Dünnschicht-PV-Modultypen betrachtet.
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Abbildung 2.3: Vergleich des Substrataufbau und des Superstrataufbau der
Dünnschicht-PV-Modultypen mit dem Aufbau eines Moduls mit kristalli-
nem Silicium (c-Si)

2.1.2 Aufbau von Dünnschichtphotovoltaikmodulen

Für alle betrachteten Dünnschicht-PV-Modultypen gibt es in der Indus-
trie zwei Aufbauprinzipien: den Substrataufbau und den Superstratauf-
bau. Diese Prinzipien unteschieden sich in der Anordnung der Modulbe-
standteile. Ein Vergleich der Dünnschicht-PV-Modultypen mit dem Auf-
bau eines Photovoltaikmoduls mit Solarzellen aus kristallinem Silicium (c-
Si) ist in Gra�k 2.3 dargestellt.

Während als Material für das Superstrat nur Glas eingesetzt werden
kann, können für Substrate neben Glas auch Edelstahl- oder Polymerfolien
verwendet werden. 29 Das Temperaturverhalten der PV-Module ist abhän-
gig vom Aufbau des PV-Moduls. Daher spielt eine genaue Betrachtung und
Unterscheidung eine wesentliche Rolle. Als Verkapselungsmaterial wird
meist Ethylenvinylacetat (EVA) verwendet. Eine Alternative, die zudem
in der Produktion als Verkapselungsmaterialen verwendet wird, ist Po-
lycinylbutyral (PVB). Beim Superstratsaufbau wird als Rückseitenmaterial
meist Polyvinyl�uorid (PVF) verwendet.

2.1.3 Typen von Dünnschichtsolarzellen

2.1.3.1 Amorphes Silicium

Der Rohstoff Silicium ist reichlich verfügbar auf der Erde und wird zudem
als umweltunschädlich betrachtet. Für CIS und CdTe Dünnschicht Anwen-
dungen bleiben dahingegen die Fragen bezüglich Materialresourcen (In)
und Umweltgefährdung (Cd und Se) im Raum. 17 Ein beachtliches Grund-
wissen zu amorphem Silicium (a-Si) wurde außerhalb der Photovoltaik
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Abbildung 2.4: Aufbau einer Mehrfachzelle: Absorption von Sonnenstrah-
lung verschiedener Wellenlängen in einer Stapelzelle. Dabei ist die Zel-
le mit der kleinsten Bandlücke unten ( Eg3) und die Zelle mit der größten
Bandlücke oben (Eg1)

entwickelt, wie zum Beispiel im Rahmen von Dünnschicht Transistoren.
Ein bedeutender Vorteil der a-Si Dünnschichttechnologie ist die Möglich-
keit, die Modulgrößen relativ schnell zu vergrößern, ohne wesentliche Ver-
luste in deren Leistung. So sind auch die stabilisierten Leistungen von ein-
und zweischichtigen (single juncion und double junction) a-Si PV-Modulen
unabhängig von der Modulgröße.

Mehrfachzellen in a-Si PV-Modulen werden entsprechend der Anzahl
der Zellschichten als ein-, zwei- und dreischichtige (single-, double- und
tripple-junction) bezeichnet. Dabei werden die Zellschichten aufeinander-
gelegt, was die Ef�zienz des Moduls steigert. Dies wird durch das Ver-
wenden verschiedener Zellen mit unterschiedlichen spektralen Emp�nd-
lichkeiten erreicht. Jede Zelle absorbiert dabei einen bestimmten Wellen-
längenbereich der Solarstrahlung und ist für Licht anderer Wellenlängen
durchlässig, wodurch eine deutliche Steigerung der Ef�zienz erreicht wird.
Dabei ist die Zelle mit der kleinsten Bandlücke unten und die Zelle mit der
größten Bandlücke oben (siehe Abbildung 2.4).

Im Rahmen der a-Si PV-Module gibt es auch eine Mischphase aus sehr



KAPITEL 2. GRUNDLAGEN 10

kleinen Siliciumkristallen und amorphem Silicium. Diese wird als mikro-
kristallines Silicium ( mc-Si) bezeichnet. Mikrokristallines Silicium zeigt kei-
ne oder nur sehr geringe Lichtalterung und absorbiert im Gegensatz zu
amorphem Silicium auch Solarstrahlung aus dem nahen Infrarot. 17

Fragen, die die zukünftige Entwicklung der a-Si Technologien beein-
�ussen könnten, sind zum einen die geringe Ef�zienz, der Staebler-Wronski-
Effekt (siehe unten) und neue Innovationen, die die Herstellung des Pro-
dukts vereinfachen. Der derzeitige Wirkungsgrad von a-Si PV-Modulen
liegt bei ca. 5-7%. Um jedoch langfristige Konkurenzfähigkeit zu bewah-
ren, ist eine Erhöhung dessen auf 12-15% notwendig.39 Theoretisch liegt
die maximal mögliche Ef�zienz für a-Si PV-Module zwischen 22% (sin-
gle junction) und 33% (tripple junction), was jedoch praktisch aufgrund
von u.a. Verlusten durch Re�exion und Absorption sowie durch techni-
sche Möglichkeiten nicht möglich sein wird. Stattdessen ist eher von einem
realen Limit von einem Wirkungsgrad von ca. 18% auszugehen. 39

Staebler-Wronski-Effekt

David L. Staebler and Christopher R. Wronski entdeckten 1977, dass bei
der Lichtexposition von a-Si Solarzellen ein Rückgang der Leistung zu be-
obachten ist. Dieser Effekt ist auf das Entstehen von Defekten in der atoma-
ren Struktur zurückzuführen und wird als Auswirkung der Lichtaufnahme
(Light Soaking) bezeichnet. Des Weiteren stellten Stabler und Wronski fest,
dass dieser Effekt unter hohen Temperaturen reversibel ist. Diese Reversi-
bilität wird als Annealing bezeichnet und ist vor allem bei a-Si zu beobach-
ten.50 Sehr deutlich erkennbar ist dieser Effekt bei einer Betrachtung der
Entwicklung der Leistung während einer Innenbewitterung von a-Si PV-
Modulen bei einer konstanten Bestrahlung. Aber auch bei einer Außen-
bewitterung tritt der Staebler-Wronski-Effekt deutlich auf. Dies ist beim
Vergleich der gemessenen Leistung zu Sommer- und zu Winterzeiten zu
beobachten. Da zu Sommerzeiten die Sonnenstrahlung über eine längere
Zeitdauer erfolgt als zur Winterzeit ist während der Sommerzeit auch ein
klares Wachstum der Leistung von a-Si PV-Modulen zu beobachten.

2.1.3.2 Kadmium-Tellurid

Die ersten auf Kadmium-Tellurid (CdTe) basierenden Zellen wurden aus
einem CdTe/Cu 2Te Aufbau erstellt. Jedoch zeigte dieser Aufbau Instabi-
litäten, die durch die Diffusion von Cu entstanden. Daher ist derzeit die
übliche Zusammenstellung CdTe/CdS. 39 Die Grundmaterialien Cd und Te
sind relativ preiswert und in guten Mengen verfügbar. Jedoch ist Cd ein
sehr umweltgefährdendes Material, das bereits in Japan zum Verbot der
Installation von CdTe PV-Modulen geführt hat. 64 CdTe wurde als eines der
vielversprechenden Materialien für Solarzellen gesehen wegen seiner di-



KAPITEL 2. GRUNDLAGEN 11

rekten Bandlücke von 1, 45eV.8 Die theoretisch maximale Effzienz liegt für
CdTe bei ca. 27%, der derzeitige Wirkungsgrad bei ca. 10%.

2.1.3.3 Chalcopyrit Halbleiter

Solarzellen aus der Gruppe der Chalcopyrit Halbleiter sind Heteroüber-
gänge und bestehen aus unterschiedlichen Variationen der Elemente Kup-
fer (Cu), Indium (In), Gallium (Ga), Schwefel (S) und Selen (Se). Die in die-
ser Gruppe am meisten verwendeten Zellen sind Kupfer-Indium-Gallium-
Diselenid (CIGS) und Kupfer-Indium-Disul�ed (CIS). Sie gelten derzeit als
sehr aussichtsreich, da es sich um einen einfachen Produktionsvorgang
handelt. 39 Der derzeitige Wirkungsgrad bei erwerbbaren Modulen liegt bei
10-12%.

2.1.4 Untersuchte Photovoltaikmodule

Im Rahmen dieser Arbeit war es möglich für alle Untersuchungen die sel-
ben Dünnschicht-PV-Modultypen zu verwenden. Dies wurde durch das
EU Projekt PV Performance38 realisiert, da die an dem Projekt teilhaben-
den PV-Modul Hersteller für dieses Projekt meist 30 PV-Module pro Typ
zur Verfügung stellten. Tabelle 2.1 zeigt die betrachteten Modultypen und
deren Aufbau.

2.2 Solarstrahlung

2.2.1 Air Mass

Die Air Mass beschreibt die relative Weglänge der Solarstrahlung beim
Durchqueren der Erdatmosphäre:

AM =
l
l0

(2.1)

Dabei ist l die Länge des Weges der Sonnenstrahlung durch die Erdatmo-
sphäre beim Einfallswinkel gS auf die Erdober�äche. Beim Einfallswinkel
gS = 90o wird diese Länge als l0 bezeichnet. Die Air Mass ist dabei AM 1.
AM 0 gibt die Strahlung ohne Schwächung durch die Erdatmosphäre an.
Im Bereich von AM 1 bis AM 3 gilt die Näherung 55

AM �
1

sin gS
(2.2)

Die AM 1.5 trifft damit bei einem Einfallswinkel von 41, 8 o bezogen auf die
Erdober�äche auf. Dieser Zusammenhang ist in Gra�k 2.5 für das Beispiel
der Stadt Berlin dargestellt.

Die Sonnenstrahlung erreicht ihren maximalen Einfallswinkel zur Mit-
tagszeit, womit die Air Mass ihr Minimum erreicht.
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PV-Modultyp Größe / mm 2 Konstruktion
a-Si single junction 700 x 350 Polymer/Polymer; �exibles,

rahmenloses Modul; kom-
merziell

a-Si/a-Si tandem 575 x 325 Glas/Polymer; rahmenloses
Modul; Prototyp

a-Si/ m-Si micro-morph 1130 x 935 Glas/Glas; Aluminium-
Rahmen; kommerziell

a-Si triple junction 1260 x790 Polymer/Metall; Aluminium-
Rahmen; kommerziell

CIS 1 1310 x 656 Glas/Glas; Aluminium-
Rahmen; kommerziell

CIS 2 1205 x 605 Glas/Glas; Aluminium-
Rahmen; kommerziell

CdTe 1200 x 600 Glas/Glas; rahmenloses Mo-
dul; kommerziell

c-Si Referenz 1620 x 806 Glas/Polymer; Aluminium-
Rahmen; kommerziell

Tabelle 2.1: Im Rahmen dieser Arbeit verwendete Photovoltaikmodule, die
durch das EU Projekt PV Performance38 zur Verfügung standen

2.2.2 Solarspektrum

Beim Durchgang der Solarstrahlung durch die Erdatmosphäre zur Erd-
ober�äche ist diese verschiedenen Re�exions-, Absorptions- und Streuungs-
prozessen ausgesetzt.30 Die Auswirkung dieser Ein�üsse ist in Abbildung
2.6 dargestellt.

Ein Vergleich extraterrestrischer Strahlung AM 0 mit der durch die At-
mosphäre geschwächte Strahlung zeigt die Auswirkungen der Re�exions-
, Absorptions- und Streuungsprozessen auf dem Weg der Solarstrahlung
zur Erdober�äche. Bei einem in dieser Gra�k weiter dargestellten Vergleich
verschiedener Einfallswinkel der Solarstrahlung �nden keine wesentlichen
weiteren Effekte dieser Art statt. Stattdessen ist aufgrund der Abnahme des
Einfallswinkels nur eine Änderung der Stärke der spektralen Intensität zu
beobachten.

Globalstrahlung

Die Globalstrahlung G ist die gesamte Solarstrahlung, die auf einer hori-
zontalen Ebene am Erdboden empfangen wird. Sie setzt sich zusammen
aus der Direktstrahlung und der Diffusstrahlung. Während die Direktstrah-
lung auf direktem Weg die Erdober�äche erreicht, gelangt die Diffusstrah-
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Abbildung 2.5: Verlauf der Air Mass in Berlin über ein Jahr 54
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Abbildung 2.6: Extraterristrische Strahlung AM 0 im Vergleich zur durch
die Atmosphäre geschwächte Strahlung. Die geschwächte Solarstrahlung
ist für AM 1 und AM 1.5 dargestellt 37
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Abbildung 2.7: Vergleich der typischen relativen Spektralen Emp�ndlich-
keiten der verschiedenen betrachteten Dünnschichtsolarzellen29

lung über Re�exion und Streuung, wie z.B Wolken, Staub- und Wasser-
teilchen an die Erdober�äche. Daher trifft die Diffusstrahlung ungerichtet
und mit weniger Intensität auf die Erdober�äche ein. Ihr Anteil steigt mit
zunehmender Bewölkung.

2.2.3 Spektrale Emp�ndlichkeit

Für die Betrachtung der Auswirkungen des Solarspektrums auf die Auf-
nahme der PV-Module ist die Untersuchung deren spektraler Emp�ndlich-
keit notwendig. Diese unterscheiden sich deutlich unter den betrachteten
Materialien, da nur ein Teil der auftreffenden Solarstrahlung von dem PV-
Modul in elektrischen Strom umgewandelt wird. Es tritt hierbei ein deut-
licher Unterschied zwischen den verschiedenen Zelltypen auf. Dabei stellt
sich die Herausforderung, die Anzahl der Elektronen zu bestimmen, die in
einer bestimmten Wellenlänge zum Photostrom beitragen. Abbildung 2.7
zeigt, dass unterschiedliche Halbleitermaterialien Licht gleicher Wellenlän-
ge unterschiedlich gut absorbieren und in Photostrom umwandeln können.
Dies kann beim Bestimmen der Leistung nach Standard-Test-Bedingungen
(STC) zu einem Messfehler führen, der als spektrale Fehlanpassung oder
Spectral Mismatch bezeichnet wird (siehe auch Kapitel 2.3.2).

Eine weitere Voraussetzung für das Auftreten einer spektralen Fehlan-
passung ist eine starke Abweichung der spektralen Verteilung der Solar-
strahlung (oder der Simulatorstrahlung) vom gewünschten Referenzspek-
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trum. 6 Bei einer Bestimmung des Wirkungsgrades eines PV-Moduls im
Freilandversuch kann das Sonnenspektrum je nach Umweltbedingungen
vom gewünschten Referenzspektrum abweichen.

2.3 Strom-Spannungs-Kennlinie

2.3.1 Grundlagen zur Strom-Spannungs-Kennlinie

Die Strom-Spannungs-Kennlinie (IU-Kennlinien) ist eine Basis der Date-
nermittlung in der Photovoltaik, die den Strom I im Verhältnis zur Span-
nung U darstellt. Abbildung 2.8 zeigt den Verlauf einer IU-Kennlinie, in der
neben dem Punkt maximaler Leistung ( Pmpp) die Leerlaufspannung ( Uoc),
die Spannung am Punkt maximaler Leistung ( Umpp), der Kurzschlussstrom
(Isc) sowie der Strom im Punkt maximaler Leistung ( Impp) gekennzeichnet
sind. Der Füllfaktor FF beschreibt das Verhältnis zwischen der Fläche des
Rechtecks mit den EckenIsc und Uoc und der Fläche des Rechtecks mit den
Ecken Impp und Umpp.

FF =
ImppUmpp

IscUoc
(2.3)

Mit Hilfe von Daten der solaren Einstrahlung ist zudem die Bestimmung
des Wirkungsgrades h eines PV-Moduls möglich. Dieser berechnet sich aus
dem Verhältnis von der abgegebenen elektrischen Leistung des Moduls
Pabgegebenzu der eingestrahlten Leistung Peingestrahlt.

h =
Pabgegeben

Peingestrahlt
= FF

IscUoc

AEtotal
(2.4)

Dabei ist A die Ober�äche des PV-Moduls und Etotal die totale Strahlungs-
leistungsdichte der Einstrahlung. Zur Bestimmung des Wirkungsgrades h
ist damit die Messung der Einstrahlung Etotal notwendig. Sie erfolgt durch
den Einsatz von kalibrierten Referenzzellen oder anderer Strahlungsdetek-
toren.

Verschiedene Einstrahlungsbedingungen zeigen eine deutliche Auswir-
kung auf den Verlauf der IU-Kennlinie. Neben der Globalstrahlung G (sie-
he Abbildung 2.9) hat auch die Modultemperatur Tmod starke Auswirkun-
gen auf den Verlauf der IU-Kennlinie (siehe Abbildung 2.10).

Während bei der Einstrahlungsvariation die Auswirkungen sich ver-
gleichbar auf die Spannung (logarithmisch auf die Leerlaufspannung) wie
auf den Strom (linear auf den Kurzschlussstrom) auswirken, ist deutlich zu
erkennen, dass die Änderung der Modultemperatur sich wesentlich deut-
licher auf die Spannung auswirkt. Ein deutlicher Abfall der Leerlaufspan-
nung ist mit steigender Modultemperatur zu erkennen, während nur ein
minimaler Anstieg des Kurzschlussstroms auftritt.
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Abbildung 2.8: Aufbau einer IU-Kennlinie. Hier sind neben dem Punkt
maximaler Leistung ( Pmpp) die Leerlaufspannung ( Uoc), die Spannung am
Punkt maximaler Leistung ( Umpp), der Kurzschlussstrom ( Isc) sowie den
Strom im Punkt maximaler Leistung ( Impp) gekennzeichnet. Das Verhältnis
zwischen der Fläche des Rechtecks mit den EckenIsc und Uoc und der Flä-
che des Rechtecks mit den EckenImpp und Umpp gibt den Füllfaktor FF an.
Die Flächen sind durch die gestrichelten Linien gekennzeichnet
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Abbildung 2.9: IU-Kennlinie für verschiedene Einstrahlungen. Bei steigen-
der Globalstrahlung G �ndet ein linearer Anstieg des Stroms am Punkt Isc

sowie ein logarithmischer Anstieg der Spannung am Punkt Uoc statt
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Abbildung 2.10: Bei steigender Modultemperatur und konstanter Einstrah-
lung ist deutlich eine Verschiebung des Verlaufs der IU-Kennlinie zu beob-
achten. Diese führt zu einer Verringerung von Pmpp bei steigender Modul-
temperatur 36
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2.3.2 Korrektur auf Standard-Testbedingungen

Um gemessene IU-Kennlinien vergleichbar zu machen, ist es notwendig,
dass diese unter den selben klimatischen Bedingungen stattgefunden ha-
ben. Die Kriterien für eine solche Filterung sind im Rahmen der Norm
IEC 6090419 festgelegt auf eine Globalstrahlung G = 1000W

m2 sowie eine
Modultemperatur Tmod = 25oC. Diese Bedingungen werden als Standard-
Testbedingungen (STC) bezeichnet, jedoch treffen diese Bedingungen auf
die meisten Messwerte nicht zu. Die Außenmessung der IU-Kennlinien �n-
det bei natürlichen klimatischen Bedingungen statt.
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Abbildung 2.11: Klimadatenverlauf der Außentemperatur T, der Global-
strahlung G sowie der Windgeschwindigkeit vwind über 5 Tage im Sommer
2011. Der Messstand liegt in Freiburg, Deutschland

Dadurch sind die Kennlinien ohne eine Korrektur auf konstante kli-
matische Bedingungen nicht vergleichbar. Die Auswirkungen auf die IU-
Kennlinien durch den Ein�uss der Einstrahlung und durch die Modultem-
peratur wurden bereits in Gra�ken 2.9 und 2.10 dargestellt. Um eine Ver-
gleichbarkeit darzustellen, ist es also notwendig im ersten Schritt eine in-
tensive Filterung der Messdaten durchzuführen. Für diese Aussortierung
werden Grenzen festgelegt, um vergleichbare Messwerte gegenüber stellen
und bewerten zu können. Im Rahmen dieser Arbeit wurden die Grenzen
für diese Aussortierung folgendermaßen festgelegt:

• Globalstrahlung G: 800
W
m2 < G < 1200

W
m2

• wahre Ortszeit WOZ: 11 Uhr < WOZ < 13 Uhr
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• Globalstrahlungsschwankung von Beginn bis Ende der Messung ei-
ner IU-Kennlinie DG: � 1% < DG < + 1%

• mittlere Quadratische Abweichung MSE < 0, 05 (vgl. Abb. 3.4)

Um nach der ersten Aussortierung eine tatsächliche Vergleichbarkeit
der IU-Kennlinien zu schaffen ist im zweiten Schritt eine Korrektur der
Messwerte von Strom und Spannung ( I ,U ) auf einen vergleichbaren Stan-
dard notwendig. Dazu werden die Messwerte der Globalstrahlung und
Modultemperatur (G, Tmod) unter den verschiedenen Umgebungsbedingun-
gen auf die erforderlichen Bedingungen (Gkorr, Tmod,korr) umgerechnet. Die
Ergebnisse dieser Korrektur stellen die korrigierten Werte von Strom und
Spannung ( Ikorr,Ukorr) dar. Um die Korrektur der IU-Kennlinie durchzu-
führen, gibt es verschiedene Verfahren.31 Grundlage der Korrekturverfah-
ren ist das im Rahmen der Planung von Mars- und Venusmissionen entwi-
ckelte Verfahren zur Vorhersage des Energieertrags von Siliciumsolarzellen
in der Raumfahrt. 42 Ein Vergleich der Messwerte der gemessenen Leistung
Pmpp mit dessen korrigierten ge�lterten Werten über einen Zeitraum von
fünf Tagen ist in Gra�k 2.12 beispielhaft dargestellt.
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Abbildung 2.12: Diese Gra�k zeigt den Vergleich der Messwerte des Pmpp

mit dessen korrigierten aussortierten Werten über einen realen zeitlichen
Verlauf. Die schwarzen Punkte zeigen die zehnminütigen Messwerte des
Pmpp. Die nach der Ausführung der beschriebenen Aussortierung und der
Korrektur auf Standard-Testbedingungen (siehe Kapitel 2.3.2) verbleiben-
den Werte sind durch rote Punkte dargestellt

Im Rahmen dieser Arbeit wurde als Korrekturverfahren das auf die
Blässer Methode7 zurückgehende Verfahren leicht variiert nach IEC 60891 18
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verwendet. Gleichung 2.5 zeigt dabei die von der IEC Methode abgeleite-
te Korrekturgleichung für den Temperatur- und Einstrahlungskorrigierren
Strom Ikorr. Gleichung 2.6 zeigt die Gleichung zur Bestimmung der entspre-
chend korrigierten Spannung Ukorr.

Ikorr =
Gkorr

G
[I + a(Tmod,korr � Tmod)] (2.5)

Ukorr = U + b(Tmod,korr � Tmod) + aln
�

Gkorr

G

�
(2.6)

Dabei ist der zu bestimmende Koef�zient a der absolute Temperaturkoef�-
zient des Kurzschlussstroms ISC, b der absolute Temperaturkoef�zient der
Leerlaufspannung UOC und a dessen absoluter Einstrahlungskoef�zient.
Das Korrekturverfahren nach IEC 60891 enthält sowohl einen Kurvenkor-
rekturfaktor als auch den internen seriellen Widerstand des PV-Moduls RS.
Da sich sowohl RS als auch der Kurvenkorrekturfaktor aus Outdoormes-
sungen nicht mit hinreichender Genauikeit bestimmt lassen, werden diese
Größen im Rahmen dieser Arbeit bei der Korrektur nicht betrachtet.

2.4 Gebrauchsdaueranalytik

2.4.1 Degradationsseffekte

Mit zunehmender Betriebsdauer kann bei PV-Modulen deren Wirkungs-
grad und damit deren Leistung sinken. Dieser Alterungseffekt hat sehr
viele verschiedene Ursachen, die sich auf die einzelnen Komponenten ei-
nes PV-Moduls beziehen. Diese Komponenten gehen in eine unbeschreib-
liche Detaillierung über, die nicht de�nierbar ist. Zum einen können sich
die Auswirkungen auf sehr unterschiedliche Komponenten oder Details
von Komponenten beziehen. Zum anderen ist die Gesamtzahl der Ein�üs-
se, die diese Auswirkungen verursachen können nicht de�nierbar. Daher
ist es wichtig, die Faktoren zu bestimmen, die nach dem derzeitigen wis-
senschaftlichen Stand die größten Auswirkungen auf die Leistungsdegra-
dation haben. Ein weiterer Faktor ist jedoch zudem die Messbarkeit dieser
Faktoren. Daher ist es notwendig Faktoren zu de�nieren, die zur weiteren
Untersuchung betrachtet werden.

Einen wesentlichen Beitrag zur Degradation leistet die Temperatur zur
Beschleunigung von Prozessen.23, 27, 26Wesentliche Ein�ussfaktoren auf die
Degradation haben zudem die Feuchtigkeit und die Solarstrahlung (vor al-
lem bei höheren Frequenzen im UV-Strahlungsbereich), aber auch der Salz-
gehalt, der vor allem an meeresnahen Umgebungen eine bedeutende Rolle
spielt. 47 Auch andere natürliche Faktoren wie mechanische Belastungen
durch Hagel oder Schneefall haben deutliche Ein�üsse auf einen rapiden
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Einbruch. 4 Jedoch können nicht alle Faktoren in einer möglichst allgemei-
nen Betrachtung berücksichtigt werden.

Daher wurde im Rahmen dieser Arbeit ein Fokus auf die klimatischen
Faktoren Temperatur, Feuchtigkeit und UV-Solarstrahlung gelegt.

2.4.2 Temperaturabhängigkeiten nach dem Arrhenius Modell

Die Arrhenius Gleichung wurde 1889 von Svante Arrhenius (1859-1927)
aufgestellt und beschreibt ein für viele physikalische Prozesse zutreffendes
Modell für die quantitative Beschreibung der Temperaturabhängigkeit. Sie
bezieht sich auf die Reaktionsgeschwindigkeit bei chemischen Umwand-
lungsprozessen, kann aber auch zur Beschreibung von temperaturabhän-
gigen Diffusions- und Permeationsvorgängen angewandt werden. 53

Nach Arrhenius gilt für die Reaktionsgeschwindigkeitskonstante k:

k = Ae� Ea
RT (2.7)

Dabei ist A der Frequenzfaktor, Ea die Aktivierungsenergie, R die allge-
meine Gaskonstante (8, 314 J

molK) und T die Temperatur (in K). Ein Verlauf
des Frequenzfaktors ist in Gra�k 2.13 dargestellt. Der für k maximal er-
reichbare Werte liegt zwar bei dem Frequenzfaktor A. Jedoch liegt dabei
die Temperatur meist in sehr hohen Bereichen, die in der Natur praktisch
nicht vorkommen. Unter natürlichen Bedingungen ist daher eine stark zu-
nehmende Beschleunigung der physikalischen und chemischen Prozesse
bei Erhöhung der Temperatur zu beobachten.

Abbildung 2.13: Zusammenhang der Reaktionsgeschwindigkeit k und der
Reaktionstemperatur T nach dem Arrhenius Modell. 12 Die linke Gra�k
zeigt dabei den Verlauf von k für uneingeschränkte Temperaturen. Die
rechte Gra�k zeigt den Verlauf der Reaktionsgeschwindigkeit im Bereich
der Temperaturen, die auch praktisch in der Natur vorkommen

Analog zur Temperaturabhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit von
chemischen Umwandlungsprozessen kann nun auch die Temperaturab-
hängigkeit der Löslichkeitskoef�zienten S, Permeationskoef�zienten P und
Diffusionskoef�zienten D in guter Näherung durch das Arrhenius Modell
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beschrieben werden:40

S = ASe
� HS
RT (2.8)

P = APe
� EP
RT (2.9)

D = ADe
� ED
RT (2.10)

Dabei sind AS, AP und AD empirische Konstanten, HS die Sorptionsenthal-
pie, EP die Aktivierungsenergie der Permeation und ED die Aktivierungs-
energie der Diffusion.

2.4.3 Phänomenologische Modellierung der Leistungsdegradati-
on

Eine Berücksichtigung aller Ein�üsse auf die Leistungsdegradation aus dem
chemischen und physikalischen Bereich ist aufgrund ihres unbeschreiblich
großen Umfanges nicht machbar. Daher �ndet wie in Absatz 2.4.1 beschrie-
ben, eine phänomenologische Modellierung der Leistungsdegradation in
Abhängigkeit der klimatischen Faktoren Temperatur T, relative Feuchtig-
keit rH und Globalstrahlung G statt. Im Folgenden werden einige der der-
zeit bestehenden Modelle zur phänomenologischen Modellierung der Leis-
tungsdegradation diskutiert.

2.4.3.1 Modelle aus der Literatur

Modell 1

Ein erstes Modell (Jorgensen) beschreibt eine Abhängigkeit der Leistungs-
degradation dP

dt von den ausgewählten klimatischen Faktoren: 23

dP
dt

= kUV (GUV (t)) nexp
�

� E
RT(t)

�
exp[krH rH (t)] (2.11)

Dabei wird bereits in diesem Modell für die Globalstrahlung nur der Ein-
�uss der UV-Globalstrahlung GUV berücksichtigt. R ist dabei die Gaskon-
stante, E die Aktivierungsenergie und kUV sowie krH sind zu bestimmende
Konstanten.

Ein wesentlicher Nachteil dieses Modells ist bei der Modellierung der
Leistungsdegradation bei Nacht zu sehen. Da es zur Nachtzeit keine we-
sentliche Globalstrahlung auf die Erde gibt, de�niert dieses Modell, dass es
nachts praktisch keine Leistungsdegradation gibt. Jedoch zeigen die Innen-
bewitterung bei hoher Luftfeuchtigkeit und ohne Bestrahlung (siehe Kapi-
tel 4.2) deutlich, dass auch zu dieser Zeit ein sehr wesentlicher Anteil der
Leistungsdegradation statt�nden kann.
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Modell 2

Um eine unabhängige Betrachtung der Abhängigkeit der Leistungsdegra-
dation von der Globalstrahlung und der Luftfeuchtigkeit zu schaffen wur-
de ein weiteres Modell de�niert: 27

dP
dt

= kUV (GUV (t)) nexp
�

� EUV

RT(t)

�
+ krH rH (t)exp

�
� Eaq

RT(t)

�
(2.12)

Neben der Unabhängigkeit der Globalstrahlung von der Luftfeuchtigkeit
wurde hierbei der Einbezug der Luftfeuchtigkeit verändert. Während die-
se in dem in Gleichung 2.11 beschriebenen Modell einen exponentiellen
Ein�uss auf die Degradation zeigt, wurde dieser hier linear. Dazu werden
auch die Aktivierungsenergie für Prozesse abhängig von der Globalstrah-
lung EUV und die Aktivierungsenergie für Prozesse abhängig von der rela-
tiven Luftfeuchtigkeit ErH differenziert betrachtet.

Modell 3

Ein weiteres Modell stellt eine Erweiterung der Abhängigkeit der Leis-
tungsdegradation dar: 26

DP =
w

å
i= 1

�

ADt iexp
�

� EA

RTi

�

+ BDt i f (rH ) iexp
�

� EB

RTi

�

+ CDt i G
n
UV ,iexp

�
� EC

RTi

�

+ DDt i f (DT) iexp
�

� ED

RTi

�

+ EDt i f (P) i fp(rH ) iexp
�

� EE

RTi

�

+ FDt i f (S) i fp(rH ) iexp
�

� EF

RTi

�

+ ...+ XDt i G
n
UV ,i f (X) iexp

�
� EX

RTi

��

(2.13)

Neben der UV-Globalstrahlung GUV und der relativen Luftfeuchtigkeit rH
erweitert dieses Modell die Abhängigkeit der Leistungsdegradation DP um
den Temperaturwechsel, der durch die Funktion f (DT) dargestellt ist, um
die potentialinduzierte Degradation, welche durch die Funktion f (P) fp(rH )
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dargestellt ist, sowie um den Salzgehalt, welcher durch f (S) fp(rH ) darge-
stellt ist. Es sind weitere mögliche Degradationsprozesse und Synergien in
diesem Modell als Option einbezogen worden. Die Aktivierungsenergien
EA ...EX sowie die Konstanten A...X unterscheiden sich für jeden Ein�uss-
faktor.

In den vorherigen Modellen hatte die relative Luftfeuchtigkeit einmal
exponentielle, sowie einmal lineare Ein�üsse auf die Leistungsdegradati-
on. Dieses Modell de�niert diese Abhängigkeit noch nicht genauer und
beschreibt sie daher als eine Funktion f (rH ).

2.4.3.2 Entwicklung eines neuen Modells

Es ist klar erkennbar, dass von den betrachteten Modellierungsansätzen
Gleichung 2.13 unter detaillierter Betrachtung der klimatischen Ein�üsse
die genauesten Angaben über die Außenbedingungen gibt. Jedoch ist es
mit den derzeit verfügbaren Daten nicht möglich sämtliche zur Modellie-
rung benötigten Koef�zienten zu bestimmen. Es ist jedoch auch nicht mög-
lich für die klimatischen Messdaten den Verlauf zwischen zwei tatsächlich
vorhandenen aufeinanderfolgenden Leistungsmesswerten zu �nden. Ge-
nauso sollte aufgrund verschiedener Zwischenfälle an verschiedenen Or-
ten auch nicht von einer konstanten Zeit zwischen den Messwerten ausge-
gangen werden. Daher wurde im Rahmen dieser Arbeit ein neues Modell
entwickelt, das als Grundlage eine Kombination der oben beschriebenen
Ansätze verwendet.

Es beruht wie alle zuvor beschriebenen Modelle auf einer Temperatu-
rabhängigkeit nach dem Arrhenius Modell sowie auf eine Abhängigkeit
von der UV-Globalstrahlung. Die Einbeziehung der relativen Luftfeuch-
tigkeit wurde durch eine Datenanalyse der im Rahmen dieser Arbeit vor-
handenen Messdaten neu de�niert. Während das Verhalten der relativen
Feuchte in Modell 1 (Gleichung 2.11) noch durch ein exponentielles Verhal-
ten f (rH ) = exp[krH rH ] de�niert war, 23 und in Modell 2 (Gleichung 2.12)
durch ein lineares Verhalten f (rH ) = krH rH ,27 wurde im Rahmen dieser
Arbeit eine neue De�nition durch ein kobisches Verhalten durchgeführt:

f (rH ) = brH m (2.14)

Mit diesen Grundlagen ergab sich durch die Kombination der diskutier-
ten Modelle sowie der Einbindung des kobischen Verhaltens der relativen
Feuchte ein neues im Rahmen dieser Arbeit verwendetes Modell, welches
in Gleichung 2.15 dargestellt ist.

DP = aGn
UV exp

�
� Ea

RT

�
Dt + brH mexp

�
� Eb

RT

�
Dt (2.15)

Gleichung 2.15 gibt damit die Leistungsdegradation über einen Zeitraum
Dt an. Während diesen Zeitraums sind neben der zu bestimmenden Ko-
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ef�zienten a, b, n, m, der Aktivierungsenergien Ea und Eb auch die UV-
Globalstrahlung GUV , die Umgebungstemperatur T sowie die relative Luft-
feuchtigkeit rH konstant. Um die Leistungsdegradation zu betrachten muss
daher ein Verlauf über einen längeren Zeitraum Dtgesamt = å w

i= 1 Dt i be-
trachtet werden, welcher aus w Teilen besteht. Dabei variieren zudem die
klimatischen Faktoren, weshalb der in Gleichung 2.16 dargestellte Weg zur
Modellierung der Leistungsdegradation als Basis verwendet werden kann.

DPtgesamt =
w

å
i= 1

�
aGn

UV ,iexp
�

� Ea

RTi

�
Dt i + brH m

i exp
�

� Eb

RTi

�
Dt i

�
(2.16)

Jedoch können bei dem in Gleichung 2.16 beschriebenen Weg zur Model-
lierung der Leistungsdegradation unter extremen Bedingungen auch Berei-
che erreicht werden, welche im negativen Bereich liegen (siehe Abb. 2.14).
Um dies zu umgehen wurde eine weitere Umformung des Modells getä-
tigt. In diesem wird der Startwert der Simulationen auf DPi= 0 = 1 = 0%
Leistungsdegradation festgelegt. Jeder weitere Teil der Leistungsdegrada-
tion �ndet in Bezug auf dessen Vorgänger im prozentualen Rückganges
statt. Dieses Vorgehensweise ist in Gleichung 2.17 beschrieben:

DPtgesamt =
w

Õ
i= 0

f DPi + 1g (2.17)

Gleichung 2.15 eingesetzt ergibt

DPtgesamt =
w

Õ
i= 0

�
aGn

UV ,iexp
�

� Ea

RTi

�
Dt i + brH m

i exp
�

� Eb

RTi

�
Dt i + 1

�
(2.18)

Ein Vergleich der beiden Modellierungsansätze ist in Abbildung 2.14 dar-
gestellt.
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Abbildung 2.14: Vergleich des Ansatzes zur Modellierung der Leistungs-
degradation nach Gleichung 2.16 als Summe mit dem Ansatz zur Model-
lierung der Leistungsdegradation nach Gleichung 2.18 als Produkt



Kapitel 3

Außenbewitterung

3.1 Aufbau

Als Grundlage der im Rahmen dieser Arbeit benötigten Daten sind die
durch eine Außenbewitterung aufgezeichneten Messdaten an den Modu-
len sowie an dem selben Ort aufgezeichneten Klimadaten erforderlich. Der
schematische Messaufbau im Freibewitterungsteststand ist in Gra�k 3.1
dargestellt. Der Messaufbau ist dabei untergliedert in getrennte Messsyste-
me. Dabei werden die meisten Klimadaten mehrfach erfasst und in einem
einminütigen Intervall unabhängig voneinander aufgezeichnet. Die Wind-
daten werden an einem 3D-Anemometer im Sekundentakt dokumentiert.
Zur Messung der PV-Moduldaten sind jeweils mindestens drei Module je-
des betrachteten PV-Modultyps in Freiburg Richtung Süden exponiert (sie-
he Abbildung 3.2). Eine genaue Beschreibung der PV-Modultypen ist in
Tabelle 2.1 dargestellt. Die Module sind stets in einem gewissen Abstand
zueinander montiert, um eine gleichmäßige Hinterlüftung zu gewährleis-
ten. Ohne eine solche Hinterlüfting, ist ein klarer Anstieg der Modultem-
peratur zu beobachten (vgl. Kapitel 5.1.6). Die Neigung des Teststandes
liegt bei einem Winkel von n = 45� , die geogra�sche Breite des Ortes ist
b = 48, 009� , die geogra�sche Länge l = 7, 835� . Der Teststand ist nach
Süden ausgerichtet, womit der Azimut Winkel = 0� ist. Dabei werden
alle zehn Minuten von den im Rahmen dieser Arbeit betrachteten expo-
nierten PV-Modulen IU-Kennlinien aufgezeichnet. Zur Messung der Tem-
peraturen der PV-Modulrückseiten und der Referenzzelle sind an jedem
Modul mindestens zwei Widerstandsthermometer (Pt100) angebracht. Die
PV-Module werden über eine variable Last gesteuert, welche neben der
Messung der IU-Kennlinien die Module zwischen den Messungen im MPP
hält.

27
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Abbildung 3.1: Darstellung des schematischen Messaufbaus der Außenbe-
witterung in Freiburg 61

Abbildung 3.2: Aufbau der im Rahmen dieser Arbeit betrachteten Außen-
bewitterungen in Freiburg. Die PV-Module sind dabei in Richtung Süden
bei einer Neigung von n = 45� exponiert. 61 Die geogra�sche Breite des
Ortes ist b = 48, 009� , die geogra�sche Länge l = 7, 835�
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Abbildung 3.3: Aufzeichnung der Messwerte für die Aufzeichnung einer
IU-Kennlinie. Dabei wird in 31 Schritten bei einem Strom I=0 angefangen
diesen Schritt für Schritt zu einer Spannung von U=0 zu bringen

3.1.1 Datenaufzeichnung

Um eine IU-Kennlinie zu messen, wird stets vor deren Messung die Leer-
laufspannung Uocdes PV-Moduls bestimmt. Dazu wird die Last abgeschal-
tet, und nach einer Wartezeit von 1 Sekunde wird Uoc gemessen. Danach
wird die Last wieder eingeschaltet und die gemessene Uoceingestellt. Nach
einer Messung von Spannung und Strom beginnt die eigentliche Messung
der IU-Kennlinie. Dazu wird in weiteren 30 Schritten DU = Uoc

30 nach je-
weils einer Wartezeit von 0,2 Sekunden der zugehörige Strom I gemessen.
Der Ablauf ist in Abbildung 3.3 dargestellt.

Die Datenaufzeichnung wurde stets verbessert. Seit 2010 wird sowohl
zu Beginn als auch direkt nach jeder Messung einer IU-Kennlinie die aktu-
elle Globalstrahlung gemessen. Daraus wird deren Schwankung während
der Messung einer IU-Kennlinie als Qualitätsmerkmal ausgegeben. Diese
Schwankung der Globalstrahlung wird bei jedem Messwert dokumentiert.
Bei einer größeren Schwankung wird dadurch ersichtlich ob während der
Messung einer IU-Kennlinie eine vorbeiziehende Wolke (o.ä.) das Resultat
verfälschte. Eine Aussortierung solcher Unsicherheiten ist damit möglich.
Da dies erst seit 2010 möglich ist, sind die Abweichungen der Pmpp Mess-
werte ab diesem Zeitpunkt geringer und ein klarerer Verlauf ist erkennbar.
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tes der maximalen Leistung

Bestimmung des Punktes Maximaler Leistung

Da bei dem beschriebenen Messprogramm einzelne Punkte der IU-Kennlinie
gemessen werden und nicht die gesamte IU-Kennlinie, ist es notwendig ei-
ne polynomische Anpassung durchzuführen, um den tatsächlichen Punkt
maximaler Leistung zu bestimmen. Dazu wird wie in Gra�k 3.4 darge-
stellt eine polynomische Anpassung durchgeführt, um den Punkt maxima-
ler Leistung (MPP) zu approximieren. Die Leistung an diesem Punkt wird
als Pmpp beschrieben.

3.1.2 Potential für Messungenauigkeit und Störgrößen

Um die potentielle Ungenauigkeit der Messverfahren zu analysieren, wird
im Folgenden eine Übersicht über quanti�zierbare und nicht quanti�zier-
bare Messungenauigkeiten des Messsystems dargestellt. Manche Effekte
können nicht direkt gemessen werden. Da sich ihr Ein�uss jedoch auf die
Messergebnisse auswirkt, wird ihre potentielle Auswirkung beschrieben.

Strom und Spannung

Laut Herstellerangaben der variablen Last beträgt die Messungenauigkeit
hierbei jeweils maximal 0,2%, also maximal DI = 20mA und DU = 200mV.13
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Modultemperatur

Laut Herstellerangaben des Datenloggers, welcher die gemessene Span-
nung in ein digitales Signal umwandelt, beträgt die Messungenauigkeit
hier 0,05%.2 Jedoch wird die Modultemperatur zwar an verschiedenen Punk-
ten in der Mitte des PV-Moduls gemessen. Allerdings ist die Temperatur-
verteilung auf der Modul�äche nicht homogen. Je nach PV-Modultyp, Um-
gebungstemperatur, Einstrahlung oder Windgeschwindigkeit ist die Tem-
peratur am Rand des Moduls verschieden zu der Temperatur in deren Mit-
te.

Einstrahlung

Laut Herstellerangaben liegt die Messungenauigkeit der Einstrahlungsmes-
sung mit dem Pyranometer bei 0,5%.25

Zeit

Die Uhrzeiten, unter der die verschiedenen Messsysteme Daten erfasst ha-
ben zeigten teilweise Abweichung von bis zu 2 Minuten.

Umbau des Teststandes

Während der Außenexposition wurden die PV-Module teilweise für Zwi-
schenuntersuchungen abgebaut. Es ist möglich, dass mit dem Wiederauf-
bau nicht die selben Expositionsbedingenungen hergestellt wurden. Es sind
dabei Abweichungen beim Abstand zu den benachbarten Modulen sowie
der Anbringung der Messaparaturen möglich, was z.B. Ein�uss auf die
Messergebnisse der Modultemperatur zeigen könnte.

Re�exion

Vormittags und nachmittags treten Einfallswinkel 6= 0� des Sonnenlichts
auf die nicht nachgeführten PV-Module auf. Durch die Re�exion der Son-
nenstrahlung an der Ober�äche kann dadurch ein Leistungsverlust eintre-
ten.

Spektrum der Solarstrahlung

Die spektrale Fehlanpassung wirkt sich wie in Kapitel 2.2.3 beschrieben ne-
gativ auf die Wiederholbarkeit der Wirkungsgradmessung von PV-Modulen
aus. Um den Ein�uss dieser Fehlanpassung abzuschätzen, müsste das Son-
nenspektrum für verschiedene Umgebungsbedingungen berechnet werden.
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Hystereseeffekte

Die Wärmeleitung durch die Rückseite des PV-Moduls bewirkt eine Verzö-
gerung der Anpassung der Temperatur am Sensor. Daher kann aufgrund
einer starken Aufheizung der PV-Module die an der Rückseite gemessene
Modultemperatur von der Temperatur im inneren der Zelle abweichen.

3.1.2.1 Verteilung der Modultemperaturen

Die Werte der jeweilige Modultemperatur werden benötigt um eine Kor-
rektur der IU-Kennlinien auf einen vergleichbaren Wert durchzuführen (sie-
he Kapitel 2.3.2). Diese Werte können entweder durch deren Messung an
den betrachteten PV-Modulen oder deren Modellierung (siehe Kapitel 5.1)
ermittelt werden. Für die im Rahmen dieser Arbeit betrachteten PV-Module
wurde stets die Modultemperatur parallel an verschiedenen Punkten der
PV-Module durch PT100 Sensoren gemessen. Abbildung 3.5 zeigt dazu den
Anbau der PT100 Sensoren an einem in Freiburg exponierten c-Si Referenz-
modul. Um die Auswirkungen dieser Sensoren auf die Modultemperatur
zu untersuchen, wurden Infrarotbilder von den exponierten PV-Modulen
erstellt (siehe Abbildung 3.5 und Abbildung 3.6). Diese zeigen deutlich,

Abbildung 3.5: Zur genauen Messung der Modultemperatur wurden an
verschiedenen Punkten der PV-Module PT100 Sensoren angebracht. Die
linke Gra�k zeigt dazu die Anbringung der PT100 Sensoren an einem c-Si
Referenzmodul. Dabei sind zwei Sensoren in der Mitte einer Zelle, ein Sen-
sor zwischen zwei Zellen jeweils im Mittelbereich des Moduls angebracht.
Die rechten Gra�ken zeigen die dazu aufgenommenen Infrarotbilder von
der Rückseite (rechts oben) und der Vorderseite (rechts unten) des Moduls
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dass an den Punkten, an denen die PT100 Sensoren montiert sind, sowie
an den Punkten, an denen eine Abklebung für den Verlauf der Kabel statt-
gefunden hat, deutlich höhere Modultemperaturen zu beobachten sind.
Daher scheint die gemessene Modultemperatur für den Fall hoher Global-
strahlungswerte an den Messpunkten höher zu sein als an den restlichen
Punkten. Damit ist auch bei der Messung der Modultemperatur von einer
nicht zu unterschätzenden Messungenauigkeit auszugehen.

Gra�k 3.6 zeigt dazu noch weitere Infrarotbilder, welche durch einen
Gesamtanblick des Außenbewitterungsaufbaus in Freiburg einen Vergleich
der Modultemperaturen ermöglichen. Es kann hier neben den innerhalb ei-

Abbildung 3.6: Die Infrarotbilder der Rückseite (links) und der Vorderseite
(rechts) des Gesamtaufbaus der im Rahmen dieser Arbeit betrachteten in
Freiburg exponieren PV-Module an einem Tag mit hoher Globalstrahlung
zeigen einen klaren Unterschied der Modultemperaturen

ner Modulober�äche variierenden Modultemperaturen zudem einen deut-
lichen Unterschied der durchschnittlichen Modultemperatur für verschie-
dene Modultypen beobachtet werden. Für die im Rahmen dieser Arbeit
betrachteten a-Si triple junction PV-Module scheint die Modultemperatur
deutlich höher zu sein als bei den anderen in Gra�k 3.6 dargestellten PV-
Modulen. Daher ist es wichtig auch bei der Modellierung der Modultem-
peratur (siehe Kapitel 5.1) eine klare Unterscheidung der verschiedenen
Modultypen durchzuführen.

3.1.2.2 Dämmungsschicht während der Blütezeit

Wenn ihm Frühling während der Blütezeit kein regelmäßiger Niederschlag
statt�ndet, bildet sich mehr und mehr eine Dämmungsschicht auf der Mo-
dulobe�äche, welche durch die Blüten verursacht wird. Diese ist in Gra-
�k 3.7 für die im Rahmen dieser Arbeit betrachteten Expositionen in Frei-
burg abgebildet. Durch das Abputzen der Dämmungsschicht an einer klei-
nen Ober�äche kann die Auswirkung dieser Dämmungsschicht dargestellt
werden. Es ist dabei festzustellen, dass bei einer Fernansicht der Ein�uss
der Dämmung viel größer erscheint als bei einer näheren Ansicht. Da in Ex-
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Abbildung 3.7: Dämmungsschicht während der Blütezeit

tremfällen diese Schicht jedoch sehr starke Auswirkungen auf die Leistung
der Module haben kann, ist diese Dämmungsschicht als mögliche Störgrö-
ße zu betrachten.

Ein Beispiel für einen solchen Extremfall dieser Störgröße wurde in Po-
zo Izquierdo (Kanarische Inseln) gemessen.44 Der erste Regen hatte dort
erst nach einer Exposition über acht Monate stattgefunden. Zuvor hatten
sich aus der Umgebung alle Arten von Staub auf dem Modul abgesetzt. In
Abbildung 3.8 ist der dadurch stattgefundene Leistungsrückgang darge-
stellt, der durch den darauf folgenden Regen wieder normalisiert wurde.

3.1.2.3 Schatten bei Strahlungseinfall zur Winterzeit

Zur Winterzeit ist die Lage der Sonne tiefer als zur Sommerzeit. Dies kann
zur Auswirkung haben, dass bereits zu den frühen Nachmittagszeiten Teile
von tief montierten PV-Module im Schatten liegen (siehe Abbildung 3.9).
Teilweise auftretende extreme Abfälle der Leistung von den in Freiburg
exponierten a-Si/a-Si- und a-Si single junction PV-Modulen während der
Winterzeit sind daher auf deren tiefe Montagelage zurückzuführen (siehe
Abbildung 3.1).
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Abbildung 3.8: Der Verlauf des Leistungsrückgangs DPmpp aufgrund der
ansteigenden Dämmungsschicht wurde in Pozo Izquierdo (Kanarische In-
seln) gemessen.44 Nach kurzer Regenzeit kommt die Leistung wieder auf
ihren Ausgangswert zurück

Abbildung 3.9: An einem sonnigen Tag im Dezember 2011 wurde gegen 14
Uhr Schatten bei tief montierten PV-Modulen beobachtet (links: a-Si/a-Si,
rechts: a-Si single junction)
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3.2 Auswertung

3.2.1 Korrektur und Aussortierung der Messwerte

Um einen aussagekräftigen Verlauf von Messwerten über einen langen Zeit-
raum darzustellen, ist im ersten Schritt eine Aussortierung und eine dar-
auffolgende Korektur wie in Kapitel 2.3.2 beschrieben notwendig.

Die hierzu benötigten Koef�zienten a, b und a wurden durch Außen-
bewitterungsmessungen ermittelt. 29 Sie gelten im Zeitraum der Mitteleu-
ropäischen Zeit (MEZ) zwischen 11 Uhr und 13 Uhr. Die Koef�zienten a
und b wurden aus der Leerlaufspannung, der Koef�zient a anhand des
Kurzschlussstroms bestimmt. Die in Tabelle 3.1 dargestellten Werte wer-
den im weiteren Verlauf der Arbeit für die in Kapitel 2.3.2 beschriebenen
Korrekturen der Messwerte der betrachteten PV-Module verwendet.

Modultyp a/ A
oC b/ V

oC a/ V

a-Si single junction 0,00016 -0,0634 0,215
a-Si/a-Si tandem 0,00010 -0,0701 0,301
a-Si/ m-Si micro-morph 0,00020 -0,2021 0,999
a-Si triple junction 0,00059 -0,0759 0,322
CIS 1 0,00015 -0,1329 0,822
CIS 2 0,00026 -0,1180 0,646
CdTe 0,00011 -0,2220 0,989
c-Si Referenzmodul 0,00065 -0,1417 0,538

Tabelle 3.1: Koef�zienten zur Korrektur von IU-Kennlinien auf Standard-
Testbedingungen für die im Rahmen dieser Arbeit betrachteten PV-
Module 29

Ein Vergleich der Messwerte nach entsprechender Filterung mit den
Werten nach einer zusätzlichen Korrektur ist in Gra�k 3.10 dargestellt. Wei-
ter ist dort der Verlauf dieser ge�lterten und korrigierten Messwerte dar-
gestellt nach einer zusätzlichen Division durch eine c-Si Referenz, mit wel-
cher genauso eine Filterung und deren Korrektur stattfand (Genaueres sie-
he Kapitel 2.3.2). Um die Verläufe klarer darzustellen wurde zudem stets
ein täglicher Mittelwert aus den Ergebnissen des vorherigen Schrittes ge-
bildet (siehe Gra�k 3.10 rechts unten). Die betrachteten Werte des Pmpp der
PV-Module sind dabei zudem auf die vergleichbare Größe 1 m2 normiert.

Die Division durch die Leistung Pmpp der c-Si Referenz gibt ein klareres
Vergleichsbild. Zum einen werden durch diese Division manche Messun-
genauigkeiten, die durch schnelle Änderung der klimatischen Bedingun-
gen verursacht werden, aussortiert. Dies ist darauf zurückzuführen, dass
der Effekt sowohl auf das betrachtete PV-Modul als auch auf die Refe-
renz einen vergleichbaren Ein�uss hat. Zum anderen werden (vor allem für



KAPITEL 3. AUSSENBEWITTERUNG 37

01.07.2009

01.01.2010

01.07.2010

01.01.2011

01.07.2011

40

60

80

100

120
  Verlauf der CIS 1 P

MPP
 Messungen nach

Aussortierungen 

 

P
M

P
P
 / 

W
m

-2

01.07.2009

01.01.2010

01.07.2010

01.01.2011

01.07.2011

40

60

80

100

120
  Verlauf der CIS 1 P

MPP
 Messungen nach

Aussortierungen 
Korrektur  

 

P
M

P
P
 / 

W
m

-2

01.07.2009

01.01.2010

01.07.2010

01.01.2011

01.07.2011

40

60

80

100

120

  Verlauf der CIS 1 P
MPP

 Messungen nach

Aussortierungen 
Korrektur 
Division: P

MPP
 (CIS 1) / P

MPP
 (c-Si)  

 

P
M

P
P
 [W

m
-2
] /

 P
M

P
P
 (

cS
i-R

ef
) 

[W
m

-2
] *

 1
00

01.07.2009

01.01.2010

01.07.2010

01.01.2011

01.07.2011

40

60

80

100

120
� � � � � � � ! � � � � � � 	 � � � � � �


 � �

� 
 � � � ! � � � � � � � � �

� ! � � � �  � � � ! � � � � �

� � � � � �  ! � � �


 � " � � � � � � � �


 � �

� � 	 � � � � � � � � �


 � �

� � � � � � � �

� $ � � � � � � � � 
 �   � � # � �  

�




	






�
�



�

�
�

�
�

�
�




	






�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�



�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

Abbildung 3.10: Schrittweise Darstellung der Korrektur und Aussortierung
der Pmpp Messungen bei Außenbewitterungen. Im ersten Schritt fanden da-
bei nur Aussortierungen statt (links oben, Genaueres siehe Kapitel 2.3.2),
im zweiten Schritt zudem eine Korrektur (rechts oben, Genaueres siehe
Kapitel 2.3.2). Im dritten Schritt fand weiter eine Division durch die c-Si
Referenz statt (links unten), im vierten Schritt wird zudem täglich ein Mit-
telwert aus den Werten des dritten Schrittes gebildet (rechts unten)

CIS-Module) die Unterschiede des Verlaufs zwischen Sommer und Winter
durch die Parallelen bei der betrachteten c-Si Referenz und dem betrach-
teten Dünnschicht-PV-Modul korrigiert. Es ist jedoch auch erkennbar, dass
auch bei der c-Si Referenz eine Degradation der Leistung Pmpp statt�ndet
(vgl. Abb. 3.20). Der entsprechende Effekt für die Dünnschicht-PV-Module
wird durch diese Division damit vernachlässigt. Daher ist für die Bestim-
mung der Leistungsdegradation diese Division nicht sinnvoll. Für den Ver-
gleich des Verlaufs der verschiedenen Betrachteten Module wird diese Di-
vision jedoch verwendet, um den Vergleich deutlicher zu machen.

3.2.2 Stabilisierung bei Außenexposition nach langzeitiger ge-
schützter Lagerung

Wenn keine Vorbehandlung der Dünnschicht-PV-Module vor Beginn der
Außenexposition stattgefunden hat sind verschiedene Effekte der Stabili-
serung zu beobachten. Um diese Effekte genauer zu untersuchen wurden
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während der Anfangszeit der Außenexposition bis Januar 2011 Dünnschicht-
PV-Module, welche zum einen des gleichen Typs sind wie die exponier-
ten, zum anderen auch zur Gleiche Zeit hergestellt wurden, im geschütz-
ten Rahmen gelagert. Dies fand unter den Bedingungen statt, dass diese
keine Einstrahlung oder andere Bedingungen der Außenbewitterung ver-
spürt hatten. Ab Januar 2011 fand eine Exposition jeweils eines Moduls pro
Typ unter den selben Bedingungen statt.

Um einen aussagekräftigen Vergleich mit den bereits über längere Zeit
exponierten Module darzustellen, wurde zur Auswertung das Verhältnis
der Entwicklung der Leistung der stabilisierenden Dünnschicht-PV-Module
Pmpp,stabilisierendzu zu den bereits über längere Zeit exponierten Dünnschicht-
PV-Modulen gleichen Typs Pmpp,re f erenzberechnet.

DPmpp =
�

Pmpp,stabilisierend(t)
Pmpp,re f erenz(t)

� c � 1
�

� 100% (3.1)

Da PV-Module gleichen Typs nicht unbedingt den selben Level an Leistung
liefern, wurde der Faktor c eingeführt um die Leistung der stabilisierten
PV-Module auf das Level der sich stablisierenden PV-Module zu korrigie-
ren:

c =
Pmpp,re f erenz(t ! ¥ )

Pmpp,stabilisierend(t ! ¥ )
(3.2)

Die daraus ermittelten Verläufe sind in Abbildung 3.11 für die im Rah-
men dieser Arbeit betrachteten a-Si Dünschicht-PV-Module, in Abbildung
3.12 für die betrachteten CIS Dünschicht-PV-Module und in Abbildung
3.13 für die betrachteten CdTe Dünschicht-PV-Module dargestellt. 61

Für die betrachteten a-Si PV-Module ist deutlich der in Kapitel 2.1.3.1
beschriebenen Staebler-Wronski-Effekt zu beobachten. Zu Beginn des Sta-
bilisierungsverhaltens zeigen alle a-Si Dünnschicht-PV-Module eine deut-
lich höhere Leistung Pmpp als im stabilisierten Status. Dabei zeigen die PV-
Module a-Si single junction und a-Si tripple junction zu Beginn des Stabi-
lisierungsverhaltens ca. 20%, die PV-Module a-Si / a-Si und a-Si / m-Si ca.
15 % mehr Leistung als die PV-Module im stabilisierten Status. Es dauert
jedoch unterschiedlich lange, bis die a-Si PV-Module einen stabilisierten
Status annehmen. Nach dem IEC Standard 6164621 gilt der Verlauf als sta-
bilisiert, wenn die Abweichung über längere Zeit im Rahmen von � 2%
der Schwankung liegt. Während diese zeitliche Stabilität von dem unter-
suchten a-Si / a-Si PV-odul bereits nach ca. zwei Monaten erreicht wurde,
wurde diese zeitliche Stabilität von den weiteren a-Si PV-Modulen nach ca.
fünf Monaten erreicht.

Während für die untersuchten a-Si PV-Module eine vergleichbare Ent-
wicklung stattfand, zeigten die zwei untersuchten CIS PV-Module gegen-
sätzliche Verhaltensweisen auf dem Weg zur Stabilisierung. Während CIS
1 zu Beginn des Stabilisierungsverhaltens ca. 3 % höhere LeistungPmpp als
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Abbildung 3.11: Stabilisierungsverhalten von a-Si Dünnschicht-PV-
Modulen bei Außenexposition im Vergleich zu Modulen gleichen Typs,
welche bereits für längere Zeit exponiert waren. Die Exposition der sich
stabilisierenden Module begann im Winter (Januar 2011) nach einer lang-
zeitigen Dunkellagerung

im stabilisierten Status zeigt, zeit CIS 2 zu Beginn des Stabilisierungsverhal-
tens ca. 7 % geringere Leistung als im stabilisierten Status. Das untersuchte
CIS 1 PV-Modul zeigt bereits nach ca. zwei Wochen einen stablisierten Zu-
stand; das CIS 2 Modul erreicht diesen Zustand nach ca. zwei Monate.

Für das untersuchte CdTe PV-Modul wurde der Stand der Stabilität
nach ca. vier Monaten erreicht.
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Abbildung 3.12: Stabilisierungsverhalten von CIS Dünnschicht-PV-
Modulen bei Außenexposition im Vergleich zu Modulen gleichen Typs,
welche bereits für längere Zeit exponiert waren. Die Exposition der sich
stabilisierenden Module begann im Winter (Januar 2011) nach einer
langzeitigen Dunkellagerung
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Abbildung 3.13: Entsprechendes Stabilisierungsverhalten von CdTe
Dünnschicht-PV-Modulen
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3.2.3 Außenexposition nach der Stabilisierung

Nach dem Abschluss der in Kapitel 3.2.2 diskutierten Stabilisierungszeit
der betrachteten Dünnschicht-PV-Module waren diese in den in diesem
Kapitel beobachteten Zeiträumen bereits ca. sechs Monaten exponiert und
damit bereits in einem stabilisierten Zustand. Im Folgenden wird damit
das Langzeitverhalten der betrachteten Dünnschicht-PV-Module und des-
sen Entwicklung untersucht. Dazu wird der Verlauf der korrigierten Leis-
tung Pmpp der in Freiburg exponierten Dünnschicht-PV-Module dargestellt.
Um dazu eine aussagekräftige Darstellung zu erhalten, wird in einem ers-
ten Schritt bei der Außenbewitterung eine Aussortierung mit einer dar-
aufhin ausgeführten Korrektur durchgeführt. Um nun die Betrachtung des
langzeitigen Verlaufs noch deutlicher darzustellen, wird noch eine Division
durch die c-Si Referenz durchgeführt (Genaueres in Kapitel 3.2.1). Um die
Darstellung vergleichbar zu machen, fand dabei eine Normierung auf eine
Modulgröße von 1 m2 statt. Zur deutlicheren Ansicht wurde ein Verlauf der
täglichen Mittelwerte dargestellt. Dabei zeigt Gra�k 3.14 die im Rahmen
dieser Arbeit betrachteten Dünnschicht-PV-Module mit a-Si Zellen. Die be-
trachteten CIS PV-Module werden in Gra�k 3.15 und die betrachteten CdTe
PV-Module in Gra�k 3.16 wiedergegeben.
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Abbildung 3.14: Verlauf der täglichen Mittelwerte der a-Si Pmpp Messungen
bei Außenbewitterung nach Korrektur und Division durch c-Si Referenz

Es ist zu beobachten, dass die betrachteten CIS PV-Module dabei einen
nahezu konstanten Verlauf der Pmpp Messungen bei Außenbewitterung nach
Division durch c-Si Referenz darstellen. Für das betrachtete CdTe PV-Modul
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Abbildung 3.15: Verlauf der täglichen Mittelwerte der CIS Pmpp Messungen
bei Außenbewitterung nach Korrektur und Division durch c-Si Referenz

jedoch wäre dieser Effekt eher ohne eine Division durch c-Si Referenz zu
beobachten sein. Die betrachteten a-Si PV-Module zeigen jedoch deutlich
den Ein�uss der saisonalen Effekte des Staebler-Wronski-Effekts (siehe Ka-
pitel 2.1.3.1). Für Dünnschicht a-Si PV-Module wird dieser Effekt als Anne-
aling Effect bezeichnet. Durch diesen Effekt liegt deren Leistung bei Som-
merzeiten deutlich niedriger als zu Winterzeiten.

Leistungsdegradation

Die Gra�ken 3.17 bis 3.20 stellen den in den Gra�ken 3.14 bis 3.16 darge-
stellten Verlauf der Leistung Pmpp in normierter Weise dar. Dabei wurde
der Mittelwert der korrigierten Werte aus dem ersten betrachteten Monat
der Außenexposition als Startwert ermittelt. Der weitere Verlauf gibt die
prozentuale Abweichung von diesem Startwert in der folgenden Exposi-
tionszeit wieder. Dabei wurde im Gegensatz zu Gra�ken 3.14 bis 3.16 in
den Gra�ken 3.17 bis 3.20 keine Division durch die c-Si Referenz durchge-
führt. Diese zeigen daher eine Darstellung der Leistungsdegradation, was
im Rahmen der in Kapitel 5.2 beschriebenen Modellierung der Leistunges-
degradation zur Validierung beitragen wird.
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Abbildung 3.16: Verlauf der täglichen Mittelwerte der CdTe Pmpp Messun-
gen bei Außenbewitterung nach Korrektur und Division durch c-Si Refe-
renz
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Abbildung 3.17: Diese Gra�k stellt den Ablauf der prozentualen Abwei-
chung von a-Si Pmpp Werten von dem Startwert des ersten Monats dar (Sep-
tember 2009)
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Abbildung 3.18: Diese Gra�k stellt den Ablauf der prozentualen Abwei-
chung von CIS Pmpp Werten von dem Startwert des ersten Monats dar (Sep-
tember 2009)
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Abbildung 3.19: Diese Gra�k stellt den Ablauf der prozentualen Abwei-
chung von CdTe Pmpp Werten von dem Startwert des ersten Monats dar
(September 2009)
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Abbildung 3.20: Diese Gra�k stellt den Ablauf der prozentualen Abwei-
chung von Referenz c-SiPmpp Werten von dem Startwert des ersten Monats
dar (September 2009)



Kapitel 4

Innenbewitterung

Verschiedene Arten der Innenbewitterung haben zum Ziel, Alterungspro-
zesse zu beschleunigen oder Stabilisierungen durchzuführen. Mit Hilfe ei-
ner Feuchte-Wärme-Prüfung ist es möglich, Alterungsprozesse in einer be-
schleunigten Geschwindigkeit durchzuführen. Bei einem Solarsimulator ist
das Ziel, einen stabilen Leistungszustand zu erreichen sowie reversible und
irreversible Effekte abzugrenzen. Während in der Natur klimatische Fak-
toren wie die Außentemperatur, die Luftfeuchtigkeit oder die Einstrahung
sich stets in extremen Schwankungen be�nden, werden sie bei der Innenbe-
witterung möglichst konstant bei höheren Werten gehalten. Dadurch wird
versucht auf reale Betriebsbedingungen zu schließen. Teilweise �nden Al-
terungsprozesse in deutlich beschleunigter Geschwindigkeit statt und kön-
nen somit Aussagen über einen längeren Zeitraum in der Außenbewitte-
rung machen. Im Rahmen dieser Arbeit �ndet dabei ein Fokus auf den So-
larsimulator und die Feuchte-Wärme-Prüfung statt.

4.1 Solarsimulator

4.1.1 Messverfahren

In dem im Rahmen dieser Arbeit betrachteten Solarsimulator fanden die
Messungen unter konstanten vorgegebenen Bedingungen der Umgebung-
stemperatur und der Einstrahlung statt. Dadurch wurden die in der Natur
auftretenden zeitlichen Schwankungen der Globalstrahlung in der Bestrah-
lung durch den Solarsimulator auf möglichst konstanten Werten gehalten.
Der im Rahmen dieser Arbeit verwendete Solarsimulator gehört der Klasse
B an. Die Vorraussetzung für Klasse B sind nach dem IEC Standard 60904-
919 de�niert. Dabei darf für Klasse B die räumliche Einstrahlungsschwan-
kung in der Messebene bei maximal 5% liegen. Der Solarsimulator basiert
auf 6 HMI Lampen hinter einem Glas Streukörper, der für eine möglichst
konstante Verteilung der Strahlung sorgt. Die Klimakammer ist geschlos-

46
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Abbildung 4.1: Die IU-Kennlinien der betrachteten Dünnschicht PV-
Module wurden in einer Klimakammer mit einem Solarsimulator der Klas-
se B gemessen

sen um auch die Umgebungstemperatur in der Kammer möglichst kon-
stant zwischen 10 � 12� C zu halten. Dadurch wurden die Modultempera-
turen unter 45 � C (zwischen 35 � 45� C) gehalten. Gra�k 4.1 zeigt ein Bild
des verwendeten Solarsimulators.

Während der Exposition in der Klimakammer mit einem Solarsimula-
tor fand eine konstante Bestrahlung von ca. 1000W

m2 statt. Die PV-Module
waren mit elektronischen Lasten verbunden, die sie im Punkt maxima-
ler Leistung hielten zwischen den Messungen der IU-Kennlinien. Die IU-
Kennlinien wurden alle vier Minuten gemessen.

4.1.2 Auswertung

4.1.2.1 Verlauf der Leistung Pmpp

Alle im Rahmen dieser Arbeit betrachteten Dünnschicht-PV-Modultypen
wurden in der beschriebenen Klimakammer exponiert. Die Dauer dieser
Exposition betrug ca. 140 Stunden. Um nun eine Vergleichbarkeit der Mes-
sungen darzustellen, wurden alle gemessenen Daten des Pmpp auf einen
Zielwert bei 140 Stunden von DP = 0% normiert. Dieser Wert wird im Rah-
men dieser Innenbewitterung als Punkt angenommen, an dem die Leistung
Pmpp einen stabilisierten Wert angenommen hat. Die Abweichung im Laufe
der Bewitterung ist damit die Abweichung der Leistung Pmpp von diesem
Zielwert in %. Der Verlauf der Abweichung der Leistung Pmpp für die be-
trachteten a-Si PV-Module ist in Gra�k 4.2 dargestellt. 59
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Abbildung 4.2: Entwicklung der Leistung Pmpp während der Bestrahlung
des Solarsimulators. Die Gra�k beschreibt die prozentuale Abweichung
vom Zielwert der Leistung nach t = 140h durch DPmpp/%. 59 In dieser Gra-
�k ist der Verlauf für die betrachteten a-Si PV-Module dargestellt. Die ge-
strichelten Linien indizieren die nach IEC 61646 möglichen Abweichungen
von 2%

Es ist dabei ein sehr vergleichbarer Verlauf für die betrachteten a-Si PV-
Module zu beobachten, die dem in Kapitel 2.1.3.1 beschriebenen Staebler-
Wronski-Effekt entsprechen. Die Auswirkungen der konstanten Lichtauf-
nahme führen dazu, dass die Leistung der PV-Module abnimmt, bis die
Stabilisierung erreicht ist. Die Abnahme der Leistung Pmpp liegt dabei bei
den betrachteten PV-Modulen zwischen 10% und 25%. Nach dem IEC Stan-
dard 61646 Punkt 10.1921 gilt der Verlauf als stabilisiert, wenn die Abwei-
chung über ca. 150 Stunden im Rahmen von � 2% der Schwankung liegt.
Bei allen untersuchten a-Si PV-Modulen ist der Beginn dieser zeitliche Sta-
bilität nach ca. 100 Stunden der Exposition erreicht.

Auf gleiche Weise wie für a-Si wurde die Entwicklung der Leistung
Pmpp für die im Rahmen dieser Arbeit betrachteten CIS PV-Module (sie-
he Abbildung 4.3) und die betrachteten CdTe PV-Module (siehe Abbildung
4.4) durchgeführt. 59, 3 Für CIS ist dabei zu beobachten, dass die beiden be-
trachteten PV-Modultypen eine gegensätzliche Entwicklung zeigen. Wäh-
rend CIS 1 mit einer ca. 2% höheren Leistung Pmpp bei t = 0h startet und
danach einen erkennbaren Abbau der Leistung Pmpp zu beobachten ist,
tritt bei CIS 2 ein gegensätzlicher Effekt auf. Für CIS 2 ist ein Anstieg der
Leistung Pmpp um ca. 3% zu beobachten. Jedoch �ndet bei beiden CIS PV-
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Abbildung 4.3: Entwicklung der Leistung Pmpp der betrachteten CIS PV-
Module während der Bestrahlung des Solarsimulators. Die Gra�k be-
schreibt die prozentuale Abweichung vom Zielwert der Leistung nach
t = 140h durch DPmpp/%. 59, 3 Die gestrichelten Linien indizieren die nach
IEC 61646 möglichen Abweichungen von 2%

Modulen bereits nach einer kurzen Zeit von 10 Stunden eine Stabilisierung
der Leistung Pmpp statt.

Für das betrachtete CdTe PV-Modul ist jedoch zu beobachten, dass nach
den 140 Stunden der Exposition in der Klimakammer noch keine endgülti-
ge Stabilisierung der Leistung Pmpp stattgefunden hat. Während zu Beginn
der Exposition in den ersten 40 Stunden eine Abnahme der Leistung von
ca. 7% statt fand, fand danach eine Wende in dem Zuwachs der Leistung
statt. Seit diesem Zeitpunkt fand bis zum Ende der Exposition ein Anstieg
der Leistung um bisher ca. 2% statt. Dies ist zwar im Rahmen der nach dem
IEC Standard als stabilisiert geltenden Bereich, jedoch ist ein Abschluss die-
ser Stabilisierungsentwicklung zwar möglich, aber nicht sicher.

Die Ergebnisse der Untersuchungen zeigen, dass für verschiedene Ty-
pen von Dünnschicht-PV-Modulen verschiedene Stabilisierungsverfahren
sinnvoll sind.

4.1.2.2 Vergleich der Stabilisierung mit dem Solarsimulator mit der Sta-
bilisierung bei Außenbewitterung

Es stellt sich die Frage, ob die Außenbewitterung mit einer in diesem Ka-
pitel beschriebenen beschleunigten Innenbewitterung durch den Solarsi-
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Abbildung 4.4: Entwicklung der Leistung Pmpp der betrachteten CdTe PV-
Module während der Bestrahlung des Solarsimulators. Die Gra�k be-
schreibt die prozentuale Abweichung vom Zielwert der Leistung nach
t = 140h durch DPmpp/%. 59 Die gestrichelten Linien indizieren die nach
IEC 61646 möglichen Abweichungen von 2%
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mulatr vergleichbar ist. Dazu werden im Folgenden die in diesem Kapitel
beschriebenen Ergebnisse mit den in Kapitel 3.2.2 beschriebenen Außenbe-
witterungsergebnissen verglichen. Die in der Außenbewitterung betrach-
teten PV-Module wurden über mehrere Jahre unter Einstrahlungsschutz
gelagert, um danach im Vergleich zu bereits seit längerem exponierten PV-
Modulen gleichen Typs exponiert zu werden. Bei den in diesem Kapitel
beschriebenen PV-Modulen handelt es sich wiederum um die gleichen Mo-
dultypen mit gleichem Fertigungszeitpunkt. Ein Vergleich der beiden Ab-
läufe ist in Abbildung 4.5 dargestellt.

Ein Vergleich der beiden Verläufe zeigt, dass es sich dabei meist um
sehr ähnliche Verläufe handelt. Eine Ausnahme bildet CdTe, wo eine Ver-
schiebung des Startwertes bei der Innenbewitterung statt �ndet. Der wei-
tere Verlauf ist jedoch wieder sehr ähnlich.

Der wesentliche allgemeine Unterschied für alle betrachteten PV-Module
ist, wie erwartet, bei der Ablaufgeschwindigkeit zu beobachten. Was in der
Innenbewitterung durch den Solarsimulator in 140 Stunden zu beobachten
war, dauerte bei der Außenbewitterung ca. 6 Monate (entspricht ca. 4400
Stunden). Damit �ndet unter den vorherrschenden Bedingungen die In-
nenbewitterung, verhältnisweise zur Außenbewitterung, in einer ca. 30fa-
chen Geschwindigkeit statt.

4.2 Feuchte-Wärme-Prüfung

4.2.1 Messverfahren

Bei dem in dieser Arbeit betrachteten Feuchte-Wärme-Aufbau wurden die
Dünnschicht-PV-Module in einer Klimakammer mit konstanter Luftfeuch-
tigkeit und konstanter Umgebungstemperatur aufgebaut. Im Rahmen der
Prüfverfahren nach der Norm IEC 61646 Punkt 10.1321 beträgt die relative
Luftfeuchtigkeit hierbei rH = 85% und die Umgebungstemperatur Tamb =
85� C. Um einen Status der aktuellen Leistungsfähigkeit der Dünnschicht-
PV-Module zu prüfen, wurden Leistungsmessungen in einem Flasher durch-
geführt. Ein Flasher ist eine Einrichtung, bei dem das zu betrachtetende
PV-Modul einem kurzzeitigen Lichtblitz ausgesetzt wird. Im Flasher herr-
schen nach den Standard-Testbedingungen (STC) de�nierte Bedingungen
während eines Blitzvorgehens zur Erstellung einer IU-Kennlinie. Diese lie-
gen bei einer senkrechten Einstrahlung von G = 1000W

m2 und Tamb = 25 �
0, 3� C. Um zu Beginn dieser Kennlinienmessungen eine Stabilisierung der
PV-Modulleistungen sicher zu stellen, wurden die PV-Module teils zuvor
eines Stabilisierungprozesses durch einen Solarsimulator (vergleiche Kapi-
tel 4.1) ausgesetzt, bei dem die angestrebte Modultemperatur bei Tmod =
50� C lag.
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Abbildung 4.5: Vergleich der Stabilisierung mit dem Solarsimulator (oben)
mit der Stabilisierung bei Außenbewitterung (unten) 59, 61
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4.2.2 Auswertung

Die zur Bestimmung des Verlaufs der Leistungsdegradation verwendeten
Messdaten wurden im Rahmen des PV-Performance-Projektes ermittelt.
Dadurch wurden die gleichen und damit vergleichbaren Dünnschicht-PV-
Modultypen wie in den anderen beschriebenen Messvorgängen verwen-
det. Die Feuchte-Wärme-Prüfungen, die im Rahmen dieser Arbeit verwen-
det werden, wurden dabei durch Zusammenarbeit teilweise an dem Euro-
pean Commission DG-Joint Research Centre, Ispra, Italien (JRC),41 teilwei-
se an dem Swedish National Testing and Research Institute (SP) durchge-
führt.

Verlauf der Leistungsdegradation am European Commission DG-Joint
Research Centre27, 41

Bei der Feuchte-Wärme-Exposition am JRC lagen die klimatischen Grund-
bedingungen während der Exposition bei einer Umgebungstemperatur von
Tamb = 85� C sowie einer relativen Luftfeuchtigkeit von rH = 85%, was
den Grundvoraussetzungen der Norm IEC 61646 Punkt 10.1321 entspricht.
Da während der Feuchte-Wärme-Exposition aufgrund nicht vorhandener
Einstrahlung keine Leistungsmessungen durchgeführt werden können, ist
es notwendig sowohl vor Beginn der Feuchte-Wärme-Exposition als auch
zu verschiedenen Zeiten während der Exposition die PV-Module während
der Feuchte-Wärme-Klimakammer zu entfernen um eine Flasher Messung
durchzuführen (siehe Kapitel 4.2.1). Eine solche Datenenerfassung fand
sowohl vor Beginn als auch während der Expositionszeit nach 500, 1000,
2000, 3000 und 4000 Stunden statt. Von jedem im Rahmen dieser Arbeit
betrachteten Dünnschicht-PV-Modultyp wurden dabei zwei Module expo-
niert. Für die Auswertung wurde dazu ein Mittelwert der Leistung Pmpp

der jeweils zwei betrachteten PV-Module gleichen Modultyps zu jeder Flas-
her Messung gebildet. Diese Mittelwerte sind in Gra�k 4.6 dargestellt.

Während bei CIS 1 eine konstante sehr starke Leistungsdegradation
statt�ndet, bleibt die Leistung bei a-Si tripple junction und bei a-Si / a-Si
tandem in einem praktisch konstanten Bereich. Bei a � Si/ m� Si micro-
morph fand ein Abfall des Anschlusskastens während der Expositionszeit
zwischen 2000 und 3000 Stunden statt. Dadurch konnte Feuchte in das Mo-
dul eindringen. Durch diese entstandene Vereinfachung des Eindringens
von Feuchte fand damit eine sehr deutliche Beschleunigung der Leistungs-
degradation statt. Dieser Abfall des Anschlusskastens fand bei beiden PV-
Modulen diesen Typs statt. Bei den meisten betrachteten Dünnschicht-PV-
Modulen ist ein linearer Leistungsabfall zu beobachten, außer bei CdTe, wo
eine klare Beschleunigung der Abnahme der Leistung Pmpp zu beobachten
war.
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Abbildung 4.6: Verlauf der Feuchte-Wärme-Prüfung durchgeführt am
JRC41 über t = 4000h bei einer relativen Luftfeuchtigkeit rH = 85% und ei-
ner Umgebungstemperatur von Tamb = 85� C. Diese Gra�k zeigt die Mittel-
werte aus den jeweils zwei gemessenen Modulen des gleichen Modultyps
während einer konstant gleichen Behandlung
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Abbildung 4.7: Verlauf der Feuchte-Wärme-Prüfung durchgeführt am SP
über t = 2000h bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von rH = 50% und
einer Umgebungstemperatur von Tamb = 85� C. Der teilweise statt�ndende
Anstieg von Pmpp bei a-Si PV-Modulen ist auf fehlende Stabilisierung der
Leistung vor Beginn der Feuchte-Wärme-Prüfung zurückzuführen

Verlauf der Leistungsdegradation am Swedish National Testing and Re-
search Institute 27

Bei der Feuchte-Wärme-Exposition am SP wurden zwei unterschiedliche
getrennte Feuchte-Wärme-Expositionen durchgeführt. Einmal lagen die kli-
matischen Grundbedingungen während der Exposition auch bei einer Um-
gebungstemperatur Tamb = 85� C, jedoch bei einer relativen Luftfeuchtig-
keit rH = 50%. Diese Exposition fand über 2000 Stunden statt. Es fand
sowohl vor Beginn als auch während der Expositionszeit nach 1000 Stun-
den und nach 2000 Stunden eine Flasher Messung statt. Die am Flasher von
SP gemessenen Werte der LeistungPmpp sind in Gra�k 4.7 dargestellt.

Die zweite Feuchte-Wärme-Exposition am SP fand wiederum bei einer
Umgebungstemperatur von Tamb = 65� C und einer relativen Luftfeuchtig-
keit von rH = 85% statt. Diese Exposition fand über 4000 Stunden statt. Es
fand sowohl vor Beginn als auch während der Expositionszeit nach 1000,
2000, 3000 und nach 4000 Stunden eine Flasher Messung statt. Die am Flas-
her von SP gemessenen Werte der LeistungPmpp sind in Gra�k 4.8 darge-
stellt.

Bei den Messungen am SP ist deutlich zu erkennen, dass bei a-Si PV-
Modulen zu Beginn der Feuchte-Wärme-Expositionen ein Anstieg der Leis-
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Abbildung 4.8: Verlauf der Feuchte-Wärme-Prüfung durchgeführt am SP
über t = 4000h bei rH = 85% und Tamb = 65� C. Der teilweise statt�ndende
Anstieg von Pmpp bei a-Si PV-Modulen ist auf fehlende Stabilisierung der
Leistung vor Beginn der Feuchte-Wärme-Prüfung zurückzuführen

tung Pmpp stattgefunden hat. Dies ist auf den für a-Si PV-Module gelten-
den Staebler-Wronski-Effekt (siehe Kapitel 2.1.3.1) zurückzuführen, dessen
Auswirkungen für die Außenbewitterung in Kapitel 3.2.2 und für die be-
schleunigte Innnenbewitterung in Kapitel 4.1 genauer betrachtet wurden.
Bei den Ergebnissen der Feuchte-Wärme-Expositionen am JRC ist dieser
Effekt nicht zu beobachten. Dies liegt daran, dass am JRC vor Beginn der
Feuchte-Wärme-Expositionen ein Stabilisierungsprozess im Solarsimulator
durchgeführt wurde.

Ein Vergleich der drei oben beschriebenen durchgeführten Feuchte-Wär-
me-Expositionen zeigt deutlich, dass bei extremeren klimatischen Bedin-
gungen wesentlich höhere Leistungsdegradation statt�ndet. Dies ist auf
die in Kapitel 2.4.2 beschriebene Beschleunigung des Feuchtetransports bei
höheren Temperaturen zurückzuführen. Eine Modellierung dieses Effek-
tes zeigt, dass die Dauer, bis die Stärke der Umgebungsfeuchte an allen
Punkten des Moduls angekommen ist, mindestens 3000 Stunden bei einer
Feuchte-Wärme-Exposition beträgt.57 Dabei wurde von einer Umgebung-
stempertur von Tamb = 85� C sowie einer relativen Luftfeuchtigkeit von
rH = 85% als Umgebungsbedingungen ausgegangen.
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4.2.3 Außenexposition nach der Feuchte-Wärme-Exposition

In Kapitel 4.2.2 ist deutlich die Degradation der Leistung zu erkennen, die
durch die Feuchte-Wärme-Exposition über 4000 Stunden verursacht wur-
de. Eine genauere Betrachtung der IU-Kennlinien als Vergleich mit PV-
Modulen, die der Außenbewitterung ausgesetzt waren, war durch eine da-
rauffolgende Außenbewitterung möglich. Dabei fand ein Vergleich der IU-
Kennlinien der gleichen Modultypen nach der Feuchte-Wärme-Exposition
mit denen, die bereits exponiert waren, statt. Es handelte sich dabei um
genau die gleichen Typen von PV-Modulen, die zudem zur gleichen Zeit
gefertigt wurden. Abbildung 4.9 zeigt dabei den Vergleich, der zur glei-
chen Zeit am gleichen Ort gemessenen IU-Kennlinien der jeweils gleichen
Typen von PV-Modulen.

Es sind dabei sehr unterschiedliche Auswirkungen der Feuchte-Wärme-
Prüfung auf die IU-Kennlinie bei der darauffolgenden Außenbewitterung
zu beobachten. Während bei den betrachteten a-Si/a-Si tandem und a-Si
tripple junction PV-Modulen nur eine unwesentliche Änderung der IU-
Kennlinie sowie bei CIS 2 ein relativ schwacher Einbruch zu beobachten
sind, zeigen alle weiteren betrachteten Vergleiche einen wesentlich stärke-
ren Einbruch.

Bei dem betrachteten CdTe PV-Modul ist keine wirkliche IU-Kennlinie
mehr zu sehen. Dies ist auf eine nicht mehr deutlich vorhandene Verbin-
dung zwischen den CdTe Zellen und der Steckverbindung des PV-Moduls
zurückzuführen.
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Abbildung 4.9: Außenbewitterungsvergleich nach der Feuchte-Wärme-
Prüfung am JRC über 4000h bei rH = 85% und Tamb = 85� C (rot) mit über
lange Zeit dort exponierten PV-Modulen (schwarz). Rechts unten zeigt da-
bei einen Vergleich des Leistungsverlaufs Pmpp über einen Tag (CIS 1 am
18. Juli 2010)



Kapitel 5

Modellierung

5.1 Modultemperatur

An sonnigen Tagen werden durch die Globalstrahlung Solarzellen im PV-
Modul aufgeheizt. Dadurch hat ein PV-Modul bei hoher Globalstrahlung
eine deutlich höhere Temperatur als die Umgebung (siehe Gra�k 5.1).
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Abbildung 5.1: Klimadatenverlauf der Globalstrahlung G, der Umgebung-
stemperatur T und der Modultemperatur Tmod (hier als Beispiel PV-Modul
CIS 1). Es wurden für Freiburg, Süddeutschland, einige Folgetage ausge-
wählt, die variierende klimatische Bedingungen ergeben. Es ist zu beob-
achten, dass während der Nacht die betrachtete Modultemperatur geringer
ist als die Umgebungstemperatur (siehe Kapitel 5.1.5)

Während die Globalstrahlung für eine deutliche Erhöhung der Modul-
temperatur sorgt, ist bei einer steigenden Windgeschwindigkeit ein deut-

59
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licher Abkühlungseffekt am PV-Modul zu beobachten. Dieser ist in Gra�k
5.2 dargestellt.
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Abbildung 5.2: Windabhängigkeit der Modultemperatur

Die Zelltemperatur ist zudem beein�usst durch die optischen Eigen-
schaften der anderen Komponenten (Verglasung, Einkapselungen, Rück-
seiten) und der Umgebungstemperatur. Die sogenannte Nominal Opera-
ting Cell Temperature (NOCT) ist über die IEC Standards 20, 21 als Zelltem-
peratur de�niert. Damit ist die NOCT die Temperatur, die sich bei einem
PV-Modul einstellt, das zu 45 � nach Süden exponiert ist bei einer Einstrah-
lung von 800 W

m2 und einer Umgebungstemperatur von 20 � C sowie einer
Windgeschwindigkeit von 1 m

s . Dieses Verfahren ist jedoch nicht sinnvoll
zu verwenden für schwankende Klimakonditionen. Daher ist es sinnvoll,
eine Modellierung der Modultemperatur in Abhängigkeit der Klimadaten
durchzuführen. Eine Übersicht über die Ansätze zur Bestimmung der Mo-
dultemperatur auf diese Art wurde von Skoplaki 46 dargestellt. Im Rahmen
dieser Arbeit werden zwei dieser Ansätze vorgestellt, zum einen ein von
David King präsentiertes Modell 24, und zum anderen ein von David Fai-
man15 hergeleitetes Modell.

5.1.1 David King Modell

Tmod = Tamb+ He� ak� bv (5.1)

Bei dem David King Modell 24 ist Tmod die Modultemperatur, Tambdie Um-
gebungstemperatur, v die Windgeschwindigkeit, H die normalisierte Strah-
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Abbildung 5.3: Vergleich des King Modells mit dem Faiman Modell zur
Modellierung der Modultemperatur mit der gemessenen Modultempera-
tur 28

lung in der Dimension � C wie die Umgebungs- und Modultemperatur;
ak ist ein dimensionsloser Koef�zient, der den Einstrahlungseffekt auf die
Modultemperatur ausdrückt, wobei der Koef�zient bden Kühleffekt durch
den Wind ausdrückt mit der Einheit s

m.

5.1.2 David Faiman Modell

Tmod = Tamb+
G

U0 + U1v
(5.2)

Bei dem Faiman Modell, welches aus der Energiebilanz für solarthermi-
che Kollektoren hergeleitet wurde 15, ist G die Globalstrahlung in der Ein-
fallsebene und v die Windgeschwindigkeit. U0

� W
� Cm2

�
ist ein Koef�zient,

der die Auswirkung der Einstrahlung auf die Modultemperatur beschreibt,
U1

� Ws
� Cm3

�
ein Koef�zient, der die durch den Wind beein�usste Kühlung be-

schreibt.
Ein Vergleich der beiden Modelle ist in Gra�k 5.3 dargestellt. Der Ver-

gleich zeigt, dass die Ergebnisse der beiden Modellierungen minimale Ab-
weichungen voneinander haben. Daher wird im Folgenden der Schwer-
punkt auf eines dieser Modelle, das Faiman Modell, gesetzt.



KAPITEL 5. MODELLIERUNG 62

5.1.3 Bestimmung der Koef�zienten

Um das Faiman Modell zur Modellierung der Modultemperatur anwenden
zu können, ist es als Erstes notwendig die Koef�zienten U0 und U1 für je-
den betrachteten Modultyp zu bestimmen. Um dabei Fehler, die durch die
thermische Masse der Module verursacht werden, zu vermeiden, wurden
die verwendeten Daten hierzu ge�ltert. Dabei wurden folgende Kriterien
aufgestellt. Die Daten, die während des Eintreffens mindestens eine dieser
Bedingungen aufzeigten, wurden aussortiert.

• Daten bei einem Globalstrahlungswert G < 400W
m2

• Daten in einem zehnminütigen Interval vor dem betrachteten Global-
strahlungswert, in dem die Globalstrahlungdaten um mehr als 10%
von dem Maximalwert dieses Zeitraums abweichen

• Daten in einem 20-minütigen Interval vor dem betrachteten Global-
strahlungswert, in dem die Windgeschwindigkeit sich um mehr als
� 50% bis+ 200% variiert

• Daten in einem 60-minütigen Interval vor dem betrachteten Global-
strahlungswert, in dem die Außentemperatur um mehr als 5 K vari-
iert

Durch die nach dieser Filterung erhaltenen Daten über einen einjährigen
Zeitraum (Juli 2008 - Juni 2009) werden nun durch Gleichung 5.2 die ge-
suchten Koef�zienten U0 und U1 bestimmt durch die Außenbewitterungs-
messdaten aus Cadarache, Frankreich. Die dort betrachteten Module sind
im Rahmen des selben Projektes27 und damit von den selben Modultypen
wie den in Freiburg betrachteten PV-Modulen. Zur Bestimmung der Koef-
�zienten wird Gleichung 5.2 umgeformt auf Gleichung 5.3:

U0 + U1v =
G

Tmod,meassured� Tamb
(5.3)

Durch eine lineare Anpassung dieser Gleichung wurden U0 und U1 be-
stimmt (Tabelle 5.1).28

5.1.4 Berechnung der Modultemperatur und Vergleich mit Mess-
werten

Nach der Bestimmung der Koef�zienten wurde eine Modellierung der Mo-
dultemperatur über ein Jahr durchgeführt. 28, 60 Diese wird in Gra�k 5.4
mit den zum selben Zeitpunkt gemessenen Werten der Modultemperatur
verglichen. Dabei zeigt sich ein übereinstimmender Verlauf der gemesse-
nen mit der modellierten Modultemperatur (siehe Abbildung 5.4). Eine
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Modultyp U0 U1

a-Si single junction 25,73 10,67
a-Si/a-Si tandem 25,26 4,27
a-Si/ m-Si micro-morph 26,16 4,25
a-Si triple junction 25,79 5,78
CIS 1 23,09 3,11
CIS 2 22,19 4,09
CdTe 23,37 5,44
c-Si reference module 30,02 6,28

Tabelle 5.1: Faiman Koef�zienten U0 und U1 für die betrachteten Modulty-
pen. Zu deren Berechnung wurden die ge�lterten Daten über einen einjäh-
rigen Zeitraum (Juli 2008 - Juni 2009) verwendet

Abweichung ist jedoch deutlich ersichtlich für niedrige Modultempera-
turen, also bei geringer Einstrahlung sowie während der Nacht. Dies ist
vermutlich auf die Auswirkungen der nicht berücksichtigten nächtlichen
Strahlungskühlung und der thermischen Konvektion zurückzuführen. Die
dadurch verursachte Veränderung der vorhergesagten Modultemperatur
beträgt dabei im Durchschnitt ca. 1,9 K. Eine genauere Betrachtung und
eine Weiterentwicklung des Modellierungskonzepts wird in Kapitel 5.1.5
durchgeführt.

Bei der Betrachtung eines Histogramms für vier gemessene Modultem-
peraturen über eine einjährige Exposition in Freiburg (Abbildung 5.5), ist
eine deutliche Abweichung der maximalen Modultemperaturen von bis
zu 10 K zu beobachten. Diese ist abhängig von dem betrachteten Dünn-
schichtmodultyp. Die niedrigsten Temperaturen sind dabei für die betrach-
teten c-Si Module, die im Rahmen dieser Arbeit als Referenzen betrach-
tet werden, und danach für die aus �exiblen Substraten bestehenden a-Si
Module zu beobachten. Während sich die betrachteten CdTe-Module im
Durchschnittsbereich be�nden, zeigen die CIS-Module die deutlich höchs-
te Erwärmung. Durch einen Vergleich der bestimmten Koef�zienten des
Faiman Modells (Tabelle 5.1) ist zu erkennen, dass bei CIS und CdTe die
Solarstrahlung den höchsten Ein�uss auf die Modultemperatur zeigt. Die
�exiblen a-Si Module zeigen den höchsten Ein�uss auf die durch den Wind
beein�usste Kühlung (Koef�zient U0).

5.1.5 Differenzierung von Tag und Nacht bei der Modellierung
der Modultemperatur

Während bei Tag die in Kapitel 5.1.4 diskutierte Modellierung der Modul-
temperatur eine sehr gute Übereinstimmung mit den Werten der gemes-
senen Modultemperatur zeigt, ist bei Nacht eine deutliche Abweichung
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Abbildung 5.4: Gemessene vs. modellierte Modultemperatur über ein Jahr.
Die gestrichelte Linie (rot) gibt den idealen Verlauf der Modellierung wi-
der 28
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Abbildung 5.5: Histogramm für vier gemessene Modultemperaturen über
ein Jahr Exposition in Freiburg 60
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Modultyp Tdi f f

a-Si single junction 1,95 K
a-Si/a-Si tandem 2,03 K
a-Si/ m-Si micro-morph 1,90 K
a-Si triple junction 1,94 K
CIS 1 1,95 K
CIS 2 1,94 K
CdTe 1,58 K
c-Si reference module 1,75 K

Tabelle 5.2: Unterschied der Modultemperatur zur Außentemperatur bei
einer Globalstrahlung von G < 5 W

m2

zu erkennen. Dies ist vermutlich auf die Auswirkungen der nicht berück-
sichtigten nächtlichen Strahlungskühlung und der thermischen Konvekti-
on zurückzuführen. Um deren Auswirkung in die Modellierung zu inte-
grieren, wurde als Näherung für jeden Modultypen die durchschnittliche
Differenz von der gemessenen Modultemperatur und der gemessenen Au-
ßentemperatur bei einer Globalstrahlung von G < 5 W

m2 berechnet. Dazu
wurden alle Messdaten über ein Jahr (1.10.2009 - 30.09.2010) betrachtet und
daraus der durchschnittliche Unterschied Tdi f f zwischen der gemessenen
Modultemperatur Tmod und der Außentemperatur Tambberechnet:

Tdi f f = Tamb� Tmod (5.4)

Die Ergebnisse sind in Tabelle 5.2 aufgelistet.
Es ist dabei zu sehen, dass der durchschnittliche Unterschied bei ca. 1,9

K liegt. Um dies in die Modellierung der Modultemperatur zu integrieren
wurde eine Anpassung des Faiman Modells durchgeführt, die eine Diffe-
renzierung der Tag- und Nachtbetrachtung einschließt:

Tmod =

(
Tamb+ G

U0+ U1v , wenn G � 5 W
m2

Tamb� Tdi f f , wenn G < 5 W
m2

(5.5)

Um die Änderung des Modells darzustellen ist in Gra�k 5.6 - auf eine mit
Gra�k 5.3 vergleichbare Weise - ein Vergleich des ursprünglichen Faiman
Modells mit dem durch die Differenzierung der Tag- und Nachtbetrach-
tung erweiterten Modell zur Modellierung der Modultemperatur mit der
gemessenen Modultemperatur abgebildet.

Vor allem im Bereich mittlerer Modultemperaturen, die mit einer hohen
Häu�gkeit auftreten, ist eine wesentlich genauere Übereinstimmung der
gemessenen mit der modellierten Modultemperatur zu erkennen. Auch für
niedrige Temperaturen, die meist in kalten Nächten auftreten, ist eine bes-
sere Übereinstimmung erkennbar.
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Abbildung 5.6: Vergleich des Faiman Modells (braun) mit dem Tag/Nacht
Modell (rot). Diese beiden Modelle zur Modellierung der Modultempera-
tur werden mit der gemessenen Modultemperatur (schwarz) verglichen

Ein weiterer Vergleich ist in Gra�k 5.7 durch die Häu�gkeitsverteilung
der Differenz zwischen der durch das Faiman Modell modellierten und der
gemessenen Modultemperatur dargestellt. Gra�k 5.8 zeigt diese Häu�g-
keitsverteilung für die eingeschlossene Differenzierung zwischen Tag und
Nacht. Dabei ist deutlich zu erkennen, dass durch das neue Modell die Ab-
weichung der modellierten von der gemessenen Modultemperatur deut-
lich zurückgegangen ist.

5.1.6 Rückseitige Dämmung der Module

Sehr oft �ndet die Installation der PV-Module auf Dächern von Gebäuden
statt. Dabei ist eine Dämmung durch das Hausdach vorhanden. Um des-
sen Auswirkung auf die Modultemperatur zu messen, wurden für jeweils
ein Dünnschicht-PV-Modul jeden Typs Dämmungen in variierenden Di-
cken angebracht (siehe Gra�k 5.9). Durch diese Dämmung ist eine deut-
liche Wärme-Isolation vorhanden und damit eine deutliche Zunahme der
Modultemperatur zu beobachten (siehe Gra�k 5.10).

Die Modultemperatur variiert weiter durch die Stärke der Dämmung.
Daher wurde die Dämmung Schritt für Schritt über mehrere Wochen von
20 mm auf 80 mm erweitert. Jedoch ist der wesentliche Anstieg bereits
durch die Grundanlage einer Dämmung zu beobachten. Dabei liegt die
durchschnittliche Erwärmung der Modultemperatur bei ca. 20 K.
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Abbildung 5.7: Häu�gkeitsverteilung der Modultemperaturdifferenz
nach dem Faiman Modell. Dabei wurde die Differenz T(modelliert) -
T(gemessen) aus den Werten über ein Jahr bestimmt
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Abbildung 5.8: Häu�gkeitsverteilung der Modultemperaturdifferenz nach
dem durch Tag-Nacht-Unterscheidung erweiterten Faiman Modell. Dabei
wurde die Differenz T(modelliert) - T(gemessen) aus den Werten über ein
Jahr bestimmt



KAPITEL 5. MODELLIERUNG 68

Abbildung 5.9: Dämmung, Isolation: Bild von hinten. Rechts: gedämmt,
links: ungedämmt

Abbildung 5.10: Differenz der Modultemperatur von gedämmten und un-
gedämmten Dünnschicht-PV-Modulen in Abhängigkeit von der Isolation
durch die Dämmungsstärke
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5.2 Phänomenologische Modellierung der Leistungs-
degradation

Ziel der phänomenologischen Modellierung der Leistungsdegradation ist
es, allein anhand von Klimadaten die Leistungsdegradation der untersuch-
ten PV-Module zu betrachten. Eine Herleitung des im Folgenden verwen-
deten Grundmodells ist in Kapitel 2.4.3 beschrieben. Dieses im Rahmen
dieser Arbeit hergeleitete Modell beschreibt dabei die Leistungsdegradati-
on DPmpp während der Zeit Dt in Abhängigkeit von der UV-Globalstrahlung
GUV , der relativen Luftfeuchtigkeit rH und der Umgebungstemperatur T:

DPmpp = aGn
UV exp

�
� Ea

RT

�
Dt + brH mexp

�
� Eb

RT

�
Dt (5.6)

Die weiteren Koef�zienten a, b, n, m, Ea und Eb werden im Folgenden be-
stimmt.

5.2.1 Bestimmung der Koef�zienten

Die Bestimmung der zur Modellierung der Leistungsdegradation benötig-
ten Koef�zienten wurde durch die Ergebnisse der beschriebenen Innenbe-
witterungen (siehe Kapitel 4) durchgeführt. Die in Kapitel 4.2 beschriebe-
nen Ergebnisse der Feuchte-Wärme-Prüfung der im Rahmen dieser Arbeit
betrachteten Dünnschicht-PV-Modultypen wurden dabei zur Bestimmung
der Aktivierungsenergie Eb sowie der Koef�zienten b und m verwendet. In
Kapitel 4.1 wurden die Ergebnisse der Bestrahlung dieser Modultypen im
Solarsimulator beschrieben. Es ist dabei deutlich zu erkennen, dass Effekte
wie der Staebler-Wronski-Effekt (siehe Kapitel 2.1.3.1) eine größere Auswir-
kung auf die Bestrahlung zeigen als die Leistungsdegradation. Daher wur-
den zur Bestimmung der Aktivierungsenergie Ea sowie der Koef�zienten
a und n Ergebnisse von c-Si PV-Modulen unter starken UV-Bestrahlungen
betrachtet,26 deren Verlauf in Abbildung 5.11 dargestellt ist.

Die Bestimmung der Koef�zienten a, b, m und n wurde auf zwei We-
gen durchgeführt. Der erste Weg fand dabei über eine Berechnungen statt,
der zweite Weg über eine Anpassung. Im Folgenden werden beide Wege
beschrieben und deren Ergebnisse verglichen.

5.2.1.1 Bestimmung der Aktivierungsenergie Eb

Die Aktivierungsenergie Eb bezieht sich auf die Ein�üsse der relativen Luft-
feuchtigkeit rH auf die Leistungsdegradation DP. Um diese zu bestim-
men, wurden Ergebnisse von Innenbewitterungsuntersuchungen, die bei
gleicher Einstrahlung G = 0 W

m2 , gleicher konstanter relativer Luftfeuchtig-
keit rH = 85% aber verschiedener Umgebungstemperaturen T1 = 85oC
und T2 = 65oC stattgefunden haben (siehe Kapitel 4.2.2), aufgetragen. Die
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Abbildung 5.11: Entwicklung der relativen Leistung Pmpp der betrachte-
ten c-Si PV-Modulen während deren UV-Bestrahlung in einem Solarsimu-
lator 26

Modultemperaturen sind dabei aufgrund der nicht vorhandenen Bestrah-
lung gleich der Umgebungstemperaturen. 27 Es wurden jeweils die Durch-
schnittsmesswerte der betrachteten Dünnschicht-PV-Modultypen betrach-
tet und eine lineare Anpassung durchgeführt (Abbildung 5.12).

Die lineare Anpassungen ergibt dabei folgende Gleichungen:

Pmpp(t, T = 85oC) = 100� 9, 04� 10� 3h� 1 � t (5.7)

Pmpp(t, T = 65oC) = 100� 1, 33� 10� 3h� 1 � t (5.8)

Um daraus die Aktivierungsenergie Eb zu bestimmen, wird das Verhält-
nis der beiden Steigungen betrachtet. Weiter wird das Verhältnis von Glei-
chung 5.6 unter verschiedenen Umgebungstemperaturen berechnet. Dazu
wird der Beschleunigungsfakturs a de�niert:

a =

dPmpp,T= 85oC

dt
dPmpp,T= 65oC

dt

=
brH mexp

�
� Eb

RT1

�

brH mexp
�

� Eb

RT2

� (5.9)

Es ergibt sich dabei für den Beschleunigungsfaktor a:

a = 6.797 (5.10)
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Abbildung 5.12: Verlauf der Feuchte-Wärme-Prüfungen über 4000h (Mit-
telwerte). Beide Prüfung fanden dabei bei rH = 85% statt. Die Umgebung-
stemperatur sowie Modultemperatur betrug einmal T = 85oC (blau) und
einmal T = 65oC (rot). Zur Bestimmung von Eb wurden jeweils Mittelwerte
linear angepasst
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Eine Umformung von Gleichung 5.9 führt zur gesuchten Aktivierungsener-
gie Eb:

Eb =
ln(a)RT1T2

T1 � T2
= 96501

J
mol

(5.11)

5.2.1.2 Bestimmung der Koef�zienten b und m

Weg 1: Berechnung der Koef�zienten

Um die Koef�zinten b und m zu bestimmen, wurden die Ergebnisse der
Feuchte-Wärme-Innenbewitterung betrachtet, die bei gleicher Umgebungs-
temperatur T = 85oC, gleicher Einstrahlung G = 0 W

m2 , aber verschiedener
relativer Luftfeuchtigkeiten rH1 = 85% und rH2 = 50% stattgefunden ha-
ben. Es wurden hierzu jeweils die Durchschnittsmesswerte der zu betrach-
tenden Dünnschicht-PV-Modultypen untersucht, was unter einer Aussor-
tierung der stark abweichenden Verläufe stattfand. Die betrachteten Ver-
läufe beziehen sich damit auf Dünnschicht-PV-Module der Typen a-Si sj,
a-Si tj, CdTe und CIS 2.

Da bei einer der Feuchte-Wärme-Innenbewitterungen der Ablauf eine
Dauer von t2 = 2000h betrug, bei der anderen jedoch t1 = 4000h, wurden
um vergleichbare Bedingungen zu repräsentieren, auch dort nur die Werte
bis t1 = 2000h betrachtet. Abbildung 5.13 zeigt den durch eine Anpassung
bestimmten Verlauf der durchschnittlichen Leistungen Pmpp während der
beiden Feuchte-Wärme-Innenbewitterungen.

Es lässt sich nun aus Abbildung 5.13 ablesen, dass die bei einer relativen
Feuchte von rH2 = 50% stattgefundenen Leistungsdegradation nach einer
Zeit von t2 = 2000h bei einer relativen Feuchte von rH1 = 85% bereits nach
einer Zeit von t1 = 498, 7h stattgefunden hat.

Es werden nun Punkte der Gleichung 5.6 betrachtet, bei denen die Leis-
tungsdegradation nach verschiedenen Zeiten den selben Wert erreicht hat:

brH m
1 exp

�
� Eb

RT

�
Dt1 = brH m

2 exp
�

� Eb

RT

�
Dt2 (5.12)

Da die beiden betrachteten Feuchte-Wärme-Innenbewitterungen neben
gleicher Einstrahlung G = 0 W

m2 auch bei gleicher Umgebungstemperatur
T = 85oC statt�nden, kann der Koef�zient m nun bestimmt werden:

m =
log

Dt2

Dt1

log
rH1

rH2

= 2, 617 (5.13)

Zur Bestimmung des Koef�zienten b werden aus den in Kapitel 4.2
beschriebenen Ergebnissen der Feuchte-Wärme-Expositionen jeweils die
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Abbildung 5.13: Verlauf der durchschnittlichen Leistungen Pmpp während
der beiden Feuchte-Wärme-Innenbewitterungen über t = 2000h. Diese fan-
den bei gleicher Umgebungstemperatur T = 85oC, jedoch zum einen bei ei-
ner relativer Luftfeuchtigkeiten von rH1 = 85% (schwarz) und rH2 = 50%
(rot) statt. Die gestrichelte Linie bestimmt die Zeit t1 = 498, 7h, nach der bei
höherer relativen Feuchte rH1 die gleiche Leistungsdegradation statt�ndet
wie bei geringerer Feuchte rH2
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durchschnittlichen prozentualen stündlichen Leistungsdegradationen be-
trachtet. Bei den Untersuchungen bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von

rH1 = 85% lagen diese bei
DPmpp,1

Dt = � 0, 00521%h und bei einer relativer

Luftfeuchtigkeit von rH2 = 50% bei
DPmpp,2

Dt = � 0, 00115%h .
Damit ergibt sich ein berechneter Wert für den Koef�zienten b:

b =
DPmpp,1

Dt

rH m
1 exp

h
� Eb
RT

i
Dt1

= � 5485813 (5.14)

Weg 2: Bestimmung der Koef�zienten durch Anpassung

Um die Koef�zienten b und m durch eine Anpassung zu bestimmen wer-
den wie auch bei deren Berechnung die Ergebnisse der Feuchte-Wärme-
Innenbewitterung betrachtet, die bei gleicher Umgebungstemperatur von
T = 85oC, gleicher Einstrahlung von G = 0 W

m2 , aber verschiedener relativer
Luftfeuchtigkeit von rH1 = 85% und rH2 = 50% stattgefunden haben. Um
vergleichbare Ergebnisse zu erhalten, werden wiederum jeweils die Durch-
schnittsmesswerte der betrachteten Dünnschicht-PV-Modultypen betrach-
tet unter der selben Aussortierung wie oben in Weg 1 beschrieben.

Die dadurch bestimmten Mittelwerte der prozentualen stündlichen Leis-
tungsdegradationen sind in Abbildung 5.14 dargestellt.

Es wurde zudem eine Anpassung durchgeführt. Daraus ist direkt der
Koef�zient mAnpassungabzulesen:

mAnpassung= 2, 857 (5.15)

Der Koef�zient bAnpassungist auf einfache Weise über Gleichung 5.6 zu
bestimmen:

bAnpassungexp
�

� Eb

RT

�
= � 1, 60� 10� 8 (5.16)

) bAnpassung= � 1890236 (5.17)

5.2.1.3 Bestimmung der Aktivierungsenergie Ea

Die Aktivierungsenergie Ea bezieht sich auf die Ein�üsse der UV-Global-
strahlung GUV auf die Leistungsdegradation DPmpp. Um diese zu bestim-
men, wurden Innenbewitterungsuntersuchungen bei gleicher UV-Bestrah-
lung GUV ,1 = GUV ,3 = 171, 4W

m2 aber verschiedenen Temperaturen Tmod,1 =
80, 0oC und Tmod,3 = 87, 1oC durchgeführt 26 und in Abbildung 5.11 auf-
getragen. Es wird im Weiteren angenommen, dass die relative Luftfeuch-
tigkeit bei rH = 0% liegt. Abbildung 5.15 zeigt eine darauf durchgeführte
lineare Anpassung.
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Abbildung 5.14: Bestimmung der Koef�zienten b und m durch Anpassung
der Durchschnittsmesswerte der prozentualen stündlichen Leistungsde-

gradation DPmpp
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Abbildung 5.15: Verlauf der UV-Bestrahlung über 1570h. Beide Prüfungen
fanden dabei bei GUV = 171, 4W

m2 statt. Die Modultemperaturen lagen da-
bei für M1 bei T1 = 80, 0oC (rot) und für M3 bei T3 = 87, 1oC (blau). Zur
Bestimmung von Ea wurden die jeweiligen Messwerte linear angepasst
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Die lineare Anpassungen ergibt dabei folgende Gleichungen:

Pmpp(t, T1 = 80, 0oC) = 100� 5, 51� 10� 4h� 1 � t (5.18)

Pmpp(t, T3 = 87, 1oC) = 100� 9, 77� 10� 4h� 1 � t (5.19)

Um daraus die Aktivierungsenergie Ea bestimmen zu können, wird, wie
in Abschnitt 5.2.1.1, das Verhältnis der beiden Steigungen über einen Be-
schleunigungsfaktor a2 betrachtet:

a2 =

dPmpp,T3= 87,1oC

dt
dPmpp,T1= 80,0oC

dt

=
aGn

UV ,3exp
�

� Ea

RT3

�

aGn
UV ,1exp

�
� Ea

RT1

� = 1, 77 (5.20)

Eine Umformung von Gleichung 5.20 führt zur gesuchten Aktivierungs-
energie Ea:

Ea =
ln(a2)RT3T1

T3 � T1
= 85230

J
mol

(5.21)

5.2.1.4 Bestimmung der Koef�zienten a und n

Weg 1: Berechnung der Koef�zienten

Um die Koef�zinten a und n zu bestimmen, werden die Ergebnisse der
Innenbewitterung unter UV-Bestrahlung betrachtet, die bei gleicher Um-
gebungstemperatur von T = 60oC, aber verschiedener UV-Bestrahlung
GUV ,1 = 171, 4W

m2 und GUV ,4 = 217, 5W
m2 stattgefunden haben. Es wurde

wieder angenommen, dass die relative Feuchte bei rH = 0% lag.
Abbildung 5.11 zeigt den Verlauf der Leistungen Pmpp während der

beiden Innenbewitterungen bei UV-Bestrahlung. Es lässt sich daraus ab-
lesen, dass die bei einer UV-Bestrahlung von GUV ,1 = 171, 4W

m2 stattgefun-
denen Leistungsdegradation nach einer Zeit von t1 = 1570h bei einer UV-
Bestrahlung von GUV ,4 = 217, 5W

m2 bereits nach einer Zeit von t4 = 1118, 7h
stattgefunden hat:

aGn
UV ,1exp

�
� Ea

RT

�
Dt1 = aGn

UV ,4exp
�

� Ea

RT

�
Dt4 (5.22)

) n =
log

Dt4

Dt1

log
GUV ,1

GUV ,4

= 1, 423 (5.23)

Die prozentuale stündliche Leistungsdegradation während der UV-Bestrah-

lung lag für GUV ,1 = 171, 4W
m2 bei

DPmpp,1

Dt = � 5, 418� 10� 4 %
h und für GUV ,4 =

217, 5W
m2 bei

DPmpp,4

Dt = � 8, 051� 10� 4 %
h .
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Abbildung 5.16: Bestimmung der Koef�zienten a und n durch Anpassung
der Durchschnittsmesswerte der prozentualen stündlichen Leistungsde-

gradation DPmpp

Dt bei konstanter Umgebungstemperatur T aber verschiede-
ner UV-Bestrahlung GUV

Damit ergibt sich ein berechneter Wert für den Koef�zienten a:

a =
DPmpp,1

Dt

Gn
UV ,1exp

h
� Ea
RT

i
Dt1

= � 8575703 (5.24)

Weg 2: Bestimmung der Koef�zienten durch Anpassung

Um die Koef�zinten a und n durch eine Anpassung zu bestimmen, wer-
den, wie auch bei deren Berechnung, die Ergebnisse der Innenbewitterung
bei UV-Bestrahlung betrachtet, die bei gleicher Umgebungstemperatur T =
60oC, aber verschiedener UV-Bestrahlung GUV ,1 = 171, 4W

m2 und GUV ,4 =
217, 5W

m2 stattgefunden haben.
Die dadurch bestimmten Mittelwerte der prozentualen stündliche Leis-

tungsdegradationen sind in Abbildung 5.16 dargestellt.
Es wurde zudem eine Anpassung durchgeführt. Daraus ist direkt der

Koef�zient nAnpassungabzulesen:

nAnpassung= 1, 672 (5.25)

Der Koef�zient aAnpassungist auf einfache Weise über Gleichung 5.6 zu be-
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stimmen:

aAnpassungexp
�

� Ea

RT

�
= � 9, 95� 10� 8 (5.26)

) aAnpassung= � 2286910 (5.27)

5.2.2 Vergleich der Wege zur Bestimmung der Koef�zienten

Während die zur Bestimmung der Koef�zienten verwendeten Innenbewit-
terungsvorgänge stets bei konstanten Klimadaten stattgefunden haben, ist
es bei einer Simulation notwendig deren Variierung zu berücksichtigen.
Daher basiert eine solche klimaabhängige Simulation auf Gleichung 2.18
(siehe Kapitel 2.4.3.2).

Um nun die Unterschiede der beiden Ansätze zur Bestimmung der Ko-
ef�zienten zu analysieren, werden im Folgenden die beiden Wege vergli-
chen. Dazu wird neben des gesamten Verlaufs der Leistungsdegradation
auch eine Differenzierung der Anteile betrachtet. Es �ndet ein Vergleich des
von der UV-Einstrahlung abhängenden Anteils und des von der relativen
Luftfeuchtigkeit abhängigen Anteils statt. Der von der UV-Einstrahlung ab-
hängende Anteil ist dabei nach Gleichung 2.18:

DPGUV ,i = aGn
UV ,iexp

�
� Ea

RTi

�
Dt i (5.28)

Der von der relativen Luftfeuchtigkeit abhängige Anteil entsprechend:

DPrH ,i = brH m
i exp

�
� Eb

RTi

�
Dt i (5.29)

Abbildung 5.17 zeigt dabei den Verlauf deren Modellierung für Freiburg
über zwei Jahre. Dabei sind sowohl die beiden Anteile als auch die gesam-
te modellierte Leistungsdegradation, also die Summe der beiden Anteile,
betrachtet. Aufgetragen sind diese jeweils zum einen für die Modellierung
mit den Koef�zienten, die durch Anpassung bestimmt wurden, sowie als
Vergleich zum anderen mit den Koef�zienten, die durch Berechnung be-
stimmt wurden.

Es ist dabei erkennbar, dass die durch die Berechnung ermittelten Ko-
ef�zienten über die Modellierung zu einer höheren Leistungsdegradation
führen als die durch die Anpassung ermittelten Koef�zienten. Während je-
doch bei den von der relativen Luftfeuchtigkeit abhängigen Anteilen der
Leistungsdegradation der Unterschied sehr gering ist, liegt dieser bei den
von der UV-Globalstrahlung abhängenden Anteile in einem relativ hohen
Bereich. Mit den durch die Anpassung bestimmten Koef�zienten ist das Er-
gebnis der durch die relativen Feuchte verursachten Leistungsdegradation
um 4,6% geringer als mit den durch die Berechnung bestimmten Koef�zi-
enten. Für die UV-Globalstrahlung hingegen liegt dieser Unterschied bei
35,9%. Für die gesamte Leistungsdegradation resultiert daraus ein entspre-
chender Unterschied von 9,4%.
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Abbildung 5.17: Vergleich der Wege zur Bestimmung der Koef�zienten. Die
Gra�k gibt für die beiden Ansätze den jeweiligen Verlauf an. Dabei �n-
det zudem jeweils eine Unterscheidung des Ein�usses der einstrahlungs-
abhängigen und der feuchteabhängigen Degradation statt

5.2.3 Validierung der Ergebnisse der Modellierung mit den Au-
ßenbewitterungsmessungen für Freiburg

Um die in Kapitel 5.2.1 bestimmten Koef�zienten zu validieren, wird der
Zeitraum der, in Kapitel 3 diskutierten Außenbewitterung in Freiburg im
Breisgau, Deutschland, über zwei Jahre (16. August 2009 bis 31. August
2011) betrachtet. Zur Bestimmung der Koef�zienten wurde als Grundla-
ge ein Fokus auf die Mittelwerte der betrachteten Dünnschicht-PV-Modul-
typen verwendet. Daher wird auch zur Validierung dieser Ergebnisse für
die Ergebnisse der Außenbewitterung ein Mittelwert gebildet. Hierzu wur-
de ein täglicher Mittelwert der prozentualen Leistungsdegradation DPmpp

von jeweils einem Modul jedes betrachteten Dünnschicht-PV-Modultypen
gebildet. Deren Verlauf ist in Abbildung 5.18 dargestellt. Die detaillierte Be-
schreibung der Aussortierungen und Korrekturen der Außenbewitterungs-
messungen ist in Kapitel 2.3.2 und Kapitel 3.1, sowie die der Leistungsde-
gradationen im Detail in Kapitel 3.2.3 zu �nden.

Es ist bei dem zeitlichen Verlauf dieser Mittelwerte zu beobachten, dass
durch den Anteil der durch die a-Si PV-Module eingeschlossene Staebler-
Wronski-Effekt (siehe Kapitel 2.1.3.1) ein deutlicher Unterschied zwischen
Winter- und Sommerwerten zu erkennen ist. Da sich dieser Effekt jedoch
nicht auf alle Modultypen, sondern primär auf a-Si PV-Module bezieht,
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Abbildung 5.18: Validierung der Ergebnisse der Modellierung mit den Au-
ßenbewitterungsmessungen. Die durch die Modellierung simulierten Leis-
tungsdegradationen sind in blau (mit Koef�zienten durch Berechnung)
und in braun (mit Koef�zienten durch Anpassung) dargestellt. Für die Au-
ßenbewitterungsmessungen wurde nun ein Mittelwert der täglichen Mit-
telwerte der betrachteten Dünnschicht-PV-Module gebildet (schwarz) und
linear angepasst (rot gepunktet). Diese Anpassung wurde auf den de�nier-
ten Startwert DPmpp(1.09.2009) = 0% verschoben (rot)
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wurde dieser Effekt im Rahmen der Modellierung nicht betrachtet. Daher
wurde zur Validierung der Modellierungsergebnisse für den Verlauf der
Außenbewitterungsergebnisse für die Leistungsdegradation eine lineare
Anpassung durchgeführt. Diese wurde entsprechend bei bleibender Stei-
gung verschoben, sodass der StartwertDPmpp = 0 des 1. Septembers 2009
bestimmt wurde. Es handelt sich dabei um den Mittelwert der täglichen
Mittelwerte der prozentualen Leistungsdegradation DPmpp der betrachte-
ten Dünnschicht-PV-Modultypen über einen Monat (16. August 2009 bis
15. September 2009).

Abbildung 5.18 stellt neben dem Verlauf dieser linearen Anpassung die
Ergebnisse der Modellierung über den gleichen Zeitraum unter den selben
klimatischen Ein�üssen dar.

Es wurden dazu sowohl der Verlauf der Modellierung der prozentua-
len Leistungsdegradation durch die Koef�zienten, die durch deren Berech-
nung bestimmt wurde, als auch der Verlauf der Modellierung durch die
Koef�zienten, die durch Anpassung ermittelt wurden, dargestellt. Der Be-
ginn der Modellierung war jeweils der 1. September 2009.

Es ist zu beobachten, dass die lineare Anpassung der Messwerte der
Außenbewitterung zu Sommerzeiten über den Ergebnissen der Modellie-
rung und zu Winterzeiten unter den Ergebnissen der Modellierung liegen.
Dies ist auf die vereinfachte Darstellung der durchschnittlichen Leistungs-
degradation bei der Außenbewitterung zurückzuführen.

Bei der Differenzierung der beiden Ansätze zur Bestimmung der Koef�-
zienten ist weiter zu beobachten, dass die Modellierung auf Basis der durch
Anpassung bestimmten Koef�zienten näher an dem Verlauf der Außenbe-
witterung liegt, als die Modellierung auf Basis der durch Berechnung be-
stimmten Koef�zienten. Bei den im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten
Simulationen wird daher im folgenden Kapitel 6 ein Fokus auf die durch
Anpassung bestimmten Koef�zienten gesetzt.



Kapitel 6

Ergebnisse der
Simulationsrechnungen

6.1 Variation der Klimata

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Simulationsrechnungen darge-
stellt. Dazu �ndet im Folgenden die Simulation der Leistungsdegradation
von Dünnschicht-PV-Modulen unter unterschiedlichen klimatischen Bedin-
gungen statt. Zur Durchführung dieser Simulationen wurden die in Kapitel
5.2.1 ermittelten und in Kapitel 5.2.3 validierten Koef�zienten verwendet.
Um dabei unterschiedliche Effekte zu betrachten, wurden hierzu Orte mit
möglichst unterschiedlichen klimatischen Grundbedingungen ausgewählt,
wie in Gra�k 6.1 dargestellt. In einem ersten Schritt wurden die Simulati-
onsrechnungen für Freiburg, Deutschland, wo auch die im Rahmen die-
ser Arbeit betrachteten Außenbewitterungen stattgefunden haben, durch-
geführt.

Der nächste Schritt stellt einen Vergleich der mitteleuropäischen Gegen-
sätze dar. Dazu wurden neben dem mittleren Grundstand in Freiburg, mit
Carpentras, Frankreich, ein Punkt südlich der Alpen gewählt, an dem Mit-
telmeerklima vorherrscht. Als Gegensatz dazu wurde mit Cabauw, Nie-
derlande, ein Punkt an der Nordsee gewählt, an dem vom Golfstrom be-
ein�usstes ozeanisches Klima vorherrscht.

Um nun den detaillierten Ein�üsse verschiedener klimatischen Grund-
bedingungen deutlicher zu analysieren wurde ein weiterer globaler Ver-
gleich durchgeführt. Dazu wurden möglichst gegensätzliche, oft extreme
Klimata gewählt. Mit Boulder und Desert Rock, USA, wurden zwei hohe
Lagen gewählt. Während die Niederschlagsbedingungen in Boulder mit
denen in Mitteleuropa vergleichbar sind, handelt es sich bei Desert Rock
um ein Wüstengebiet mit sehr geringen Niederschlägen. Ein reines tro-
ckenes Wüstengebiet auf tieferer Lage wird durch Riyadh, Saudi Arabien,
betrachtet.

82
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Abbildung 6.1: Standorte der für die Simuationen verwendeten Klimada-
ten mit möglichst unterschiedlichen klimatischen Grundbedingungen: 16

Freiburg im Breisgau, Deutschland (A); Carpentras, Frankreich (B); Ca-
bauw, Niederlande (C); Boulder, USA (D); Desert Rock, USA (E); Riyadh,
Saudi Arabien (F); Darwin, Northern Territory, Australien (G); Momote,
Papua-Neuguinea (H); Ny Ålesund, Norwegen (I); Südpol, Antarktis (J)

Im nächsten Schritt wurden Orte mit hohen relativen Luftfeuchtigkei-
ten betrachtet. Dazu wurde ein Vergleich durchgeführt zwischen Darwin,
Northern Territory, Australien, an dem klimatische Unterschiede zwischen
der Sommer- und Winterzeit zu beobachten sind, und Momote, Papua Neu-
guinea, wo über das ganze Jahr konstante Wetterbedingungen zu beobach-
ten sind.

Als Gegensatz zu den bisher beschriebenen warmen Klimata wurde mit
Ny Ålesund, Spitzbergen, Norwegen, ein arktisches Klima untersucht. Um
diesen Extrembedingungen eine noch höhere Lage hinzuzufügen und noch
extremere antarktische Klimabedingungen zu betrachten wurde eine Simu-
lation abschließend unter den Umgebungsbedingungen aus der Region des
hoch gelegenen Südpols dargestellt.
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Klimaparameter

Wie bereits in Kapitel 3 beschrieben, fand in Freiburg, Deutschland, am
Fraunhofer ISE eine Aufzeichnung der im Rahmen der Außenbewitterung
verwendeten Klimadaten statt. Diese wurden auch für die Simulationen
der Leistungsdegradation in Bezug auf Freiburg im Breisgau, Deutschland
verwendet.

Weitere Klimadaten wurden aus einer am Institut entwickelten Solar-
strahlungs- und Klimadatenbank entnommen. 5, 56 In dieser Datenbank kön-
nen Klimadaten aus verschiedenen Regionen gespeichert und exportiert
werden, sodass sie nach weiterer Bearbeitung für die im Rahmen dieser
Arbeit durchgeführten Simulationen verwendet werden konnten.

Die aus dieser Datenbank entnommenen Daten für Carpentras, Frank-
reich, Cabauw, Niederlande, Riyadh, Saudi Arabien, Darwin, Northern Ter-
ritory, Australien, Momote, Manus Island, Papua Neuguinea, Ny Ålesund,
Spitzbergen, Norwegen sowie Südpol, Antarktis stammen ursprünglich
aus dem Baseline Surface Radiation Network (BSRN).63 Die Daten für die
Vereinigten Staaten von Amerika, Boulder, Colorado und Desert Rock, Ne-
vada, stammen aus dem SURFRAD (Surface Radiation) Netzwerk der Glo-
bal Monitoring Division (NOAA). 33

Für die Simulation der Leistungsdegradation wurden, neben den kli-
matischen Koef�zienten der relativen Luftfeuchtigkeit rH und der Umge-
bungstemperatur T, die UV-Globalstrahlung GUV verwendet (siehe Kapi-
tel 2.4.3.2). Während die UV-Globalstrahlung in Freiburg stets gemessen
wurde, waren für manche im Rahmen dieser Arbeit betrachteten Orte hier-
für nur Werte der Globalstrahlung G vorhanden. In diesen Fällen wur-
de die UV-Globalstrahlung durch eine Näherung berechnet GUV = a � G.
Mit Hilfe der im Rahmen der Außenbewitterung (siehe Kapitel 3) verwen-
deten Klimadaten ergibt sich unter Berücksichtigung der Messwerte über
drei Jahre (Dezember 2008 - November 2011) ein Durchschnittswert von
a = 0, 045.

6.1.1 Freiburg im Breisgau, Deutschland

Es wurde bereits in Kapitel 5.2.3 eine Validierung der Ergebnisse der Mo-
dellierung durchgeführt. Dazu wurden die in Kapitel 3 diskutierten Au-
ßenbewitterungsmessungen für Freiburg im Breisgau, Deutschland, ver-
wendet. Die Lage dieses Messstandes ist am Breitengrad 48,0� Nord, am
Längengrad 7,8� Ost bei einer Höhe von 275 m ü NN. Es herrscht an die-
sem Ort ein gemäßigtes mitteleuropäisches Klima. Um dessen Verlauf über
ein Jahr darzustellen, wurde aus den im Zeitraum von 1. Dezember 2008
bis 30. November 2011 gemessenen Klimadaten für jeden Monat ein Mit-
telwert für die relative Luftfeuchtigkeit rH , die Globalstrahlung G und die
Umgebungstemperatur T gebildet. Diese durchschnittlichen Verläufe sind
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Abbildung 6.2: Monatliche klimatische Mittelwerte der relativen Luft-
feuchtigkeit rH , der Globalstrahlung G und der Umgebungstemperatur
T für Freiburg, Deutschland, mit gemessenen Klimadaten von Dezember
2008 bis November 2011

in Abbildung 6.2 dargestellt.
Mit diesen gemessenen Klimadaten wird nun im Folgenden eine Si-

mulation der Leistungsdegradation über eine längere Zeit von 50 Jahren
durchgeführt. Um einen längeren Zeitraum zu repräsentieren wurden die
über drei Jahre gemessenen Klimadaten stets sich wiederholend als Grund-
satz für die Modellierung angenommen. Zur Modellierung der Leistungs-
degradation wurden die in Kapitel 5.2.1 ermittelten und in Kapitel 5.2.3
validierten Koef�zienten verwendet. Abbildung 6.3 zeigt den daraus re-
sultierenden Verlauf der Leistungsdegradation über 50 Jahre.

Die Unterteilung des Verlaufs der Leistungsdegradation in den Anteil
der UV-Globalstrahlungs ( GUV -Anteil) und den Anteil der relativen Luft-
feuchtigkeit ( rH -Anteil) zeigt deutlich, dass unter den in Freiburg vorherr-
schenden Klimata, der Ein�uss der relativen Luftfeuchtigkeit auf die Leis-
tungsdegradation mit ca. 86% deutlich höher liegt als der Ein�uss der UV-
Globalstrahlung mit ca. 14%. Eine genauere Betrachtung der Entwicklung
der beiden Anteile ist in Abbildung 6.4 dargestellt.

Zu Beginn der Simulation war der Anteil der UV-Globalstrahlung an
der Leistungsdegradation sehr gering. Dies ist auf die im Dezember vor-
herrschende Winterzeit mit sehr geringer UV-Globalstrahlung, aber sehr
hoher relativer Luftfeuchtigkeit (siehe Abb. 6.2) zurückzuführen. Nach ca.
einem Jahr bleibt dieses Verhältnis der Anteile jedoch relativ konstant.
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Abbildung 6.3: Verlauf der simulierten Leistungsdegradation über 50 Jahre.
Die zur Simulation verwendeten Klimadaten stammen dazu aus Freiburg
im Breisgau, Deutschland, aus dem Zeitraum Dezember 2008 bis Novem-
ber 2011. Der schwarze Verlauf stellt dabei den aus der UV-Globalstrah-
lung resultierenden Teil der Leistungsdegradation, der blaue Verlauf den
aus der relativen Luftfeuchtigkeit resultierenden Teil dar

In Abbildung 6.5 ist nun weiter über diesen Zeitraum der ersten zwei
Jahren (Dezember 2008 bis November 2011) die Entwicklung der Leistungs-
degradation dargestellt. Sowohl durch den durch die UV-Globalstrahlung
verursachten Anteil an der Leistungsdegradation als auch durch den durch
die relative Luftfeuchtigkeit verursachten Anteil �ndet zu Sommerzeiten
eine deutlich schnellere Leistungsdegradation statt als zu Winterzeiten. Dies
ist auf die deutlich höhere Umgebungstemperatur zu Sommerzeiten als zu
Winterzeiten (siehe Abbildung 6.2) zurückzuführen. Wie in Kapitel 2.4.2
beschrieben, hat die Umgebungstemperatur einen wesentlichen beschleu-
nigenden Ein�uss auf die Reaktionsgeschwindigkeiten, welche die simu-
lierte Leistungsdegradation verursacht.
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Abbildung 6.4: Verlauf des durch die UV-Globalstrahlung GUV ausgelösten
Anteils und des durch die relative Luftfeuchtigkeit rH ausgelösten Anteils
an der simulierten Leistungsdegradation unter den klimatischen Ein�üs-
sen von Freiburg, Deutschland, über zwei Jahre
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Abbildung 6.5: Verlauf der simulierten Leistungsdegradation unter den kli-
matischen Ein�üssen von Freiburg, Deutschland, über zwei Jahre
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6.1.2 Carpentras, Frankreich

Als weiterer mitteleuropäischer Punkt wurde Carpentras, Frankreich, ge-
wählt. Mit einer Lage am Breitengrad 44,1 � Nord, am Längengrad 5,1 � Ost
bei einer Höhe von 100 m ü NN liegt dieser Punkt südlich der Alpen.
Es herrscht an diesem Ort ein Mittelmeerklima bei einer durchschnittli-
chen Umgebungstemperatur von TCarpentras,Jahresdurchschnitt= 14, 4� C (An-
merkung: in Freiburg im Breisgau, Deutschland liegt die durchschnittli-
chen Umgebungstemperatur bei TFreiburg,Jahresdurchschnitt= 12, 4� C). Um für
Carpentras den klimatischen Verlauf über ein Jahr darzustellen, wurde aus
den im Zeitraum von 1. Januar 1998 bis 31. Dezember 2004 verfügbaren
Klimadaten 63 für jeden Monat ein Mittelwert für die relative Luftfeuchtig-
keit rH , die Globalstrahlung G und die Umgebungstemperatur T gebildet.
Diese durchschnittlichen Verläufe sind in Abbildung 6.6 dargestellt.
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Abbildung 6.6: Monatliche klimatische Mittelwerte der relativen Luft-
feuchtigkeit rH , der Globalstrahlung G und der Umgebungstemperatur T
für Carpentras, Frankreich, mit ermittelten Klimadaten von Januar 1998 bis
Dezember 2004

Mit diesen ermittelten Klimadaten wird nun im Folgenden eine Simula-
tion der Leistungsdegradation über eine längere Zeit von 50 Jahren durch-
geführt. Um einen längeren Zeitraum zu repräsentieren, wurden die über
sieben Jahre gemessenen Klimadaten stets sich wiederholend als Grund-
satz für die Modellierung angenommen. Abbildung 6.7 zeigt den daraus
resultierenden Verlauf der Leistungsdegradation über 50 Jahre unter den
klimatischen Bedingungen von Carpentras, Frankreich.
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Abbildung 6.7: Verlauf der simulierten Leistungsdegradation über 50 Jahre.
Die zur Simulation verwendeten Klimadaten stammen dazu aus Carpen-
tras, Frankreich, aus dem Zeitraum Januar 1998 bis Dezember 2004

Die Unterteilung des Verlaufs der Leistungsdegradation in den Anteil
der UV-Globalstrahlungs ( GUV -Anteil) und den Anteil der relativen Luft-
feuchtigkeit ( rH -Anteil) zeigt deutlich, dass unter den in Carpentras vor-
herrschenden Klimata, der Ein�uss der relativen Luftfeuchtigkeit auf die
Leistungsdegradation mit ca. 85% wie auch in Freiburg, deutlich höher
liegt als der Ein�uss der UV-Globalstrahlung mit ca. 15%.

In Abbildung 6.7 ist nun weiter über diesen Zeitraum der ersten zwei
Jahren (1. Januar 1998 bis 31. Dezember 1999) die Entwicklung der Leis-
tungsdegradation dargestellt. Sowohl durch den durch die UV-Globalstrah-
lung verursachten Anteil an der Leistungsdegradation als auch durch den
durch die relative Luftfeuchtigkeit verursachten Anteil �ndet zu Sommer-
zeiten eine deutlich schnellere Leistungsdegradation statt als zu Winter-
zeiten. Dies ist wie auch in Freiburg auf die deutlich höhere Umgebung-
stemperatur zu Sommerzeiten als zu Winterzeiten (siehe Abbildung 6.6)
zurückzuführen.
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Abbildung 6.8: Verlauf der simulierten Leistungsdegradation unter den kli-
matischen Ein�üssen von Carpentras, Frankreich über zwei Jahre
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6.1.3 Cabauw, Niederlande

Mit Cabauw, Niederlande, wurde ein dritter mitteleuropäischer Ort an der
Nordseeküste gewählt. An diesem Ort bei einer Höhe von 0 m ü NN (Brei-
tengrad: 52,0� Nord, Längengrad: 4,9 � Ost) herrscht eine deutlich geringe-
re durchschnittlichen Umgebungstemperatur von TCabauw,Jahresdurchschnitt=
11, 1� C als in den bisher betrachteten mitteleuropäischen Standorten. Ne-
ben einem relativ milden Winter herrscht in Cabauw häu�g bewölktes Kli-
ma vor mit gelegentlichen Regenschauern. Die durchschnittliche relative
Luftfeuchtigkeit liegt daher in Cabauw mit rHCabauw,Jahresdurchschnitt= 84, 1%
deutlich höher als in den bisher betrachteten mitteleuropäischen Stand-
orten (rH Freiburg,Jahresdurchschnitt= 67, 1%,rHCarpentras,Jahresdurchschnitt= 66, 4%).
Um für Cabauw den klimatischen Verlauf über ein Jahr darzustellen, wur-
de aus den im Zeitraum von 1. Januar 2006 bis 31. Dezember 2007 verfüg-
baren Klimadaten 63 für jeden Monat ein Mittelwert für die relative Luft-
feuchtigkeit rH , die Globalstrahlung G und die Umgebungstemperatur T
gebildet. Diese durchschnittlichen Verläufe sind in Abbildung 6.9 darge-
stellt.
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Abbildung 6.9: Monatliche klimatische Mittelwerte der relativen Luft-
feuchtigkeit rH , der Globalstrahlung G und der Umgebungstemperatur T
für Cabauw, Niederlande, mit ermittelten Klimadaten von Januar 2006 bis
Dezember 2007

Mit diesen ermittelten Klimadaten wird nun im Folgenden eine Simula-
tion der Leistungsdegradation über eine längere Zeit von 50 Jahren durch-
geführt. Um einen längeren Zeitraum zu repräsentieren, wurden die über
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zwei Jahre gemessenen Klimadaten stets sich wiederholend als Grundsatz
für die Modellierung angenommen. Abbildung 6.10 zeigt den daraus re-
sultierenden Verlauf der Leistungsdegradation über 50 Jahre unter den kli-
matischen Bedingungen von Cabauw, Niederlande.

01.01.2005

01.01.2015

01.01.2025

01.01.2035

01.01.2045

01.01.2055

-80

-60

-40

-20

0

Le
is

tu
ng

sd
eg

ra
da

tio
n 

D
P

m
pp

 / 
%

 Leistungsdegradation (Cabouw, Niederlande)
 G

UV
 - Anteil

 rH - Anteil

Abbildung 6.10: Verlauf der simulierten Leistungsdegradation über 50 Jah-
re. Die zur Simulation verwendeten Klimadaten stammen dazu aus Ca-
bauw, Niederlande aus dem Zeitraum Januar 2006 bis Dezember 2007

Die Unterteilung des Verlaufs der Leistungsdegradation in den Anteil
der UV-Globalstrahlungs ( GUV -Anteil) und den Anteil der relativen Luft-
feuchtigkeit ( rH -Anteil) zeigt deutlich, dass unter den in Cabauw vorherr-
schenden Klimata, der Ein�uss der relativen Luftfeuchtigkeit auf die Leis-
tungsdegradation mit ca. 95% deutlich höher liegt als in den bisher betrach-
teten mitteleuropäischen Orten.

In Abbildung 6.11 ist nun weiter über den Zeitraum der ersten zwei Jah-
ren (1. Januar 2006 bis 31. Dezember 2007) die Entwicklung der Leistungs-
degradation dargestellt. Sowohl durch den durch die UV-Globalstrahlung
verursachten Anteil an der Leistungsdegradation als auch durch den durch
die relative Luftfeuchtigkeit verursachten Anteil �ndet zu Sommerzeiten
eine deutlich schnellere Leistungsdegradation statt als zu Winterzeiten, was,
wie auch in den bisher betrachteten mitteleuropäischen Orten, auf die deut-
lich höhere Umgebungstemperatur zu Sommerzeiten als zu Winterzeiten
(siehe Abbildung 6.9) zurückzuführen ist.

Ein Vergleich der Ergebnisse der Simulation der Leistungsdegradation
unter den Ein�üssen aller betrachteten mitteleuropäischen Klimata zeigt
zwar teilweise sehr unterschiedliche Verhältnisses des Ein�usses der Glo-
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Abbildung 6.11: Verlauf der simulierten Leistungsdegradation unter den
klimatischen Ein�üssen von Cabauw, Niederlande über zwei Jahre

balstrahlung und der relativen Luftfeuchtiogkeit. Die daraus resultieren-
den gesamten Leistungsdegradationen sind jedoch nur sehr gering von-
einander abweichend.

6.1.4 Boulder, Colorado, Vereinigte Staaten von Amerika

Die Lage des Messstandes Boulder, Colorado, Vereinigte Staaten von Ame-
rika, liegt mit dem Breitengrad von 40,1 � Nord in einer ähnlichen Breite
wie die voher betrachteten mitteleuropäischen Standorte. Neben der Ver-
ortung auf dem Längengrad 105,2� West ist dieser Standort mit einer Hö-
he von 1689 m ü NN deutlich höher als die bisher betrachteten Standorte.
Einen wesentlicher Unterschied zu den bisher betrachteten mitteleuropäi-
schen Standorten stellt die durchschnittliche relative Luftfeuchtigkeit mit
rH Boulder,Jahresdurchschnitt= 47, 3% dar. Um für Boulder den klimatischen Ver-
lauf über ein Jahr darzustellen, wurde aus den im Zeitraum von 1. Januar
1999 bis 31. Dezember 2008 verfügbaren Klimadaten33 für jeden Monat ein
Mittelwert für die relative Luftfeuchtigkeit rH , die Globalstrahlung G und
die Umgebungstemperatur T gebildet. Diese durchschnittlichen Verläufe
sind in Abbildung 6.12 dargestellt.

Mit diesen ermittelten Klimadaten wird nun im Folgenden eine Simula-
tion der Leistungsdegradation über eine längere Zeit von 50 Jahren durch-
geführt. Um einen längeren Zeitraum zu repräsentieren, wurden die über
zehn Jahre gemessenen Klimadaten stets sich wiederholend als Grundsatz
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Abbildung 6.12: Monatliche klimatische Mittelwerte der relativen Luft-
feuchtigkeit rH , der Globalstrahlung G und der Umgebungstemperatur T
für Boulder, Colorado, Vereinigte Staaten von Amerika, mit ermittelten Kli-
madaten von Januar 1999 bis Dezember 2008

für die Modellierung angenommen. Abbildung 6.13 zeigt den daraus resul-
tierenden Verlauf der Leistungsdegradation über 50 Jahre unter den klima-
tischen Bedingungen von Boulder, Colorado, Vereinigte Staaten von Ame-
rika.

Im Vergleich zu den langzeitigen Simulationsergebnissen der Leistungs-
degradation für Mitteleuropa ist zu beobachten, dass für das hoch gelegene
Boulder die Leistungsdegradationen in gerade mal halber Geschwindigkeit
gegenüber Mitteleuropa statt�nden.

In Abbildung 6.14 ist nun weiter über den Zeitraum der ersten zwei
Jahre (1. Januar 1999 bis 31. Dezember 2000) die Entwicklung der Leis-
tungsdegradation dargestellt. Noch wesentlich deutlicher als für die be-
trachteten mitteleuropäischen Standorte �ndet hier zu Sommerzeiten eine
deutlich schnellere Leistungsdegradation statt als zu Winterzeiten. Dies ist
auf eine noch deutlich höhere Umgebungstemperatur zu Sommerzeiten als
zu Winterzeiten im Gegensatz zu Mitteleuropa (siehe Abbildung 6.12) zu-
rückzuführen.
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Abbildung 6.13: Verlauf der simulierten Leistungsdegradation über 50 Jah-
re. Die zur Simulation verwendeten Klimadaten stammen dazu aus Boul-
der, Colorado, Vereinigte Staaten von Amerika, aus dem Zeitraum Januar
1999 bis Dezember 2008
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Abbildung 6.14: Verlauf der simulierten Leistungsdegradation unter den
klimatischen Ein�üssen von Boulder, USA, über zwei Jahre



KAPITEL 6. ERGEBNISSE DER SIMULATIONSRECHNUNGEN 96

6.1.5 Desert Rock, Nevada, Vereinigte Staaten von Amerika

Mit dem Messstand in Desert Rock, Nevada, Vereinigte Staaten von Ame-
rika, wurde ein hoch gelegenes Wüstengebiet in einer nahen Lage zu dem
vorher betrachteten Boulder gewählt. Desert Rock liegt bei einem Breiten-
grad von 36,6� Nord und einem Längengrad von 116,0 � West auf einer
Höhe von 1007 m ü NN. Während die klimatischen Grundbedingungen
in Boulder abgesehen von der relativen Luftfeuchtigkeit sehr nahe an den
klimatischen Grundbedingungen von Mitteleuropa liegen, sind für Desert
Rock deutliche Unterschiede zu beobachten. Sowohl die durchschnittliche
Umgebungstemperatur von TDesertRock,Jahresdurchschnitt= 18, 6� C als auch die
durchschnittliche Globalstrahlung von GDesertRock,Jahresdurchschnitt= 237W

m2

(mitteleuropäischer Durchschnitt: GMitteleuropa,Jahresdurchschnitt= 154W
m2 ) lie-

gen deutlich über den Durchschnittswerten der betrachteten mitteleuropäi-
schen Standorte. Zudem liegt die durchschnittliche relative Luftfeuchtig-
keit mit rH DesertRock,Jahresdurchschnitt= 28, 0% deutlich unter allen bisher be-
trachteten Standorten. Um für Desert Rock den klimatischen Verlauf über
ein Jahr darzustellen, wurde aus den im Zeitraum von 1. Januar 1999 bis
31. Dezember 2008 verfügbaren Klimadaten33 für jeden Monat ein Mittel-
wert für die relative Luftfeuchtigkeit rH , die Globalstrahlung G und die
Umgebungstemperatur T gebildet. Diese durchschnittlichen Verläufe sind
in Abbildung 6.15 dargestellt.

Mit diesen ermittelten Klimadaten wird nun im Folgenden eine Simula-
tion der Leistungsdegradation über eine längere Zeit von 50 Jahren durch-
geführt. Um einen längeren Zeitraum zu repräsentieren wurden die über
zehn Jahre gemessenen Klimadaten stets sich wiederholend als Grundsatz
für die Modellierung angenommen. Abbildung 6.16 zeigt den daraus re-
sultierenden Verlauf der Leistungsdegradation über 50 Jahre unter den kli-
matischen Bedingungen von Desert Rock, Nevada, Vereinigte Staaten von
Amerika.

Die Unterteilung des Verlaufs der Leistungsdegradation in den Anteil
der UV-Globalstrahlungs ( GUV -Anteil) und den Anteil der relativen Luft-
feuchtigkeit ( rH -Anteil) zeigt deutlich, dass im Gegensatz zu allen bisher
betrachteten Orten, unter den in Desert Rock vorherrschenden Klimata, der
Ein�uss der UV-Globalstrahlung auf die Leistungsdegradation mit ca. 74%
deutlich höher liegt als der Ein�uss der relativen Luftfeuchtigkeit mit ca.
26%. Wie auch in Boulder �ndet in Desert Rock zudem die Leistungsde-
gradationen in deutlich geringerer Geschwindigkeit statt�nden als in Mit-
teleuropa.

In Abbildung 6.17 ist nun weiter über den Zeitraum der ersten zwei Jah-
re (1. Januar 1999 bis 31. Dezember 2000) die Entwicklung der Leistungsde-
gradation dargestellt. Es ist daraus erkennbar, dass auch in Desert Rock zu
Sommerzeiten aufgrund der höheren Umgebungstemperatur eine deutlich
schnellere Leistungsdegradation als zu Winterzeiten statt�ndet.
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Abbildung 6.15: Monatliche klimatische Mittelwerte der relativen Luft-
feuchtigkeit rH , der Globalstrahlung G und der Umgebungstemperatur T
für Desert Rock, Nevada, Vereinigte Staaten von Amerika, mit ermittelten
Klimadaten von Januar 1999 bis Dezember 2008
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Abbildung 6.16: Verlauf der simulierten Leistungsdegradation über 50 Jah-
re. Die zur Simulation verwendeten Klimadaten stammen dazu aus Desert
Rock, Nevada, Vereinigte Staaten von Amerika, aus dem Zeitraum Januar
1999 bis Dezember 2008
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Abbildung 6.17: Verlauf der simulierten Leistungsdegradation unter den
klimatischen Ein�üssen von Desert Rock, USA, über zwei Jahre
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6.1.6 Riyadh, Saudi Arabien

Mit Riyadh, Saudi Arabien wurde ein sehr warmes Wüstengebiet ausge-
wählt. Riyadh liegt bei einem Breitengrad von 24,9 � Norden und einem
Längengrad von 46,4� Ost auf einer Höhe von 650 m ü NN. Im Vergleich zu
dem vorher bestrachteten Wüstengebiet Desert Rock herrschen hier deut-
lich unterschiedliche klimatische Grundbedingungen. Mit der durchschnitt-
lichen Umgebungstemperatur von TRiyadh,Jahresdurchschnitt= 27, 9� C handelt
es sich hier um einen deutlich wärmeren Wüstenbereich. Außerdem liegt
in Riyadh während der Winterzeit eine deutlich höhere durchschnittliche
relative Luftfeuchtigkeit vor. Um für Riyadh den klimatischen Verlauf über
ein Jahr darzustellen, wurde aus den im Zeitraum von 1. Januar 1999 bis
31. Dezember 2002 verfügbaren Klimadaten63 für jeden Monat ein Mittel-
wert für die relative Luftfeuchtigkeit rH , die Globalstrahlung G und die
Umgebungstemperatur T gebildet. Diese durchschnittlichen Verläufe sind
in Abbildung 6.18 dargestellt.
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Abbildung 6.18: Monatliche klimatische Mittelwerte der relativen Luft-
feuchtigkeit rH , der Globalstrahlung G und der Umgebungstemperatur T
für Riyadh, Saudi Arabien, mit ermittelten Klimadaten von Januar 1999 bis
Dezember 2002

Mit diesen ermittelten Klimadaten wird nun im Folgenden eine Simula-
tion der Leistungsdegradation über eine längere Zeit von 50 Jahren durch-
geführt. Um einen längeren Zeitraum zu repräsentieren, wurden die über
vier Jahre gemessenen Klimadaten stets sich wiederholend als Grundsatz
für die Modellierung angenommen. Abbildung 6.19 zeigt den daraus re-
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sultierenden Verlauf der Leistungsdegradation über 50 Jahre unter den kli-
matischen Bedingungen von Riyadh, Saudi Arabien.
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Abbildung 6.19: Verlauf der simulierten Leistungsdegradation über 50
Jahre. Die zur Simulation verwendeten Klimadaten stammen dazu aus
Riyadh, Saudi Arabien, aus dem Zeitraum Januar 1999 bis Dezember 2002

Die Unterteilung des Verlaufs der Leistungsdegradation in den Anteil
der UV-Globalstrahlungs ( GUV -Anteil) und den Anteil der relativen Luft-
feuchtigkeit ( rH -Anteil) zeigt deutlich, dass wie auch in Desert Rock, im
Gegensatz zu den anderen bisher betrachteten Orten, unter den in Riyadh
vorherrschenden Klimata, der Ein�uss der UV-Globalstrahlung auf die Leis-
tungsdegradation mit ca. 62% deutlich höher liegt als der Ein�uss der rela-
tiven Luftfeuchtigkeit mit ca. 38%.

In Abbildung 6.20 ist nun weiter über den Zeitraum der ersten zwei Jah-
re (1. Januar 1999 bis 31. Dezember 2000) die Entwicklung der Leistungs-
degradation dargestellt.

Hier ist zu erkennen, dass zu Beginn der Leistungsdegradation für ca.
sechs Monate der Anteil der relativen Luftfeuchtigkeit deutlich höher ist als
in der darauffolgenden Zeit, wo der UV-Globalstrahlungsanteil den größe-
ren Anteil an der Leistungsdegradation darstellt. In Gra�k 6.21 ist diese
Entwicklung nochmals deutlicher dargestellt.

Während bei den bisher betrachteten Orten stets zur Sommerzeit ei-
ne stärkere Leistungsdegradation stattfand, ist diese Verteilung in Ryadh
nahezu ausgeglichen. Dies liegt daran, dass durch die hohe relative Luft-
feuchtigkeit zu Winterzeiten der durch die relative Luftfeuchtigkeit aus-
gelöste Teil der Leistungsdegradation im Winter deutlich höher ist als im
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Abbildung 6.20: Verlauf der simulierten Leistungsdegradation unter den
klimatischen Ein�üssen von Riyadh, Saudi Arabien, über zwei Jahre

Sommer. Jedoch ist der durch die UV-Globalstrahlung ausgelöste Teil der
Leistungsdegradation im Sommer aufgrund der deutlich höheren Umge-
bungstemperatur und deutlich höherer UV-Globalstrahlung deutlich hö-
her als im Winter.
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Abbildung 6.21: Verlauf des durch die UV-Globalstrahlung GUV ausgelös-
ten Anteils und des durch die relative Luftfeuchtigkeit rH ausgelösten An-
teils an der simulierten Leistungsdegradation unter den klimatischen Ein-
�üssen von Riyadh, Saudi Arabien, über zwei Jahre
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6.1.7 Darwin, Northern Territory, Australien

Mit Darwin, Northern Territory, Australien, wurde ein Ort gewählt, an wel-
chem ein tropisches Klima vorherrscht. Darwin liegt bei einem Breiten-
grad von 12,4� Süd und einem Längengrad von 130,9� Ost auf einer Höhe
von 30 m ü NN. Mit einer durchschnittlichen Umgebungstemperatur von
TDarwin,Jahresdurchschnitt= 27, 9� C handelt es sich bereits um ein tropisches
Klima mit einer Trockenzeit im Winter und einer Regenzeit mit deutlich
höherer relativen Luftfeuchtigkeit im Sommer. Um für Darwin den klima-
tischen Verlauf über ein Jahr darzustellen, wurde aus den im Zeitraum von
1. Juli 2002 bis 30. Juni 2005 verfügbaren Klimadaten63 für jeden Monat ein
Mittelwert für die relative Luftfeuchtigkeit rH , die Globalstrahlung G und
die Umgebungstemperatur T gebildet. Diese durchschnittlichen Verläufe
sind in Abbildung 6.22 dargestellt.
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Abbildung 6.22: Monatliche klimatische Mittelwerte der relativen Luft-
feuchtigkeit rH , der Globalstrahlung G und der Umgebungstemperatur T
für Darwin, Northern Territory, Australien, mit ermittelten Klimadaten von
Juli 2002 bis Juni 2005

Mit diesen ermittelten Klimadaten wird nun im Folgenden eine Simula-
tion der Leistungsdegradation über eine längere Zeit von 50 Jahren durch-
geführt. Um einen längeren Zeitraum zu repräsentieren, wurden die über
drei Jahre gemessenen Klimadaten stets sich wiederholend als Grundsatz
für die Modellierung angenommen. Abbildung 6.23 zeigt den daraus re-
sultierenden Verlauf der Leistungsdegradation über 50 Jahre unter den kli-
matischen Bedingungen von Darwin, Northern Territory, Australien.
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Abbildung 6.23: Verlauf der simulierten Leistungsdegradation über 50 Jah-
re. Die zur Simulation verwendeten Klimadaten stammen dazu aus Dar-
win, Northern Territory, Australien, aus dem Zeitraum Juli 2002 bis Juni
2005
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Abbildung 6.24: Verlauf der simulierten Leistungsdegradation unter den
klimatischen Ein�üssen von Darwin, Australien, über zwei Jahre
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Ein Vergleich mit den bisher betrachteten klimatischen Umgebungsbe-
dingungen zeigt dieser Standort eine wesentlich schneller und gravieren-
der ablaufende Leistungsdegradation. Wie in Kapitel 2.4.2 beschrieben, hat
die Umgebungstemperatur einen wesentlichen beschleunigenden Ein�uss
auf die Reaktionsgeschwindigkeiten, welche die simulierten Leistungsde-
gradationen verursachen. Das tropische Klima zeigt neben hoher Luftfeuch-
tigkeit auch eine hohe Umgebungstemperatur, wodurch eine gravierende
Beschleunigung der Leistungsdegradation statt�ndet. Dadurch liegt die im
Rahmen dieser Arbeit simulierte Leistungsdegradation für Darwin bereits
nach ca. zehn Jahren bei 50%.

In Abbildung 6.24 ist nun weiter über diesen Zeitraum der ersten zwei
Jahre (1. Juli 2002 bis 30. Juni 2004) die Entwicklung der Leistungsdegrada-
tion dargestellt.

6.1.8 Momote, Papua-Neuguinea

Mit Momote, Papua-Neuguinea, wurde ein weiterer Ort gewählt, an dem
tropisches Klima vorherrscht. Jedoch herrscht hier (Breitengrad: 2,1� Süd,
Längengrad: 147,4� Ost, Höhe: 6 m ü NN) ein über das Jahr konstantes
tropisches Klima mit durchgehend hoher relative Luftfeuchtigkeit (durch-
schnittliche relativer Luftfeuchtigkeit: rH Momote,Jahresdurchschnitt= 84, 2� C)
vor. Um für Momote den klimatischen Verlauf über ein Jahr darzustellen,
wurde aus den im Zeitraum von 1. Januar 2000 bis 31. Dezember 2004 ver-
fügbaren Klimadaten 63 für jeden Monat ein Mittelwert für die relative Luft-
feuchtigkeit rH , die Globalstrahlung G und die Umgebungstemperatur T
gebildet. Diese durchschnittlichen Verläufe sind in Abbildung 6.25 darge-
stellt.

Mit diesen ermittelten Klimadaten wird nun im Folgenden eine Simula-
tion der Leistungsdegradation über eine längere Zeit von 50 Jahren durch-
geführt. Um einen längeren Zeitraum zu repräsentieren wurden die über
fünf Jahre gemessenen Klimadaten stets sich wiederholend als Grundsatz
für die Modellierung angenommen. Abbildung 6.26 zeigt den daraus re-
sultierenden Verlauf der Leistungsdegradation über 50 Jahre unter den kli-
matischen Bedingungen von Momote, Papua-Neuguinea.

Wie auch für Darwin, ist für Momote eine wesentlich schneller und
gravierender ablaufende Leistungsdegradation als in den zuvor betrach-
teten Umgebungen zu beobachten, was auf den beschleunigenden Ein�uss
der hohen Umgebungstemperaturen auf die Reaktionsgeschwindigkeiten
zurückzuführen ist. Die Unterteilung des Verlaufs der Leistungsdegrada-
tion in den Anteil der UV-Globalstrahlung ( GUV -Anteil) und den Anteil
der relativen Luftfeuchtigkeit ( rH -Anteil) zeigt deutlich, dass unter den in
Momote vorherrschenden Klimata, der Ein�uss der relativen Luftfeuchtig-
keit auf die Leistungsdegradation mit ca. 95% deutlich höher liegt als in
Darwin, Australien. Aufgrund dieser gravierenden tropischen Beschleuni-
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Abbildung 6.25: Monatliche klimatische Mittelwerte der relativen Luft-
feuchtigkeit rH , der Globalstrahlung G und der Umgebungstemperatur
T für Momote, Papua-Neuguinea, mit ermittelten Klimadaten von Januar
1997 bis Dezember 2004

gungseffekte liegt die im Rahmen dieser Arbeit simulierte Leistungsdegra-
dation für Momote bereits nach ca. acht Jahren bei 50%.

In Abbildung 6.27 ist nun weiter über diesen Zeitraum der ersten zwei
Jahre (1. Januar 2000 bis 31. Dezember 2001) die Entwicklung der Leis-
tungsdegradation dargestellt. Während für Darwin noch ein beschleunig-
ter Ablauf der Leistungsdegradation in der Sommerzeit zu beobachten war,
ist deren Ablauf für Momote relativ konstant.
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Abbildung 6.26: Verlauf der simulierten Leistungsdegradation über 50 Jah-
re. Die zur Simulation verwendeten Klimadaten stammen dazu aus Momo-
te, Papua-Neuguinea, aus dem Zeitraum Januar 2000 bis Dezember 2004
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Abbildung 6.27: Verlauf der simulierten Leistungsdegradation unter den
klimatischen Ein�üssen von Momote, Papua-Neuguinea, über zwei Jahre
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6.1.9 Ny Ålesund, Spitzbergen, Norwegen

Als gegensätzlicher Standort wurde Ny Ålesund, Spitzbergen, Norwegen
gewählt. Bei einer Lage an einem Breitengrad von 78,9� Nord und einem
Längengrad von 11,9� Ost auf einer Höhe von 11 m ü NN wurde damit
ein sehr kaltes arktisches Klima gewählt. Die durchschnittliche Umgebung-
stemperatur liegt dort bei TNyÅlesund,Jahresdurchschnitt= � 5, 7� C und die durch-
schnittliche Globalstrahlung bei GNyÅlesund,Jahresdurchschnitt= 75� C. Jedoch
ist Aufgrund der globalstrahlungsfreien Winterzeit der Unterschied zwi-
schen Winter- und Sommerbedingungen wesentlich gravierender als in den
bisher betrachteten Umgebungen. Um für Ny Ålesund den klimatischen
Verlauf über ein Jahr darzustellen, wurde aus den im Zeitraum von 21. Juli
1993 bis 20. Juli 1998 verfügbaren Klimadaten63 für jeden Monat ein Mit-
telwert für die relative Luftfeuchtigkeit rH , die Globalstrahlung G und die
Umgebungstemperatur T gebildet. Diese durchschnittlichen Verläufe sind
in Abbildung 6.28 dargestellt.
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Abbildung 6.28: Monatliche klimatische Mittelwerte der relativen Luft-
feuchtigkeit rH , der Globalstrahlung G und der Umgebungstemperatur T
für Ny Ålesund, Spitzbergen, Norwegen, mit ermittelten Klimadaten von
Juli 1993 bis Juli 1998

Mit diesen ermittelten Klimadaten wird nun im Folgenden eine Simula-
tion der Leistungsdegradation über eine längere Zeit von 50 Jahren durch-
geführt. Um einen längeren Zeitraum zu repräsentieren wurden die über
fünf Jahre gemessenen Klimadaten stets sich wiederholend als Grundsatz
für die Modellierung angenommen. Abbildung 6.29 zeigt den daraus re-
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sultierenden Verlauf der Leistungsdegradation über 50 Jahre unter den kli-
matischen Bedingungen von Ny Ålesund, Spitzbergen, Norwegen.
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Abbildung 6.29: Verlauf der simulierten Leistungsdegradation über 50 Jah-
re. Die zur Simulation verwendeten Klimadaten stammen dazu aus Ny
Ålesund, Spitzbergen, Norwegen, aus dem Zeitraum Juli 1993 bis Juli 1998

Ein Vergleich mit den bisher betrachteten klimatischen Umgebungsbe-
dingungen zeigt eine wesentliche langsamer ablaufende Leistungsdegra-
dation. Dies ist nach dem Arrhenius Effekt (siehe Kapitel 2.4.2) auf die
deutlich niedrigere Umgebungstemperatur im Gegensatz zu allen bisher
betrachteten Orten zurückzuführen. Dadurch liegt die im Rahmen dieser
Arbeit simulierte Leistungsdegradation für Ny Ålesund sogar nach 50 Jah-
ren noch unter 10%.

Die Unterteilung des Verlaufs der Leistungsdegradation in den Anteil
der UV-Globalstrahlungs ( GUV -Anteil) und den Anteil der relativen Luft-
feuchtigkeit ( rH -Anteil) zeigt deutlich, dass unter den in Ny Ålesund vor-
herrschenden Klimata, der Ein�uss der relativen Luftfeuchtigkeit auf die
Leistungsdegradation mit ca. 98% höher liegt als in allen bisher betrachte-
ten Orten.

In Abbildung 6.30 ist nun weiter über den Zeitraum der ersten zwei Jah-
re (21. Juli 1993 bis 20. Juli 1995) die Entwicklung der Leistungsdegradation
dargestellt. Sowohl durch den durch die UV-Globalstrahlung verursachten
Anteil an der Leistungsdegradation als auch durch den durch die relative
Luftfeuchtigkeit verursachten Anteil �ndet zu Sommerzeiten eine wesent-
lich schnellere Leistungsdegradation statt als zu Winterzeiten was auf die
deutlich höhere Umgebungstemperatur zu Sommerzeiten als zu Winterzei-
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Abbildung 6.30: Verlauf der simulierten Leistungsdegradation unter den
klimatischen Ein�üssen von Ny Ålesund, Norwegen, über zwei Jahre

ten (siehe Abbildung 6.28) zurückzuführen ist.

6.1.10 Südpol, Antarktis

Mit dem Südpol, Antarktis, wurde ein Ort gewählt, an dem antarktisches
Klima in extremster Form vorherrscht. Mit der Lage des Messstandes an ei-
nem Breitengrad von 89,98� Süd auf einer Höhe von 2800 m ü NN sind die
Bedingungen in allen Punkten extrem. Die durchschnittliche Umgebung-
stemperatur liegt dabei bei TSüdpol,Jahresdurchschnitt= � 49, 5� C, die durch-
schnittliche relative Luftfeuchtigkeit bei rHSüdpol,Jahresdurchschnitt= 67, 1� C,
die durchschnittliche Globalstrahlung bei GSüdpol,Jahresdurchschnitt= 132� C.
Jedoch ist aufgrund der globalstrahlungsfreien Zeit von ca. 6 Monaten der
Unterschied zwischen Winter- und Sommerbedingungen wesentlich gra-
vierender als in den bisher betrachteten Umgebungen. Um für den Süd-
pol den klimatischen Verlauf über ein Jahr darzustellen, wurde aus den im
Zeitraum von 1. Januar 1998 bis 31. Dezember 2002 verfügbaren Klimada-
ten63 für jeden Monat ein Mittelwert für die relative Luftfeuchtigkeit rH ,
die Globalstrahlung G und die Umgebungstemperatur T gebildet. Diese
durchschnittlichen Verläufe sind in Abbildung 6.31 dargestellt.

Mit diesen ermittelten Klimadaten wird nun im Folgenden eine Simula-
tion der Leistungsdegradation über eine längere Zeit von 50 Jahren durch-
geführt. Um einen längeren Zeitraum zu repräsentieren, wurden die über
fünf Jahre gemessenen Klimadaten stets sich wiederholend als Grundsatz
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Abbildung 6.31: Monatliche klimatische Mittelwerte der relativen Luft-
feuchtigkeit rH , der Globalstrahlung G und der Umgebungstemperatur T
in der Gegend des Südpol, Antarktis, mit ermittelten Klimadaten von Ja-
nuar 1998 bis Dezember 2002

für die Modellierung angenommen. Abbildung 6.32 zeigt den daraus re-
sultierenden Verlauf der Leistungsdegradation über 50 Jahre unter den kli-
matischen Bedingungen der Gegend des Südpols.

Noch deutlicher als für Ny Ålesund ist aufgrund der deutlich niedri-
gere Umgebungstemperatur eine wesentlich langsamer ablaufende Leis-
tungsdegradation zu beobachten. Dadurch liegt die im Rahmen dieser Ar-
beit simulierte Leistungsdegradation für den Südpol sogar nach 50 Jahren
mit 0, 016% praktisch bei 0%. Aufgrund der extremen Umgebungsbedin-
gungen ist jedoch davon auszugehen, dass, neben den im Rahmen die-
ser Arbeit betrachteten klimatischen Koef�zienten zur Simulation der Leis-
tungsdegradation, auch andere Vorgänge unter solchen Bedingungen hö-
here Ein�üsse prägen könnten als die im Rahmen dieser Arbeit betrachte-
ten.

In Abbildung 6.33 ist nun weiter über diesen Zeitraum der ersten zwei
Jahre (1. Januar 1998 bis 31. Dezember 1999) die Entwicklung der Leis-
tungsdegradation dargestellt. Es ist zu erkennen, dass ohne die Zeit hoher
Globalstrahlung (November, Dezember und Januar) die simulierte Leis-
tungsdegradation noch deutlicher zu 0% gelangen würde.
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Abbildung 6.32: Verlauf der simulierten Leistungsdegradation über 50 Jah-
re. Die zur Simulation verwendeten Klimadaten stammen dazu aus der Ge-
gend des Südpols, Antarktis, aus dem Zeitraum Januar 1998 bis Dezember
2002
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Abbildung 6.33: Verlauf der simulierten Leistungsdegradation unter den
klimatischen Ein�üssen von Südpol, Antarktis, über zwei Jahre



KAPITEL 6. ERGEBNISSE DER SIMULATIONSRECHNUNGEN 113

6.2 Vergleich der betrachteten Klimata

Im Folgenden sind für alle in Kapitel 6.1 erläuterten Klimata die Ergebnisse
der Simulationen der Leistungsdegradationen über eine längere Zeit von
50 Jahren in Abbildung 6.34 dargestellt; über eine kürzere Zeit von zwei
Jahren sind diese Ergebnisse in Abbildung 6.35 dargestellt.
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Abbildung 6.34: Verlauf der simulierten Leistungsdegradationen über 50
Jahre für verschiedene Klimata

Hierbei wird deutlich, dass die Leistungsdegradation über den betrach-
teten Zeitraum im Rahmen des Modellierungsansatzes dieser Arbeit in sehr
unterschiedlichen Geschwindigkeiten verläuft. Während unter sehr kalten
Klimata sich eine sehr geringe Leistungesdegradation ergibt, entsteht un-
ter tropischen Klimata eine rasante Leistungsdegradation. Zurückzuführen
sind diese extremen Effekte auf den in Kapitel 2.4.2 beschrieben Arrhenius
Effekt, nach welchem die Umgebungstemperatur einen wesentlichen be-
schleunigenden Ein�uss auf die Reaktionsgeschwindigkeiten ausübt. Für
alle anderen betrachteten Klimata sind nur noch leichte Unterschiede zwi-
schen den Ergebnissen der im Rahmen dieser Arbeit simulierten Leistun-
gesdegradationen zu erkennen. Die wesentlichen Unterschiede liegen hier
stattdessen in der Verteilung des Anteils der durch die relative Luftfeuch-
tigkeit ausgelösten Leistungsdegradation und des Anteils der durch die
UV-Globalstrahlung ausgelösten Leistungsdegradation.
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Abbildung 6.35: Verlauf der simulierten Leistungsdegradationen über zwei
Jahre für verschiedene Klimata

6.3 Bewertung des entwickelten Modells

Die Ergebnisse für die Extrembedingungen unter sehr kalten Klimata zei-
gen eine sehr geringe Leistungsdegradation auf. Es ist jedoch zu erwarten,
dass unter den an diesen Stellen vorherrschenden Klimata weitere Effek-
te, die im Rahmen dieser Arbeit nicht berücksichtigt wurden, deutliche
Ein�üsse auf die Leistungsdegradation haben könnten. Während weitere
Effekte wie Hagel an praktisch allen Stellen gravierende Ein�üsse haben
können, tritt eine schwere Belastung (z.B. durch Schnee)4, 26 eher bei den
kalten Klimata auf. Eine weitere Belastung könnte zudem in Bereichen mit
hohem Salzgehalt auftreten, was bei der Lage in Küstengebieten zu beob-
achten ist.44, 47

Die relative Luftfeuchtigkeit der Umgebung ist einer der wesentlichen
Ein�ussfaktoren auf die im Rahmen dieser Arbeit berechneten Leistungs-
degradationen. Bei Betrachtung der Verteilung der Feuchte innerhalb eines
c-Si PV-Moduls fällt jedoch auf, dass der Feuchtetransport sehr langsam
vonstatten geht.57 Eine Modellierung zeigt dabei, dass nach fünf Tagen
der Außenexposition in Freiburg, Deutschland, nur auf einer Seite (links)
des EVA-Bereichs die Feuchte das c-Si PV-Moduls erreicht hat (siehe Abbil-
dung 6.36). Eine Modellierung der Feuchte an verschiedenen Stellen inner-
halb des PV-Moduls über fünf Jahre ist in Abbildung 6.37 dargestellt. Der
Vergleich eines Punktes mittig links von einer Zelle mit einem Punkt mit-
tig rechts von einer Zelle zeigt, dass es ungefähr ein Jahr dauert, bis auf der
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Abbildung 6.36: Feuchteverteilung im PV-Modul nachdem es den klimati-
schen Bedingungen von Freiburg im Breisgau, Deutschland, für fünf Tage
ausgesetzt war.57 (l) stellt dabei den in Modellierungen verwendeten Punkt
links, (r) den Punkt rechts von der Solarzelle dar

Mitte der rechten Seite der für das Jahr maximale Wert erreicht ist. 57, 58Eine
Betrachtung der beiden Punkte über eine lange Zeit zeigt an dem betrach-
teten Punkt links von der Zelle eine Feuchtigkeit, wessen Variation sehr
dem Verhalten der äußeren absoluten Luftfeuchtigkeit entspricht. An dem
betrachteten Punkt rechts von der Zelle ist eine Änderung der Feuchtigkeit
in sehr langsamer Art zu beobachten. 57

Um die benötigten Koef�zienten für die Modellierierung zu bestimmen
wurden im Rahmen dieser Arbeit die Durchschnittswerte aller untersuch-
ter Dünnschicht-PV-Module betrachtet. Um jedoch weitere Effekte wie z.B.
den Staebler-Wronski-Effekt (siehe Kapitel 2.1.3.1) für a-Si Dünnschicht-
PV-Module (siehe Gra�k 3.14) zu unterscheiden, müssten für verschiedene
Modultypen auch verschiedene Ansätze für die Modellierung unterschie-
den werden.

Solche Unterscheidungen waren im Rahmen dieser Arbeit nicht mög-
lich. Um weitere detaillierte Unterscheidungen in die Modellierung zu in-
tegrieren wäre es notwendig die dazu notwendigen Datensammlungen in
einem wesentlich größeren Umfang durchzuführen.
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Abbildung 6.37: Zeitliche Entwicklung der Feuchtekonzentration im PV-
Modul über fünf Jahre für Freiburg. Der Startpunkt (t=0a) ist März 57



Kapitel 7

Zusammenfassung und
Ausblick

Das Ziel der Arbeit war es, die durch die Simulation der relativen Leis-
tungsdegradation von Dünnschichtphotovoltaikmodulen entstandenen Er-
gebnisse basierend auf Klima-Zeitreihen von verschiedenen Orten mit un-
terschiedlichen Klimata über lange Zeiträume hinweg zu vergleichen. Mit
der Durchführung von beschleunigten Innenbewitterungen unter verschie-
denen Umgebungsbedingungen konnten die hierfür benötigten Koef�zi-
enten zur Modellierung der Leistungsdegradation von Dünnschichtpho-
tovoltaikmodulen bestimmt werden. Um eine Validierung der damit be-
stimmten Koef�zienten durchzuführen, wurden Dünnschichtphotovoltaik-
modulen der gleichen Typen in Freiburg im Breisgau, Deutschland, über
mehrere Jahre exponiert.

Um den Zeitpunkt zu bestimmen, der den Beginn der Datenerfassung
für die Langzeitbetrachtung zulässt, wurde auf verschiedene Arten unter-
sucht, wann die Stabilisierungsphasen für die im Rahmen dieser Arbeit be-
trachteten Dünnschichtphotovoltaikmodule beendet sind. Durch eine be-
schleunigte Innenbewitterung durch den Solarsimulator zeigte die Stabili-
sierungsphase der dort exponierten Dünnschichtphotovoltaikmodule, ab-
gesehen von der Geschwindigkeit, einen vergleichbaren Stabilisierungs-
ablauf zu denen in der Außenbewitterung exponierten Dünnschichtpho-
tovoltaikmodule. Nach einer Außenbewitterung von ca. sechs Monaten
konnte damit von einer Stabilisierung der exponierten Dünnschichtpho-
tovoltaikmodule ausgegangen werden.

Eine Modellierung der Modultemperatur für die untersuchten Dünn-
schichtmodultypen zeigte eine deutliche Übereinstimmung der gemesse-
nen und der modellierten Modultemperaturen. Jedoch zeigte dies präg-
nante Abweichungen bei kühlen bzw. nächtlichen Modultemperaturlagen.
Durch eine Tag-Nacht-Unterscheidung der Modultemperatur wurde die
Häu�gkeitsverteilung auf genauere Übereinstimmungen der gemessenen

117
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und modellierten Modultemperaturen verschoben.
Um die Eigenschaften der Exposition genauer zu betrachten, wurden

bei jeweils einem Modul jeden Typs verschiedene Isolationsschichten an-
gebracht. Dabei zeigte sich bei einer 20 mm bis 80 mm dicken Isolations-
schicht eine durchschnittliche Modultemperaturerhöhung von ca. 20 K. Iso-
lationen sind daher als große Fehlerquelle zur Bestimmung der Modultem-
peratur zu sehen.

Die Feuchte-Wärme-Exposition der im Rahmen dieser Arbeit betrachte-
ten verschiedenen Dünnschichtphotovoltaikmodule zeigte bei langen Un-
tersuchungen deutliche Abweichungen in Bezug auf die Leistungsdegra-
dation bei ähnlichen Modultypen. Daher wurden die für die im Rahmen
dieser Arbeit durchgeführten Modellierungen benötigten Koef�zienten mit
Hilfe von Durchschnittsmessungen bestimmt. Dadurch können jedoch die
sich unterscheidenden Nebeneffekte (z.B. der Staebler Wronski Effekt für
Dünnschichtphotovoltaikmodule mit amorphem Silicium) der unterschied-
lichen Modultypen nicht differenziert betrachtet werden.

Eine durchgeführte Simulation der relativen Leistungsdegradationen
von Dünnschichtphotovoltaikmodulen für Freiburg im Breisgau, Deutsch-
land, wurde im Rahmen dieser Arbeit durch die Ergebnisse der Außenbe-
witterung ausgesetzten Dünnschichtphotovoltaikmodule validiert.

Die weiteren im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Simulationen
der relativen Leistungsdegradationen von Dünnschichtphotovoltaikmodu-
len wurden für unterschiedliche klimatische Bedingungen durchgeführt.
Dabei lassen sich die betrachteten Gebiete in drei Ergebnisgruppen eintei-
len. Die betrachtete Gebietsgruppe von 25� bis 52� nördlicher Breite um-
schließt die Gebiete mit wesentlich unterschiedlichen klimatischen Bedin-
gungen, weist jedoch ein jeweils vergleichbares Ergebnis in Bezug auf die
Leistungsdegradation auf. Allerdings unterscheiden sich die hierbei unter-
suchten Orte deutlich in den auslösenden Faktoren für die Leistungsdegra-
dation. In einigen Gebieten ist die UV-Globalstrahlung ein stärkerer Faktor
(z.B. Riyadh, Saudi Arabien), in anderen die Luftfeuchtigkeit (z.B. Cabauw,
Niederlande).

Bei den betrachteten Gebieten in extrem kalten Wetterlagen lässt sich
eine deutlich verminderte Leistungsdegradation nach 50 Jahren feststellen
(0% < DPmpp < 10%). Dahingegen wurde bei der Gebietsgruppe in tropi-
schen Wetterlagen eine deutlich verstärkte Leistungsdegradation erhalten.
Bereits nach 10 Jahren lag in diesen Simulationen die Leistungsdegradati-
on bei mehr als 50%. Diese Beschleunigung der Leistungsdegradation ist
auf eine in tropischen Gebieten vorherrschende hohe Luftfeuchtigkeit in
Kombination mit dem wesentlichen Ein�uss der Umgebungstemperatur
aufgrund des Arrhenius-Effekts zurückzuführen.

Die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Simulationen stellen ei-
ne sinnvolle Grundlage für langzeitige Modellierungen der Leistungsde-
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gradation von Dünnschichtphotovoltaikmodulen dar. In weiteren Schrit-
ten könnte eine wesentliche Vermehrung der zu untersuchenden Innen-
bewitterungsprozessen von gleichen Modultypen zu einer noch genaueren
Koef�zientenbestimmung führen. Damit ließen sich auch die unterschiedli-
chen Modultypen separat betrachten und damit auch die Unterschiede wie
zum Beispiel der Staebler Wronski Effekt für Dünnschichtphotovoltaikmo-
dule mit amorphem Silicium in die Modellierung integrieren. Zusätzlich
gibt es auch weitere potentielle Koef�zienten (zum Beispiel Salz), welche
in die Modellierung der Leistungsdegradation integriert werden könnten.
Es könnte zudem im Weiteren das Verhalten der Module in deren Inneren
betrachtet werden, und damit Hinweise auf die Gründe der Leistungsde-
gradation bieten.

Durch die Ergebnisse dieser Arbeit konnte das Verständnis der Leis-
tungsdegradation von Dünnschichtphotovoltaikmodulen vertieft werden.
Die gewonnenen Erkenntnisse können zum Verständnis der Degradations-
prozesse in Dünnschichtphotovoltaikmodulen, einem Aufgabengebiet der
Gebrauchsdaueranalytik, einen Beitrag leisten. Jedoch besteht noch viel
Forschungsbedarf, um detaillierte Informationen über die ablaufenden Pro-
zesse zu erhalten und die Technologien zu optimieren. Dabei sind ein wei-
terer Ausbau der regenerativen Energien sowie politische Weichenstellun-
gen in diese Richtung dringend nötig, um gegen das Voranschreiten des
Klimawandels anzukämpfen. Durch fortlaufende Bewusstseinssteigerung
der Bevölkerungen und der Regierungen dieses Planeten sollte die notwen-
dige Transformation hin zu einer nachhaltigen Energieversorgung jedoch
möglich sein.

“Unsere größte Herausforderung im 21. Jahrhundert ist, die noch so ab-
strakt erscheinende Idee einer nachhaltigen Entwicklung zur Realität für
alle Menschen dieser Erde zu machen.”
(Ko� Atta Annan, siebter Generalsekretär der Vereinten Nationen und Friedens-
nobelpreisträger)
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P Leistung W oder W

m2

Pmpp Leistung am MPP W oder W
m2

Tmod Modultemperatur � C oder K
Tamb Umgebungstemperatur � C oder K
T Temperatur � C oder K
rH relative Feuchte %

XV



EINHEITENVERZEICHNIS XVI

Symbol Name Einheit
R Gaskonstante J

molK
RS serieller Widerstand W
U Spannung V
U0 Koef�zient, der die Auswirkung der Ein-

strahlung auf die Modultemperatur aus-
drückt (Faiman Modell)

W
� Cm2

U1 Koef�zient, der die durch den Wind be-
ein�usste Kühlung ausdrückt (Faiman
Modell)

Ws
� Cm3

Uoc Leerlaufspannung V
Umpp Spannung am MPP V
v Windgeschwindigkeit m

s
a absoluter Temperaturkoef�zient des

Kurzschlussstroms

A
K

a Modellierungskoef�zient ohne
b absoluter Temperaturkoef�zient der

Leerlaufspannung

V
K

b Modellierungskoef�zient ohne
gs Einfallswinkel �

h Wirkungsgrad ohne



Anhang A

Solarsimulator

Verlauf des Kurzschlussstroms Isc, der Leerlaufspannung Uoc und des
Füllfaktors FF

Vor allem für die betrachteten a-Si PV-Module war über den Verlauf der Ex-
position im Solarsimulator ein Rückgang der Leistung Pmpp zu beobachten
(siehe Kapitel 4.1). Um diesen Rückgang genauer zu betrachten, wird im
Folgenden der Verlauf der in Gra�k 2.8 dargestellen Werte des Füllfaktors
FF, des Kurzschlussstroms Isc sowie der Leerlaufspannung Uoc betrachtet.
Diese Verläufe sind in den Gra�ken A.1 bis A.9 dargestellt.

Dabei ist klar zu erkennen, dass bei allen betrachteten Modulen die re-
lative Änderung der Leerlaufspannung Uoc deutlich stärker ist als die rela-
tive Änderung des Kurzschlussstroms Isc. Sehr deutliche Parallelen zu den
relativen Verläufen des Pmpp sind bei den relativen Verläufen des Füllfak-
tors FF zu erkennen.

XVII
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Abbildung A.1: Entwicklung des Füllfaktors FF der betrachteten a-Si PV-
Module während der Bestrahlung des Solarsimulators. Die Gra�k be-
schreibt die prozentuale Abweichung vom Zielwert des Füllfaktors nach
t = 140h durch DFF/%
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Abbildung A.2: Entwicklung des Kurzschlussstroms Isc der betrachteten a-
Si PV-Module während der Bestrahlung des Solarsimulators. Die Gra�k be-
schreibt die prozentuale Abweichung vom Zielwert des Kurzschlussstroms
nach t = 140h durch DIsc/%
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Abbildung A.3: Entwicklung der Leerlaufspannung Uoc der betrachteten
a-Si PV-Module während der Bestrahlung des Solarsimulators. Die Gra�k
beschreibt die prozentuale Abweichung vom Zielwert der Leerlaufspan-
nung nach t = 140h durch DUoc/%
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Abbildung A.4: Entwicklung des Füllfaktors FF der betrachteten CIS PV-
Module während der Bestrahlung des Solarsimulators. Die Gra�k be-
schreibt die prozentuale Abweichung vom Zielwert des Füllfaktors nach
t = 140h durch DFF/%
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Abbildung A.5: Entwicklung des Kurzschlussstroms Isc der betrachteten
CIS PV-Module während der Bestrahlung des Solarsimulators. Die Gra-
�k beschreibt die prozentuale Abweichung vom Zielwert des Kurzschluss-
stroms nach t = 140h durch DIsc/%
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Abbildung A.6: Entwicklung der Leerlaufspannung Uoc der betrachteten
CIS PV-Module während der Bestrahlung des Solarsimulators. Die Gra�k
beschreibt die prozentuale Abweichung vom Zielwert der Leerlaufspan-
nung nach t = 140h durch DUoc/%
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Abbildung A.7: Entwicklung des Füllfaktors FF der betrachteten CdTe
PV-Module während der Bestrahlung des Solarsimulators. Die Gra�k be-
schreibt die prozentuale Abweichung vom Zielwert des Füllfaktors nach
t = 140h durch DFF/%
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Abbildung A.8: Entwicklung des Kurzschlussstroms Isc der betrachteten
CdTe PV-Module während der Bestrahlung des Solarsimulators. Die Gra-
�k beschreibt die prozentuale Abweichung vom Zielwert des Kurzschluss-
stroms nach t = 140h durch DIsc/%



ANHANG A. SOLARSIMULATOR XXII

0 20 40 60 80 100 120 140
-10

-5

0

5

10

15

20

25

A
bw

ei
ch

un
g 

vo
m

 Z
ie

lw
er

t d
er

 L
ee

rla
uf

sp
an

nu
ng

 D
U

oc
 / 

%

Zeit t / h

Uoc CdTe

-2%

+2%

Abbildung A.9: Entwicklung der Leerlaufspannung Uoc der betrachteten
CdTe PV-Module während der Bestrahlung des Solarsimulators. Die Gra�k
beschreibt die prozentuale Abweichung vom Zielwert der Leerlaufspan-
nung nach t = 140h durch DUoc/%



Anhang B

Fehlerberechnung

Fehlerberechnung einer IU-Kennlinie

Fehlerberechnung einer IU-Kennlinie (siehe Kapitel 2.3.2) mit Hilfe der Gauß-
schen Fehlerfortp�anzung:

DPkorr =
q

I2
korr(DUkorr)2 + U2

korr(DIkorr)2 (B.1)

Dabei ist der korrigierte Strom Ikorr:

Ikorr =
Gkorr

G
[I + a(Tkorr � T)] (B.2)

der Fehler des StromsDIkorr wird folgendermaßen nach Gaußschen Fehler-
fortp�anzung berechnet:

DIkorr =
Gkorr

G

r
1

G2 [� I + a(T � Tkorr)]
2 DG2

+ DI2 + ( Tkorr � T)2Da2 + a2DT2

(B.3)

die korrigierte Spannung Ukorr:

Ukorr = U + b(Tkorr � T) + aln
�

Gkorr

G

�
(B.4)

der Fehler der Spannung DUkorr:

DUkorr =
q

DU2 + ( Tkorr � T)2Db2 + b2DT2

+
�

ln
�

Gkorr

G

�� 2

Da2 +
a2

G2 DG2
(B.5)
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Modultyp a/ A
oC b/ V

oC a/ V

a-Si sj 0,00016� 112,00 -0,0634� 0,038 0,215� 0,106
a-Si/ m-Si 0,00020� 3,02 -0,2021� 0,050 0,999� 0,091
a-Si tj 0,00059� 8,17 -0,0759� 0,033 0,322� 0,105
CIS 1 0,00015� 2,05 -0,1329� 0,085 0,822� 0,149
CIS 2 0,00026� 3,61 -0,1180� 0,008 0,646� 0,068
CdTe 0,00011� 1,03 -0,2220� 0,054 0,989� 0,066
c-Si Ref 0,00065� 1,69 -0,1417� 0,012 0,538� 0,156

Tabelle B.1: Fehler der Koef�zienten zur Korrektur von IU-Kennlinien auf
Standard-Testbedingungen für die im Rahmen dieser Arbeit betrachteten
PV-Module 29, 43

Fehler der berechneten Koef�zienten a, b und a

Die Fehler einiger Koef�zienten sind, wie in Tabelle B.1 dargestellt, teilwei-
se sehr groß und überschreiten teilweise den Koef�zienten sehr deutlich.
Daher werden hier die Fehler, die höher als 10% liegen, auf Werte von 10%
festgesetzt. Nach Kapitel 3.1.2 liegt der Fehler für die Globalstrahlung G
bei 0, 5%, der Fehler für die Modultemperatur T bei 0, 05%.

Fehlerberechnung des verglichenen Leistungsverlauf

Hierzu fand eine Normierung der Leistungsdaten Pkorr eines Dünnschicht-
photovoltaikmoduls auf Leistungsdaten Pc� Si,korr eines c-Si Moduls. Der
Fehler mit Hilfe der Gaußschen Fehlerfortp�anzung:

100Pkorr

PcSi,korr
= 100

vu
u
t

�
1

PcSi,korr

� 2

(DPkorr)
2 +

 
Pkorr

P2
cSi,korr

! 2

(DPcSi,korr)
2 (B.6)

Die entsprechende Verläufe und Fehler der korrigierten und normierten
Leistungen am PMPP sind in Abbildungen B.1 bis B.6 dargestellt. 43
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Abbildung B.1: Fehler des Verlaufs der Leistung von a-Si sj nach Vorgang
von Korrektur und Normierung

Abbildung B.2: Fehler des Verlaufs der Leistung von a-Si tj nach Vorgang
von Korrektur und Normierung
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Abbildung B.3: Fehler des Verlaufs der Leistung von a-Si / m-Si nach Vor-
gang von Korrektur und Normierung

Abbildung B.4: Fehler des Verlaufs der Leistung von CIS 1 nach Vorgang
von Korrektur und Normierung
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Abbildung B.5: Fehler des Verlaufs der Leistung von CIS 2 nach Vorgang
von Korrektur und Normierung

Abbildung B.6: Fehler des Verlaufs der Leistung von CdTe nach Vorgang
von Korrektur und Normierung
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